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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio tiene por objeto el diseño de un sistema automatizado que se 

utilizará en las subestaciones de Guanujo y Guaranda de la Corporación Nacional 

de Electricidad Regional Bolívar, con el fin de mejorar el tiempo de respuesta ante 

cualquier eventualidad, monitoreo constante del funcionamiento de las 

subestaciones y brindar un servicio eficaz a sus abonados. 

 

Para ello se ha investigado las tecnologías y equipos disponibles para el 

cumplimiento del objetivo, se ha tomado como alternativa el uso de UTR 

(Unidades Terminales Remotas) para el sistema de control y monitoreo porque 

sus características son los más adecuados para cumplir con las expectativas que se 

necesitan en las subestaciones. 

 

A continuación se ha realizado el análisis del sistema actual de automatización y 

del sistema de comunicación, se ha diseñado el sistema a utilizar y los dispositivos 

que van a formar parte de este sistema como son transformadores de corriente y 

potencial, interruptor de línea para protección de los transformadores, 

transductores para recibir las señales de las variables provenientes de las salidas 

del transformador de la subestación, RTU’s (Unidades Terminales Remotas) que 

se encargan de recibir la información de los transductores, estado de los 

interruptores y realizar funciones de control de los interruptores, la MTU (Unidad 

Terminal Maestra) es esta la que se encarga del procesamiento de la información 

proveniente de los equipos en las subestaciones y envía información a través de la 

RTU’s  y el software HMI (Interfaz Hombre Máquina) éste comprende el 

software para el monitoreo de las subestaciones, esta interfaz será fácilmente 

manipulable. Además se indica que sistema de comunicación se utiliza y cual es el 

que más conviene para el funcionamiento de las subestaciones. 

 

Para finalizar se presenta en los anexos, más especificaciones técnicas de cada uno 

de los equipos que se van a utilizar en el presente trabajo, al final del presente 

trabajo se presenta el presupuesto requerido para el mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Eléctrica de Bolívar (EMELBO) con gran visión de servicio a la 

población de la provincia Bolívar se adhería a La Corporación Nacional de 

Electricidad el 16 de Enero del 2009, la Corporación Nacional de Electricidad 

decretó que todas las empresas pertenecientes a ésta, debían tener sistemas 

automatizados para el control y monitoreo de todas sus subestaciones con la 

finalidad de que CENACE tenga acceso a toda ésta información. 

 

La Empresa Eléctrica de Bolívar a través de su historia a sufrido muchas crisis 

debido a muchas malas administraciones y por esta razón era una de las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica que menos se desarrollaba, al formar parte de la 

Corporación Nacional de Electricidad logró un notable avance con respecto a su 

administración, en la actualidad se ha propuesto el reto de contar con sistema de 

control y monitoreo para sus subestaciones. 

Además del sistema de control y monitoreo, planea tener un sistema de 

comunicación que vaya a la vanguardia de la tecnología y que funcione 

paralelamente a su sistema de automatización, esto ayudará a que el 

mantenimiento de los equipos y sistemas de la empresa sea más eficiente, que el 

tiempo de respuesta ante una eventualidad sea corto y brindará un servicio de 

calidad a toda la población de la provincia de Bolívar. 

 

En el futuro espera desarrollarse hasta cubrir la demanda total de toda la provincia 

de Bolívar y abarcar otras provincias cercanas como lo hace la Empresa Eléctrica 

Ambato S.A.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1. TEMA.- 

 

Sistema de automatización de las E/S de tensión para optimizar los servicios de 

las Subestaciones de La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar. 

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

  

1.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN.- 

 

En la actualidad la automatización de procesos en la industria esta en pleno auge 

alrededor del mundo, no siendo una excepción los sistemas eléctricos de potencia. 

 

Al hablar de automatización estamos hablando implícitamente de un sistema de 

comunicación que servirá, para el posterior control y monitoreo de los procesos 

automatizados. 

 

Países del primer mundo como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, por 

mencionar algunos, utilizan y desarrollan tecnologías y equipos de automatización 

para sus redes eléctricas. 

 

Sur-América no podía quedarse atrás, en la región existen muchos países que ya 

utilizan esta tecnología en sus empresas de distribución de energía eléctrica.  

 

En el Ecuador la mayoría de empresas de generación y distribución ya cuentan 

con sistemas automatizados para todo el proceso de distribución de energía 
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eléctrica, por poner un caso puntual la Empresa Eléctrica Ambato (EEASA) esta 

en la etapa final de  implementación de estos sistemas en todas sus subestaciones. 

En contraste en la Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar no 

existe un estudio para la automatización de las subestaciones y ésta ha quedado 

relegada con respecto a las demás empresas eléctricas de la región. 

La falta de automatización en las subestaciones de la Corporación Nacional de 

Electricidad Regional Bolívar afecta los servicios y procesos de la empresa, con 

servicios deficientes y demora en el mantenimiento de las redes de distribución. 

 

Algo que cabe destacar es la creciente demanda de energía eléctrica por parte de 

hogares, industria y servicios de comunicaciones, esto exige a las empresas 

distribuidoras y generadoras de servicios eficientes, además la creciente población 

en el futuro demandará más energía para que cubran todas sus necesidades. 

 

1.1.2 ANÁLISIS CRÍTICO.- 

 

La falta de un estudio serio acerca de la automatización de las subestaciones ha 

retrasado a La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar con 

respecto a las demás empresas de la región. 

 

La falta de presupuesto para el diseño y posterior automatización produce muchas 

pérdidas económicas, para la empresa y la relega a los avances tecnológicos. 

 

La carencia de innovación ha producido un atraso con respecto a las nuevas 

tecnologías que se están utilizando en otros lugares del país, con esto el servicio 

que se brinda es ineficiente, no contribuye al desarrollo de La Corporación 

Nacional de Electricidad  Regional Bolívar, ha esto se suma la falta de personal 

especializado.  

 

En conclusión La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar ha 

soportado un serio retraso en relación al uso de nuevas tecnologías, con lo cual ha 

perdido prestigio y ha sufrido cuantiosas pérdidas económicas. 
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1.1.3 PROGNOSIS.- 

 

Si no se realiza la automatización de las subestaciones de La Corporación 

Nacional de Electricidad Regional Bolívar, ésta se verá afectada en su desarrollo y 

se sumirá en un retraso tecnológico imperdonable para una institución del estado, 

que cuenta con los recursos necesarios para que este estudio se vuelva una 

realidad. 

 

Además incumplirá la disposición del CONELEC en el sentido que todos los 

agentes del sector eléctrico cuenten con centros de control. 

 

La empresa perdería prestigio, competitividad y clientes a los cuales puede ofrecer   

su servicio, ya que otras empresas ganarían estos sectores. 

 

Razones por lo cual es necesario que este proyecto se realice de manera eficiente 

y rápida para que se cumpla a cabalidad los objetivos planteados y en el tiempo 

asignado. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

¿Que incidencia tiene un sistema de automatización de E/S de tensión en la 

optimización de los servicios en la subestación? 

 

1.2.1 PREGUNTAS DIRECTRICES.- 

 

¿Qué características son factibles para el sistema de automatización de las E/S de 

tensión de las subestaciones de La Corporación Nacional de Electricidad Regional 

Bolívar? 

 

¿De que manera un sistema automatizado podría optimizar los servicios brindados  

por  La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar? 
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¿Qué tecnologías se requiere para el sistema de automatización de las E/S de 

tensión en las subestaciones de La Corporación  Nacional de Electricidad 

Regional Bolívar? 

 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

El desarrollo de este proyecto será en el período de 6 meses, a partir de su 

aprobación, se realizará en el área de control y se trabajará con una población de 

20 personas que son las que más relación tienen con el proceso en La Corporación 

Nacional de Electricidad Regional Bolívar, en el presente estudio se realizará un 

análisis de los beneficios del sistema ha implementarse, los distintos paquetes de 

software a utilizarse y el sistema de comunicación que más convenga para el 

monitoreo y control de los sistemas automatizados. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN.- 

 

El presente proyecto representa un reto al ser la propuesta de este, un sistema de 

automatización para las E/S de tensión de las subestaciones y el estudio de un 

sistema de comunicación para el monitoreo y control de los procesos 

automatizados, con lo cual se profundizará conocimientos en las áreas de control 

automático y sistemas de comunicación, que fueron recibidas en el transcurso de 

la carrera, estos conocimientos brindarán bases sólidas para la posterior vida 

profesional. 

 

Una de las principales propuestas es estudiar las diferentes opciones que existen 

en el mercado en cuanto a manejo y supervisión de subestaciones, para  escoger la 

más factible. 

La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar apoyará con todo lo 

que sea necesario como: detalles técnicos, transporte, cooperación de parte de 

ingenieros que trabajan en la institución. 

La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar requiere de este 

estudio en la brevedad posible para la implantación del mismo con esto la 
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institución evitará sanciones económicas por parte del CONECEL y de la misma 

CNEL. 

 

Con la implantación de este proyecto el principal beneficiario será La Corporación 

Nacional de Electricidad Regional Bolívar, porque los sistemas automatizados 

ayudarán a agilizar el monitoreo y no habrá demora en el mantenimiento de los 

equipos, se contará con control remoto de varios procesos de las subestaciones lo 

cual reducirá la intervención humana y el tiempo de respuesta a una posible 

eventualidad. 

 

Con respecto al impacto que tendrá este estudio, la empresa podrá competir con 

otras empresas que brindan este servicio en el centro del país y extender sus redes 

para de ese modo aumentar sus abonados y obtener mayor beneficio económico. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

 1.4.1. OBJETIVO GENERAL.- 

 

1.4.1.1. Diseñar un sistema de automatización de las E/S de tensión para 

optimizar los servicios de las subestaciones de La Corporación Nacional 

de Electricidad Regional Bolívar. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

1.4.2.1. Analizar la situación actual del sistema de automatización y de 

comunicación existente entre las subestaciones de La Corporación  

Nacional de Electricidad Regional Bolívar. 

 

1.4.2.2. Determinar la mejor opción para el diseño del sistema de 

automatización y de comunicación para las subestaciones de La 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar. 
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1.4.2.3.  Diseñar un sistema de automatización de las E/S de tensión de las 

subestaciones y un sistema de comunicación para el control y monitoreo 

de las subestaciones en La Corporación Nacional de Electricidad Regional 

Bolívar. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.- 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, 

Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato se han detectado 

varios trabajos con temas de automatización referentes a otro tipo de procesos y 

aplicaciones y que no tienen relación con el presente trabajo. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN.- 

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL.- 

 

La Empresa Eléctrica de Bolívar se constituyó el 9 de mayo de 1961, con la 

finalidad de suministrar el servicio de energía Eléctrica a la Provincia de Bolívar y 

actualmente ha ampliado su cobertura hacia algunos sectores de la Provincia de 

Los Ríos y Chimborazo, el 16 de enero de 2009 se fusionó con otras diez 

empresas de Electricidad para formar la “CNEL CORPORACIÓN NACIONAL 

DE ELECTRICIDAD S.A.” 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL S.A. está conformada por diez 

empresas Regionales: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas-Los 

Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y  Sucumbíos.  CNEL ofrece el servicio de 
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distribución de energía eléctrica a un total de 1,25 millones de abonados, 

abarcando el 30% del mercado a nivel nacional. 

El 4 de marzo de 2009, el directorio de la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL aprobó la creación de la estructura de Gerencia General de la Corporación 

a cargo del Ing. Patricio Villavicencio.  Ésta estructura de 64 personas dirige la 

gestión de las diez regionales conformadas a su vez por 4016 colaboradores. 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL se constituyó en diciembre de 

2008 con la fusión de las diez empresas eléctricas, que históricamente mantenían 

los indicadores de gestión más bajos. Teniendo como tarea principal el revertir 

dichos indicadores en aras de mejorar la situación. 

En la actualidad La Corporación Nacional de Electricidad  y el Consejo Nacional 

de Electricidad (CONELEC) exige a todas las empresas del sector a que utilicen 

sistemas automatizados para mejorar el servicio prestado a los clientes, también 

existen sanciones contra empresas  que no utilicen  sistemas automatizados, lo que 

en la actualidad no se está cumpliendo en La Corporación. Nacional de 

Electricidad Regional Bolívar. 

 

A continuación se muestra los artículos donde por ley se exige a las empresas a 

tener sistemas de control, que se encuentra en el  Decreto Ejecutivo No. 2066 de 

14 de noviembre de 2006 S. R. O. No. 401 de 21 de noviembre de 2006, Capítulo 

X de la distribución y comercialización, en los artículos a continuación señalados: 

 

Art. 66.- Unidades terminales remotas.- La compañía única de transmisión 

deberá diseñar e instalar el equipamiento para permitir la operación en sus 

subestaciones, de unidades terminales remotas asociadas al sistema de supervisión 

y control del CENACE. 

 

Art. 70.- Instalaciones.- Las compañías de distribución y comercialización, 

incluirán en su área de concesión, los sistemas de subtransmisión y los sistemas de 

distribución, que sean necesarios para cumplir con los niveles de calidad y 
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confiabilidad del servicio y satisfacer el crecimiento de la demanda. 

 

2.3 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES.- 

 

2.3.1 MARCO TEÓRICO GRÁFICO.- 

 

En el gráfico 2.1 de inclusión de variables se describe en forma global los 

contenidos de la fundamentación teórica correspondiente a la variable 

independiente (izquierda) y la variable dependiente (derecha). 

 

 

Figura 2.1.- Marco teórico gráfico de la variable independiente (derecha) y de la variable 

dependiente (izquierda) 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- 

 

2.4.1 ELECTRÓNICA.- 

 

La electrónica es el campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al 

diseño y aplicación de dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo 

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, 

recepción, almacenamiento de información, entre otros.  

Esta información puede consistir en voz o música como en un receptor de radio, 

en una imagen en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un 

ordenador o computadora. 

 

La electrónica utiliza una gran variedad de conocimientos, materiales y 

dispositivos, desde los semiconductores hasta las válvulas termoiónicas. Así como 

el diseño y la construcción de circuitos electrónicos para resolver problemas 

prácticos.  

Forma parte de la electrónica y de los campos de la ingeniería electrónica, 

electromecánica y la informática, el diseño de software para su control. El estudio 

de nuevos dispositivos semiconductores y su tecnología se suele considerar una 

rama de la física, más concretamente en la rama de ingeniería de materiales. 

 

2.4.1 APLICACIONES DE ELECTRÓNICA.- 

 

“La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas. Los 

principales usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la 

distribución de información, la conversión y la distribución de la energía 

eléctrica. Estos dos usos implican la creación o la detección de campos 

electromagnéticos y corrientes eléctricas. Entonces se puede decir que la 

electrónica abarca en general las siguientes áreas de aplicación: 

 Electrónica de control  

 Telecomunicaciones  

 Electrónica de potencia” [1] 

2.4.2 ELECTRÓNICA DE CONTROL.- 

 

Los sistemas de control son aquellos dedicados a obtener la salida deseada de un 

sistema o proceso. En un sistema general se tienen una serie de entradas que 

provienen del sistema a controlar, llamado planta, y se diseña un sistema para que, 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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a partir de estas entradas, modifique ciertos parámetros en el sistema planta, con 

lo que las señales anteriores volverán a su estado normal ante cualquier variación. 

Un sistema de control básico es mostrado en la figura 2.2.: 

 

 

 

Figura. 2.2.- Sistema de Control Básico 

 

 

Hay varias clasificaciones dentro de los sistemas de control. Atendiendo a su 

naturaleza son analógicos, digitales o mixtos; atendiendo a su estructura (número 

de entradas y salidas) puede ser control clásico o control moderno; atendiendo a 

su diseño pueden ser por lógica difusa y redes neuronales. 

 

“Los principales tipos de sistemas de control son: 

 

 Sí/No. En este sistema el controlador enciende o apaga la entrada y es 

utilizado, por ejemplo, en el alumbrado público, ya que éste se enciende 

cuando la luz ambiental es más baja que un nivel predeterminado de 

luminosidad.  

 Proporcional (P). En este sistema la amplitud de la señal de entrada al 

sistema afecta directamente la salida, ya no es solamente un nivel 

prefijado sino toda la gama de niveles de entrada. Algunos sistemas 

automáticos de iluminación utilizan un sistema P para determinar con qué 

intensidad encender lámparas dependiendo directamente de la 

luminosidad ambiental.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Control.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Control.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_S%C3%AD_No
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_Proporcional&action=edit&redlink=1
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 Proporcional derivativo (PD). En este sistema, la velocidad de cambio de 

la señal de entrada se utiliza para determinar el factor de amplificación, 

calculando la derivada de la señal.  

 Proporcional integral (PI). Este sistema es similar al anterior, solo que la 

señal se integra en vez de derivarse.  

 Proporcional integral derivativo (PID). Este sistema combina los dos 

tipos anteriores.  

 Redes neuronales. Este sistema modela el proceso de aprendizaje del 

cerebro humano para aprender a controlar la señal de salida.” [2] 

 

2.4.3 AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES.- 

 

Un sistema de automatización de subestaciones permite realizar funciones de 

protección, medición y supervisión, pero con la ventaja de que se incluye todo un 

sistema de comunicaciones entre las subestaciones, la red de potencia y los 

niveles jerárquicos de control, con la finalidad de optimizar el manejo de los 

recursos de capital y reducir los costos de operación y mantenimiento con una 

mínima intervención de operadores.  

Para estos fines se incluyen elementos inteligentes que permiten obtener acceso 

local y remoto al sistema de potencia con lo cual se puede obtener registros de 

todos los fenómenos que ocurren en la red eléctrica. 

 

2.4.4 ESTRUCTURA DE AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES.- 

 

La automatización de subestaciones requiere de 3 niveles, para obtener un control 

jerárquico de todos los componentes, tanto de campo, control y supervisión, los 

niveles establecidos son los que a continuación se describen. 

 

2.4.4.1 EQUIPOS DE POTENCIA.- 

 

La operación en este nivel es la manipulación directa del equipo de campo. Para la 

automatización en este nivel se utiliza sensores no convencionales de tecnología 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proporcional_derivativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proporcional_integral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo_(PID)
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_neuronales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro_humano
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avanzada para mediciones de voltaje y corriente, sensores electrónicos que son 

ubicados directamente en el equipo de campo de tal forma que el proceso de 

comunicación  del cableado físico con los niveles superiores se convierte en un 

proceso de comunicación serial. 

Sin embargo, es necesario poseer disponibilidad de un protocolo estándar para 

procesos de comunicación que permiten utilizar e interconectar equipos de 

diferentes fabricantes. 

 

2.4.4.2 NIVEL DE BAHÍA.- 

 

Físicamente el nivel de bahía se encuentra cerca del equipo de campo. Podemos 

identificar dos casos importantes: 

 

Caso 1: El primer caso se refiere a equipos de voltaje, el nivel de bahía es el nivel 

intermedio dentro del cual se puede incorporar IED’s (dispositivos electrónicos 

inteligentes IED por sus siglas en inglés) de control y protección con el objetivo 

de ahorrar materiales que en vano se utilizaría en la instalación de otro cubículo 

para IED’s. Los IED’s incorporados en la HMI pueden ser utilizadas directamente 

para la operación correcta de la bahía. 

 

Caso 2: En el caso de equipos de alto voltaje es necesario distinguir entre S/E 

aisladas en aire (AIS) y S/E aisladas por SF6 (GIS). Estas últimas son 

normalmente ubicadas en construcciones con protección en contra de la lluvia, 

variaciones de temperatura, viento y polvo. 

 

La función de control en el nivel de bahía, permite operar una bahía localmente. 

Todas las medidas, alarmas e información de estados relacionados con la bahía 

son visualizadas aquí y los comandos de control pueden ser iniciados por la 

actuación de un panel de control normalmente ubicado en el mismo lugar de los 

cubículos del nivel de bahía.  

Este tipo de interfaz puede también ser integradas en la unidad de control de bahía 

(BCU) como pantalla de táctiles o pantalla con botones funcionales. 
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El objeto de protección esta generalmente localizado en el nivel de bahía así como 

los objetos clásicos como líneas, transformadores y generadores son asignados a 

bahías con disyuntores que puedan aislarlos de la E/S mediante su operación. 

La información de estado y alarmas necesarias para la operación y mantenimiento 

es mostrada en la bahía, sin embargo funciones adicionales de monitoreo pueden 

ser también ubicadas en los cubículos del nivel de bahía, pero normalmente no 

hay una interface dedicada a la evaluación de las condiciones en este nivel, esta 

tarea es asignada al nivel superior (de estación). 

La Interfaz Hombre-Máquina (HMI) en el nivel de bahía permite poseer un 

control local de la bahía y el desarrollo de todas las acciones de control y 

supervisión, las cuales son esenciales en caso de que se necesite realizar algún 

tipo de maniobra para seguridad u operación óptima de las salidas del 

transformador. 

 

2.4.4.3 NIVEL DE ESTACIÓN.- 

 

El nivel de estación utiliza a la interface hombre - máquina como el lugar central 

para la operación de la subestación. Este nivel esta generalmente ubicado en una 

sala central protegida contra la interferencia electromagnética generada por el 

equipo de campo. En este nivel se encuentran ubicados elementos como: hardware 

para propósitos generales, pantallas de visualización de información e impresoras; 

este equipo requiere de la alimentación de corriente alterna (CA) que debe ser 

suministrada desde una fuente ininterrumpida de potencia (UPS), así como 

también necesita operar en condiciones ambientales adecuadas (principalmente la 

temperatura).  

 

Entonces, todo el manejo general y las funciones de supervisión como registro e 

impresión de eventos, archivo y almacenamiento de datos históricos, esta ubicado 

en el nivel de estación, así como en las funciones automáticas de nivel de estación 

mas completas pueden ser fácilmente implementadas en poderosos computadores 
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de propósitos generales, que no necesitan mas que la capacidad de instalar el 

software adecuado y manejarlo con la rapidez requerida. 

 

También en este nivel las interfaces de comunicación con centros remotos para 

control de la red, monitoreo y mantenimiento, son usualmente utilizadas. Sin 

embargo, el equipo de nivel de estación es convenientemente separado en dos 

salas: 

 

 

 La sala de operación provee de condiciones de trabajo confortables y 

protección para los operadores contra el ruido; esta equipada con la HMI 

que consiste de pantallas de visualización, teclados, ratón (hardware), 

impresores y paneles de control. 

 

 La sala de equipo de comunicación que alberga a computadores, 

impresores de respaldo y equipo de comunicación, los cuales pueden 

provocar mayor ruido. 

 

Con la tendencia de los instrumentos de ultima tecnología, los cuales integran 

diferentes funciones, el computador servidor (principal) de la HMI pueden 

controlar partes del software operacional así como también partes del software de 

comunicación lo que podría generar que las dos salas descritas anteriormente se 

reduzcan a una sola en donde todo el equipo puede ser integrado y organizado en 

un solo panel. 

 

2.4.4.4 INTERFACE HOMBRE MÁQUINA.- 

 

La interface hombre-maquina en este nivel sirve para operar y supervisar a la 

subestación. En la automatización de subestaciones, esta HMI comprende varias 

unidades o puestos en donde cada puesto posee una o más de una pantalla, un 

teclado y un Mouse; en algunos casos también son usados teclados funcionales y 

tablas graficas.  



 16 

Sin embargo, el uso de mouse en combinación con botones activos en gráficos 

presentados en pantalla es la tendencia más utilizada, aunque no hay que descartar 

casos en los que condiciones ambientales exigen equipo completamente protegido 

de los medios externos, en donde se aplican por ejemplo “touch screens” (pantalla 

de toque) o teclados diseñados especialmente para esas tareas. 

 

2.4.5 CONTROL REMOTO Y MONITOREO.- 

 

2.4.5.1 GATEWAY DE COMUNICACIÓN.- 

 

Es un instrumento que permite tener acceso a los datos y realizar control desde un 

centro de control de la red.  

El “gateway” debe ser físicamente acoplado o conectado al sistema de 

comunicación usado  por el centro de control de la red, y debe poseer un 

convertidor de protocolos el cual permita interpretar los mensajes enviados por el 

centro de control de la red y traducirlos en acciones automáticas del sistema de 

automatización.  

 

El elemento convertidor de protocolos pueden ser un instrumento de la estación, o 

un software integrado en alguna computadora del nivel de estación. 

 

2.4.5.2  FUNCIONES DE CONTROL REMOTO.- 

 

Las funciones del control remoto son utilizadas para operar a la red de potencia y 

necesitan una respuesta de tiempo que debe estar dentro del orden de los 

segundos.  

 

Actualmente, se han desarrollado protocolos de comunicación dedicados 

especialmente a funciones de control, los cuales han sido optimizados en 

detección de errores y codificación eficiente, y contiene un factor muy importante 

que permite realizar un procedimiento previo de “selección antes de la operación”  

a través del cual se realiza críticas de seguridad antes de permitir una acción.  
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Este procedimiento de dos pasos con alta capacidad de discriminación, da al 

operador la capacidad de comprobar si la selección  de un interruptor  (disyuntor, 

seleccionador, seleccionador de puesta en tierra) fue correctamente realizada y si 

su operación es permitida antes de inicializar el comando, y asegurarse de que los 

comandos fueron transmitidos en forma segura. 

 

2.4.5.2 FUNCIONES DE MONITOREO.- 

 

Las  funciones de monitoreo proveen de una perspectiva general de la condición 

del equipo de la subestación, del equipo de control del sistema, y de todos los 

eventos y perturbaciones ocurridas en la subestación, así como también las 

condiciones del proceso del manejo de la energía.  

Las funciones puramente de monitoreo son usadas generalmente para monitoreo 

de las condiciones activas de las S/E, o para análisis detallados de perturbaciones 

después de una falla, es por esto que, no es una magnitud critica en la transmisión 

remota de datos, y puede ser la más lenta en orden de prioridad de transmisión de 

datos. 

 

2.4.6 ARQUITECTURA DE AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES.- 

 

La inclusión de equipo microprocesador en la automatización de S/E permite 

procesar los datos en forma digital, pero es claro que los datos y las mediciones 

tomadas en el campo mismo del proceso deben ser convertidos en señales 

digitales antes de ser procesadas. Para las señales análogas se utilizan 

convertidores análogo/digitales (ADC). 

 

Entonces el proceso de obtención y transformación de señales de una bahía hacia 

el equipo microprocesador se basa en la siguiente estructura: 

 

 

BI               Entrada binaria 

BO              Salida binaria 
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AI               Entrada análoga 

FI                Filtro 

AD              Convertidor análogo/digital 

         (Por sus siglas en inglés) 

 

2.4.7  PROTOCOLOS MÁS UTILIZADOS.- 

 

En la actualidad la tendencia de uso de protocolos esta encaminada a los 

protocolos abiertos, debido a que estos posibilitan la integración de productos 

(equipos) de diferentes fabricantes. Los protocolos abiertos mas utilizados en la 

actualidad se mencionan a continuación. 

 

2.4.7.1 DNP3.- 

 

DNP· es un protocolo que permite interoperabilidad abierta entre los instrumentos 

de los diferentes niveles funcionales de la S/E’s, RTU’s, computadores. 

 

Este protocolo se acepta a la estructura de la automatización de subestaciones 

debido a que define 3 niveles distintos, de entre los cuales el nivel básico es el 

nivel asignado para IED’s simples y el nivel mas alto es el nivel de estación 

maestra asignada para SCADA. El DNP3 utiliza principalmente comunicaciones 

maestro – esclavo, es robusto, flexible, exige una baja cantidad de pruebas para 

mantenimiento y entrenamiento. 

 

2.4.7.2 IEC 60870.- 

 

Es un protocolo de comunicaciones influenciado por la forma de comunicación 

europea que utiliza un modo de comunicación cliente – servidor en una estructura 

de estación maestra, RTU, IED. Posee sincronización de tiempo en una secuencia 

de estampa de tiempo de reporte de eventos, así como también prioriza la 

información, recepción de datos análogos y digitales; emplea el modo OSI de tres 

capas y posee comités de regulación para asegurar interoperabilidad. 
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2.4.7.3 UCA (Utility Comutication Architecture).- 

 

Esta es un método estándar que toma como base la comunicación de los datos de 

la unidad que provee la integración de los niveles desde el  mayor nivel funcional 

o controlador general (Centro General de Control de Sistemas), hasta la interfaz o 

nivel menor con la unidad de operación, pasando por niveles intermedios como 

centros de control, centrales eléctricas, transmisión, distribución asegurando la 

interoperabilidad de equipos de diferentes fabricantes. 

 

UCA 2.0 incluye perfiles que utilizan familias de protocolos como ISO/IEC y 

TCP/IP utilizados en una gran variedad de redes locales (pequeñas) Y redes de 

área amplia. 

 

2.4.7.4 IEC 61850.- 

 

Este protocolo toma los principios del UCA 2.0 con modificaciones 

proporcionadas por la experiencia Europea.  

 

Proporciona funciones adicionales a las que proveen los protocolos descritos 

anteriormente, tales como: lenguaje de configuración de S/E y una interface 

digital en los instrumentos de transformación no convencionales para medida que 

son los TC y TP. 

 

Este protocolo se esta constituyendo en un estándar de comunicaciones para 

automatización de S/E utilizado a nivel mundial debido a que está encaminado a 

interconectar IED’s a través de redes en niveles de proceso, industriales o LAN´s 

asegurando su interoperabilidad aún cuando provengan de diferentes fabricantes. 

 

“A través del IEC 61850 se puede realizar protección, control, supervisión, 

monitoreo a niveles de estación, bahía y proceso a través de entradas y salidas 

digitales o análogas de datos y comandos.” [3] 
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2.4.8 CALIDAD TOTAL.- 

 

La Calidad Total es el estado más evolucionado dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. En un 

primer momento se habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de 

Calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a Producción. 

Posteriormente nace el Aseguramiento de Calidad, fase que persigue garantizar un 

nivel continuo de calidad del producto o servicio proporcionado.  

 

Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como Calidad Total, un sistema 

de gestión empresarial íntimamente relacionado con el concepto de Mejora 

Continua y que incluye las dos fases anteriores. Los principios fundamentales de 

este sistema de gestión son los siguientes: 

 

 

 Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas 

del cliente (interno y externo). 

 Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y 

procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua 

tiene un principio pero no un fin). 

 Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el 

equipo directivo. 

 Participación de todos los miembros de la organización y fomento del 

trabajo en equipo hacia una Gestión de Calidad Total. 

 Participación del proveedor en el sistema de Calidad Total de la 

empresa, dado el fundamental papel de éste en la consecución de 

Calidad en la empresa. 

 Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, 

superando las barreras departamentales y estructurales que esconden 

dichos procesos. 

 Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre 

gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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“La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que fomenta 

la Mejora Continua en la organización y  se involucran a todos sus miembros, 

centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo. 

Podemos definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo 

está totalmente comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente son 

comprendidos y asumidos exactamente) Total (todo miembro de la organización 

está involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible).” [4] 

 

2.4.9 EL CONTROL DE CALIDAD TOTAL.- 

 

Uno de los sistemas que conforman la administración es el control, sin el las 

estructuras organizativas serian un desastre.  

 

Si bien es cierto, que dentro de las diversas áreas que comprenden una empresa se 

toma como prioridad la planificación; es el control el que va a permitir que la 

misma se de en una forma organizada. 

 

Es importante destacar, que para cualquier compañía moderna sus bases se 

fundamentan el tener un buen sistema de control en todas sus áreas tanto las 

contables, humanas como en las de producción y servicios.  

 

También debemos tomar en cuenta que cada persona que labora en las empresas 

debe seguir un régimen de normas establecidas por el control para poder llevar a 

cabo sin dificultad la misión que tenga dicha organización. 

 

El control total de la calidad es un compromiso ético con la excelencia, porque 

sólo una empresa que ha definido en sus valores supremos el generar productos y 

servicios de calidad, estará realmente comprometida en su consecución.  

 

La excelencia debe perseguirse como un objetivo estratégico a los efectos de 

mantener la competitividad, pero también constituye una filosofía de vida y una 

ética de trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Llevar a la empresa a la cima mediante la generación de productos y servicios de 

alto nivel con un uso eficiente de los recursos debe ser el objetivo supremo de 

directivos y personal de la empresa.  

 

Cada directivo y empleado debe sentirse orgulloso de los productos y servicios 

que genera, de tal forma la calidad se convierte en un fuerte elemento motivador, 

con lo cual da lugar a una espiral de crecimiento en los niveles de calidad y 

satisfacción.  

 

La calidad debe comprender todos los rincones de la empresa. Si no se genera 

calidad interna, mal puede ofrecerse una calidad apropiada a los agentes externos.  

 

Por ello la calidad se construye y genera en cada actividad, tarea y proceso de la 

compañía. 

 

El control de calidad es un proceso para mantener estándares, los cuales se 

conservan mediante un proceso de selección, medida y corrección del trabajo, de 

modo que todos los productos o servicios que surjan del proceso cumplan los 

estándares. 

 

2.4.10  ETAPAS DEL CONTROL DE CALIDAD TOTAL.- 

 

Las etapas que se siguen en el control de calidad total son las siguientes: 

 

a)  Determinar qué parámetros deben controlarse o hacerse objeto de medición.  

 

b)  Establecer su grado de criticidad y, si es necesario, el control antes, durante o 

después de producir los resultados.  

 

c) Establecer una especificación para el parámetro que se desea controlar que    

proporcione límites de aceptabilidad y unidades de medida.  
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d)  Instalar, cuando corresponda y sea factible, un censor en un punto apropiado 

del proceso que detecte la variación respecto de la especificación.  

 

e)  Recoger y transmitir los datos al lugar de análisis.  

 

f)  Verificar los resultados y diagnosticar la causa de la variación.  

 

g)  Proponer remedios y decidir la acción necesaria para restablecer el status quo.  

 

h)  Tomar las medidas convenidas y comprobar que se ha corregido la variación.  

 

Es menester distinguir entre los controles de resultados y los controles de 

procesos. Los primeros verifican el resultado (variable o atributo) final de un 

proceso, sea éste un producto o servicio. En tanto que el control de procesos 

verifica tanto el funcionamiento de los procesos, cómo la calidad de los insumos. 

De tal forma, asegurando la calidad de los procesos y componentes, se asegura el 

resultado final.   

 

Cuando de control se trata hay tres etapas a distinguir, la primera consiste en la 

recolección de los datos o mediciones, la segunda en el procesamiento, análisis e 

interpretación, y la tercera, en las medidas a adoptar para corregir las causas raíz 

de los problemas o desviaciones observados. 

 

2.4.11 PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD TOTAL.- 

 

A través del control, se verifica el desarrollo de algunos principios puestos en 

práctica por el gobierno de la empresa, tales como la disciplina y la unidad de 

mando y dirección. A su vez permite conocer en sus justos términos la eficiencia 

de algunos procedimientos utilizados. 

El control incluye la vigilancia permanente para asegurarse que todo cuanto se 

realiza esta conforme a lo previsto y ordenado. La aplicación del control tiene 

efectos lógicos, que no deben desestimarse.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Es el hecho importante que debe producirse una acción correctiva, que permita 

encauzar o enmendar la actividad desviada. 

Entre otras cosas el proceso de control, es susceptible de aplicación a las 

funciones técnicas, financieras, administrativas, contables, comerciales y de 

seguridad que desarrolla el llamado de un gobierno de una empresa. 

 

“El proceso de control consta de un conjunto de pasos perfectamente definidos y 

para que exista el mismo, tenga sentido y eficacia es necesario cumplir con ese 

requisito: 

 

 

 Precisar la norma o base de control. 

 Apreciar y considerar lo que ha realizado. 

 Comparar los resultados con las normas o bases del 

control. 

 Califica esos resultados. 

 Aprobar o improbar los resultados obtenidos. 

 Introducir los correctivos a que hubiere lugar. 

 

Todos esos pasos tiene un carácter necesario; de lo contrario, el proceso de 

control se desnaturalizaría y perdería su verdadero contenido y efectividad.” [5] 

 

2.4.12 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- 

 

La Red de distribución de energía eléctrica o sistema de distribución de energía 

eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el 

suministro de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios 

finales (medidor del cliente) como se muestra en la figura 2.3.  

 

Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son los siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
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Subestación de distribución de media potencia: conjunto de elementos 

(transformadores, interruptores, seccionadores, etc.) cuya función es reducir los 

niveles de alta tensión de las líneas de transmisión (o subtransmisión) hasta 

niveles de media tensión para su ramificación en múltiples salidas. 

 

 Circuito Primario 

 

 Circuito Secundario 

 

 

 

La distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación 

de la red de transporte se realiza en dos etapas. 

 

La primera está constituida por la red de reparto, que partiendo de las 

subestaciones de transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos 

que rodean los grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones 

transformadoras de distribución. 

Las tensiones utilizadas están comprendidas entre 25 y 132 kV. 

 

Intercaladas en estos anillos están las estaciones transformadoras de distribución, 

encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto al de distribución en 

media tensión. 

 

La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con 

tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kV y con una característica muy radial.  

 

Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo (población, gran 

industria, etc.), uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los 

centros de transformación, que son la última etapa del suministro en media 

tensión, ya que las tensiones a la salida de estos centros es de baja tensión 

(125/220 ó 220/380 V). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
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Figura 2.3. Diagrama esquematizado del Sistema de suministro eléctrico 

Las líneas que forman la red de distribución se operan de forma radial, sin que 

formen mallas, al contrario que las redes de transporte y de reparto.  

 

Cuando existe una avería, un dispositivo de protección situado al principio de 

cada red lo detecta y abre el interruptor que alimenta esta red. 

 

La localización de averías se hace por el método de "prueba y error", dividiendo la 

red que tiene la avería en dos mitades y energizando una de ellas; a medida que se 

acota la zona con avería, se devuelve el suministro al resto de la red. 

 

 Esto ocasiona que en el transcurso de localización se pueden producir varias 

interrupciones a un mismo usuario de la red. 

El sistema de suministro eléctrico siempre comprende el conjunto de medios y 

elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución de la energía 

eléctrica.  

Este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección. 

 

Constituye un sistema integrado que además de disponer de sistemas de control 

distribuido, está regulado por un sistema de control centralizado que garantiza una 

explotación racional de los recursos de generación y una calidad de servicio 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Redelectrica2.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Redelectrica2.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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acorde con la demanda de los usuarios, compensando las posibles incidencias y 

fallas producidas. 

 

Con este objetivo, tanto la red de transporte como las subestaciones asociadas a 

ella pueden ser propiedad, en todo o en parte y, en todo caso, estar operadas y 

gestionadas por un ente independiente de las compañías propietarias de las 

centrales y de las distribuidoras o comercializadoras de electricidad. 

 

“El sistema precisa de una organización económica centralizada para planificar 

la producción y la remuneración a los distintos agentes del mercado, sí como 

ocurre actualmente en muchos casos, existen múltiples empresas participando en 

las actividades de generación, distribución y comercialización.” [6] 

 

 

2.5 HIPÓTESIS.- 

 

El Sistema de automatización de las E/S de tensión  permitirá optimizar los 

servicios de las subestaciones de La Corporación Nacional de Electricidad 

Regional Bolívar. 

 

2.6 DETERMINACIÓN DE VARIABLES.- 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.- 

 

Sistema de Automatización para las E/S de tensión 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE.- 

 

Optimizar los servicios de la subestación de La Corporación Nacional de 

Electricidad Regional Bolívar 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_electricidad
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA.- 

 

3.1 ENFOQUE.- 

 

El proyecto se enfocará en el paradigma cuali-cuantitativo, porque se tomará 

como punto de referencia principal a los actores, los mismos que permitirán la 

interpretación correcta del problema, lo que sustentará de mejor manera la 

investigación científica obtenida para cumplir con la hipótesis planteada.  

 

Además los datos que se obtendrán serán cuantificados y analizados de tal manera 

que servirán como recursos fundamentales para que la solución del problema sea 

efectiva, orientada al bienestar de la institución. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN.- 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- 

 

El proyecto necesitará de investigación de campo para recolectar información, que 

ayudará a obtener elementos de juicio necesarios en el proceso investigativo.  

 

Además se tendrá contacto directo con la realidad, observando con precisión las  

subestaciones eléctricas de La Corporación Nacional de Electricidad Regional 

Bolívar. 
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3.2.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL- BIBLIOGRÁFICA.- 

 

El proyecto requerirá de investigación documental-bibliográfica para sustentar el 

marco teórico, de esta manera se obtendrán distintos conocimientos acerca de 

automatización de las subestaciones, los sistemas utilizados, gestión de calidad, 

procesos de calidad, partes de software y hardware que pudieran utilizarse para 

dicho objetivo. 

 

3.2.3 PROYECTO FACTIBLE.- 

 

El proyecto se enmarcará dentro de lo factible porque se propuso un sistema de 

automatización de las E/S de tensión de las subestaciones con el fin de solucionar 

las necesidades de La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar 

basándose en un sustento teórico que garantiza la funcionalidad eficaz del 

proyecto. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 

 

El nivel de la investigación del proyecto abarcará el nivel exploratorio, el cual 

ayudará a reconocer el problema y familiarizarse, además porque será necesario 

conocer la institución, su estructura y métodos utilizados, para realizar el presente 

estudio.  

La investigación también estará enmarcada en el nivel  descriptivo para en forma 

detallada determinar los problemas y como afectarán a La Corporación Nacional 

de Electricidad Regional Bolívar, de esta manera facilitará la comprobación de la 

hipótesis. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

 

3.4.1 POBLACIÓN.- 

 

Para el presente proyecto se tomará una población de aproximadamente 20 

personas, que son la que trabajan en la Corporación Nacional de Electricidad 

Regional Bolívar en el área técnica y que están relacionan directamente con el 

problema planteado. 

 

3.4.2 MUESTRA.- 

 

Debido a que la población determinada es pequeña y con la finalidad de obtener 

resultados reales y confiables, se determinará que el tamaño de la muestra será el 

100% de la población. 

 

3.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.- 

 

Una vez cumplida la recolección de la información de la investigación, se 

procedió al análisis de los datos obtenidos, lo que sirvió como punto de referencia  

para dar inicio al tema propuesto.   

 

3.6  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.- 

 

El plan que se empleará para procesar la información recogida será: 

 

 Revisión de la información recolectada 

 Repetición de la información en determinados casos 

individuales para corregir errores. 

 Manejo de la información 

 Estudio Estadístico de datos para realizar la 

representación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.- 

 

 La población, modelo de encuesta y objetivo de la encuesta 

 

La población para la encuesta esta definida en un número de 20 personas las 

mismas que están encargadas de las subestaciones (técnicos, ingenieros) y al 

personal administrativo como es el gerente de La Corporación Nacional de 

Electricidad regional Bolívar 

 

El modelo de encuesta utilizada para recopilar la información ha sido ubicada en 

la sección final de este documento en el Anexo 1. 

 

 

4.2 TABULACIÓN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA.- 

 

Una vez realizada la encuesta a los 20 empleados se obtuvieron los siguientes 

resultados, que sirvieron de base para tener una visión clara de la situación real de 

la empresa. 
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CUADRO #1 

 

DISEÑO DEL SISTEMA SCADA AYUDARÍA A LA DETECCIÓN DE 

FALLAS 

 

1.- ¿Cree Ud. que con el diseño de un sistema SCADA el monitoreo y la 

detección de fallas se realizará de manera más rápida? 

 

Tabla 4.1: Tabulación de respuestas – Pregunta 1 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Daniel Eduardo Freire Imbaquingo 

 

SISTEMA SCADA

90%

10%

 

Figura 4.1. Gráfica porcentual de respuesta – Pregunta 1 

 

Análisis: 

Esta pregunta ha sido planteada con el objeto de conocer la opinión de los 

encuestados acerca de si un sistema SCADA ayudaría a dar una respuesta eficaz 

ante cualquier eventualidad, de las respuestas el 90% fue afirmativo de un total de 

20 personas encuestadas. 
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CUADRO #2 

 

UTILIZACIÓN DE PLC PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS E/S DE 

TENSIÓN  

 

2.- ¿Cree Ud. que la utilización de PLC’s en el sistema SCADA es la 

mejor opción para la automatización de las subestaciones? 

 

Tabla 4.2: Tabulación de respuestas – Pregunta 2 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

SI 1 5 

NO 19 95 

TOTAL 20 100 

Fuente: Daniel Eduardo Freire Imbaquingo 

 

UTILIZACION DE PLC

95%

5%

 

Figura 4.2. Gráfica porcentual de respuesta – Pregunta 2 

 

Análisis: 

 

En la pregunta 2 de la encuesta realizada al preguntar si la utilización del PLC en 

el sistema de automatización es la mejor opción para las subestaciones, el 95% de 

las respuestas fue negativa de un total de 20 personas encuestadas las cuales 

sugirieron la utilización de RTU que ya integran muchas mas módulos. 
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CUADRO #3 

 

FUNCIONAMIENTO DE LAS SUBESTACIONES 

 

3.- ¿Cree Ud. que al obtener medidas de tensión, corriente y potencia de 

las subestaciones se podría tomar medidas correctivas para el mejor 

funcionamiento de las subestaciones? 

 

Tabla 4.3: Tabulación de respuestas – Pregunta 3 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Daniel Eduardo Freire Imbaquingo 

 

funcionamiento de las 

subestaciones

95%

5%

 

Figura 4.3. Gráfica porcentual de respuesta – Pregunta 3 

 

Análisis: 

 

De las respuestas obtenidas en esta pregunta el 95% fue afirmativa y que con la 

obtención de medidas de la subestación se puede mejorar el funcionamiento de las 

mismas, la encuesta fue realizada a un total de 20 personas. 
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CUADRO #4 

 

CONTROL DE LOS SERVICIOS DE LAS SUBESTACIONES 

 

4.- ¿Cree Ud. que el control de los servicios brindados por las 

subestaciones ayudaría a realizar una distribución eficaz de energía 

eléctrica? 

 

Tabla 4.4: Tabulación de respuestas – Pregunta 4 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Daniel Eduardo Freire Imbaquingo 

 

CONTROL DE LOS 

SERVICIOS DE LA 

SUBESTACION

5%

95%

 

Figura 4.4. Gráfica porcentual de respuesta – Pregunta 4 

 

Análisis: 

El 95% de las respuestas obtenidas en esta pregunta fueron para apoyar que el 

control de los servicios que brinda la subestación, mejorarían los servicios de 

distribución de energía de un total de 20 personas encuestadas. 
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CUADRO #5 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES 

 

5.- ¿Cree Ud. que el mantenimiento preventivo ayudaría a reducir el 

tiempo de arreglo de alguna falla en el sistema? 

 

Tabla 4.5: Tabulación de respuestas – Pregunta 5 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

SI 15 75 

NO 5 25 

TOTAL 20 100 

Fuente: Daniel Eduardo Freire Imbaquingo 

 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE LAS 

SUBESTACIONES

75%

25%

 

Figura 4.5. Gráfica porcentual de respuesta – Pregunta 5 

 

Análisis: 

En la pregunta referente al mantenimiento preventivo de las subestaciones el 

porcentaje de de apoyo a esta no fue muy alto solo el 75% de los encuestados 

estuvo de acuerdo y el 25% de los mismos en desacuerdo de un total de 20 

personas entrevistadas. 
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CUADRO #6  

 

OPERACIÓN DE SUBESTACIONES PARA SERVICIOS EFICIENTES 

 

6.- ¿Cree Ud. que si la operación de las subestaciones serían eficientes 

habría un mejor control de los servicios? 

 

Tabla 4.6: Tabulación de respuestas – Pregunta 6 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Daniel Eduardo Freire Imbaquingo 

 

OPERACIÓN DE 

SUBESTACIONES

90%

10%

 

Figura 4.6. Gráfica porcentual de respuesta – Pregunta 6 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en esta pregunta el 90% cree que la 

operación de las subestaciones habría un mejor control de los servicios que estas 

ofrecen de un total de 20 personas encuestadas. 
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4.3 ANÁLISIS GENERAL DE INFORMACIÓN RECOPILADA.- 

 

De acuerdo a la información recabada a 20 trabajadores del área técnica de La 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar, se ha podido determinar 

varios aspectos importantes, entre los que podemos mencionar que un sistema de 

automatización para las subestaciones ayudaría a que éstas funcionen de manera 

más eficiente, un 90% de los encuestados coinciden en que este sistema ayudaría a 

que el control de las subestaciones mejore y su mantenimiento sea más rápido y 

oportuno, algo importante que rescatar de esta encuesta es que al principio se 

pensó en un PLC para la automatización, pero al realizar la encuesta se pudo 

apreciar que la mayoría de los encuestados indicaron que una RTU sería la mejor 

opción para la automatización de las subestaciones, lo cual coincide con los datos 

obtenidos en la investigación bibliográfica, los que muestra que la opción 

técnicamente adecuada es la utilización de una RTU y no de un PLC. 

 

Con la investigación antes mencionada se comprobó que el  PLC es utilizado para 

sistemas de automatización de áreas pequeñas como por ejemplo sistemas 

automatizados en plantas industriales, en cambio la RTU está especializada para 

sistemas automatizados de área extensa. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES.- 

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede apreciar que 

la necesidad de un sistema de control y monitoreo para las subestaciones de 

La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar es de vital 

importancia, pues por medio de este se tendría acceso a la información 

generadas en ellas y se podría actuar de manera rápida en caso de cualquier 

problema en las subestaciones. 

 

 La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar quiere realizar 

un plan piloto, este implementará el sistema automatizado en las 

subestaciones de Guanujo y Guaranda antes de ser implementado en las 

demás subestaciones. 

 

 La Corporación Nacional de electricidad Regional Bolívar desea 

implementar un sistema de comunicación por medio de fibra óptica para la 

interconexión del sistema de automatización en la subestaciones que se 

encuentren más cercanas. 

 

 Actualmente en algunas subestaciones no existe sistemas de conexión y 

desconexión  en las subestaciones, algunas carecen de interruptores de línea 

lo cual dificulta el desarrollo de un sistema automatizado, en la propuesta 
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se  recomienda cual sería el interruptor de línea para las salidas del 

transformador de la subestación que carecen de este equipo. 

 

 Para la realización de la propuesta se debe realizar un análisis actual de las 

subestaciones de Guanujo y Guaranda para conocer su estado actual y 

determinar cuales son los elementos necesarios para el sistema de 

automatización y de comunicación.  

 

 En la actualidad la tendencia es el uso de protocolos abiertos, debido a que 

estos posibilitan la integración de equipos de diferentes fabricantes para el 

sistema de automatización y para el sistema de comunicaciones.  
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5.2 RECOMENDACIONES.- 

 

 

 En el diseño de cualquier sistema se debe partir de un esquema general, en 

el cual deben estar descritas todas las variables, los procesos a realizarse y 

los objetivos que cumplen dichos procesos, con esto se tiene una idea clara 

de que es lo que se va a realizar. 

 

 Se debe capacitar al personal del área técnica para que tengan los 

conocimientos suficientes del sistema que se pretende implementar en las 

subestaciones de La Corporación Nacional de Electricidad Regional 

Bolívar. 

 

 El cuarto de control del sistema automatizado de las subestaciones debe 

estar ubicado en un lugar que cuente con todas las adecuaciones necesarias 

para que el sistema funcione de la mejor manera. 

 

 El sistema que se diseñará debe ser flexible a los cambios y 

modernizaciones de los sistemas utilizados, para que en el futuro puedan 

adaptarse a nuevas tecnologías y procesos. 

 

 El sistema de automatización ayudará a reducir problemas ocasionados en 

las subestaciones pero se debe llegar a un sistema de calidad total tomando 

en cuenta lo señalado en este trabajo. 

 

 El control total de la calidad es un compromiso ético de todos los que 

componen la empresa, se debe capacitar al personal en control de calidad y 

en procesos referentes a esto, ya que como se explica anteriormente se 

debe satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos para 

llegar ala calidad total. 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6. AUTOMATIZACIÓN DE LAS E/S DE TENSIÓN PARA OPTIMIZAR 

LOS SERVICIOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE ELECTRICIDAD REGIONAL BOLÍVAR.- 

 

La automatización de procesos es algo relativamente nuevo en el campo de la 

electrónica, sin embargo el objetivo del hombre ha sido desde tiempos 

inmemoriales el control y monitoreo de procesos que le ayuden al ser humano a 

satisfacer sus necesidades. 

 

La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar ubicada en la 

provincia de Bolívar y que esta en funcionamiento desde el año 1961 requiere de 

un sistema para controlar y monitorear las variables de salida de los 

transformadores de las subestaciones de Guanujo y Guaranda con el objetivo de 

optimizar los servicios de las subestaciones y para cumplir con lo que le exige el 

CONELEC. 

 

El presente trabajo se desarrollará en las subestaciones de Guanujo y Guaranda, la 

primera ubicada a 4 Km. de la ciudad de Guaranda en la vía que une a la ciudad 

de Guaranda con la ciudad de Ambato, la otra subestación está a las afueras de la 

ciudad de Guaranda. 

 

Con el diseño del sistema de automatización de las subestaciones de La 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar el objetivo principal será 

mejorar el desempeño de las subestaciones de Guanujo y Guaranda, ayudando a 

que el tiempo de respuesta ante un problema sea reducido, también se pretende 
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tecnificar el mantenimiento a los equipos, se brindará un servicio de mejor calidad 

para sus abonados y se evitará pérdidas económicas. 

De forma puntual el presente trabajo se dedicará al diseño de un sistema 

automatizado para las subestaciones de Guanujo y Guaranda, también un sistema 

de comunicación para éstas dos subestaciones. 

 

El tiempo estimado para el presente trabajo es de aproximadamente 6 meses, 

tiempo en el cual se desarrollará el diseño del sistema de automatización y del 

sistema de comunicaciones para las subestaciones de Guaranda y Guanujo. 

Para iniciar el diseño del sistema de automatización de las E/S de tensión para 

optimizar los servicios de las subestaciones de la Corporación Nacional de 

Electricidad Regional Bolívar, se ha dividido el trabajo a realizar en varias partes, 

las mismas que se desarrollaran de la siguiente manera: 

 

1. Análisis actual de las subestaciones referente al sistema de automatización 

y comunicación. 

2. Diseño para la automatización de las subestaciones 

3. Selección de los elementos requeridos para el sistema de automatización 

4. Diseño del sistema de comunicaciones. 

5. Selección de los elementos para el sistema de comunicaciones. 

6. Requerimientos del sistema y costos. 

7. Análisis Costo – Beneficio. 

8. Conclusiones 

9. Recomendaciones 

 

6.1 ANÁLISIS ACTUAL DE LAS SUBESTACIONES DE LA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD REGIONAL 

BOLÍVAR.- 

 

Para conocer el estado actual de las subestaciones se realizó un recorrido por 

éstas, con lo cual se comprobó el estado de las mismas, a continuación se describe 

lo observado. 
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La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar cuenta con seis 

subestaciones, las cuales son: 

- Guanujo 

- Guaranda 

- Echendía 

- Chimbo 

- San Pablo 

- Cochabamba  

 

En la figura 6.1. se muestra la ubicación geográfica de las subestaciones en la 

provincia de Bolívar, la línea verde es la conexión que existe a la barra de 69 kV. 

 

 

Figura 6.1. Ubicación geográfica de las subestaciones de la Corporación 

Nacional de Electricidad Regional Bolívar. 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS SUBESTACIONES DE LA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE ELECTRICIDAD REGIONAL BOLÍVAR.- 

 

En cada cuadro se presentan los datos como potencia, impedancia, frecuencia, 

temperatura y aislante del transformador de cada subestación. 

 

Además se indica las barras a las que está conectado el transformador, el 

interruptor y las potencias de salida de las subestaciones. 

 

6.2.1 SUBESTACIÓN GUANUJO.- 

 

En la tabla 6.1 se muestra la descripción técnica de la subestación Guanujo 

Tabla 6.1. Descripción subestación Guanujo, la potencia del transformador esta 

dada en MVA (Mega voltamperios medida de potencia.) 

 

Transformador Barra HV Barra LV Disyuntor Salidas 

Potencia: 

5/6.25 MVA 

Impedancia: 

6.89% 

Frecuencia: 

60Hz. 

Temperatura: 

55  ºC 

Aislante: 

Aceite 

 

 

 

69 KV 

 

 

 

13.8 KV 

 

 

 

Dyn1 

-Guanujo y Z 

Rural 

400 kW 

-La Cena 

300 kW 

800 kW 

Salinas 
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En la subestación Guanujo no existe ningún tipo de sistema de control automático, 

se encuentran algunos sistemas de monitoreo analógicos que ayudan a controlar 

las diferentes variables del transformador, no hay ningún tipo de sistema de 

comunicación con el cual se pueda acceder a la información remotamente. 

Además la intención de los directivos de La Corporación Nacional de Electricidad 

Regional Bolívar es construir en esta subestación el cuarto que servirá para  el 

control y monitoreo de todas las subestaciones. 

 

6.2.2. SUBESTACIÓN GUARANDA.- 

 

En la tabla 6.2 se muestra la descripción técnica de la subestación Guaranda 

 

Tabla 6.2. Descripción subestación Guaranda 

Transformador Barra HV Barra LV Disyuntor Salidas 

Potencia: 

5 MVA 

Impedancia: 

6.78% 

Frecuencia: 

60Hz. 

Temperatura: 

55  ºC 

Aislante: 

Aceite 

 

 

 

69 KV 

 

 

 

13.8 KV 

 

 

 

Dyn1 

 

-Chimbo 

-Guaranda 

Norte 

-Vinchoa 

-Guaranda 
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Esta es la subestación que más cerca del centro de la ciudad de Guaranda se 

encuentra, las características que presenta  son similares a la subestación Guanujo, 

cuenta con medidores analógicos para el control y monitoreo, carece de cualquier 

tipo de automatización y no tiene ningún tipo de sistema de comunicación. 

 

Además la subestación Guaranda cuenta con dos generadores a diesel el primero 

tiene una potencia de 975 kVA, con un voltaje de 4160 V y una corriente de 1328 

A y que fue fabricado en 1972 por la empresa Blackstone, el segundo con una 

potencia de  3250 kVA, con un voltaje que varía de 2400/4160 V. 

 

6.2.3. SUBESTACIÓN ECHENDIA.- 

 

En la tabla 6.3 se muestra la descripción técnica de la subestación Echendia. 

 

Tabla 6.3. Descripción subestación Echendia 

 

Transformadores Barra HV Barra LV Disyuntor Salidas 

Potencia: 

1.5 MVA cada 

uno 

Frecuencia: 

 60Hz. 

Temperatura: 

55  ºC 

Aislante: 

Aceite 

 

 

 

69 KV 

 

 

 

13.8 KV 

 

 

Dyn1 

Para cada 

uno 

 

-Las Naves 

y San Luis 

600 kW 

-Echendia 

Urbano 

900 kW 
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Al igual que las subestaciones antes mencionadas tiene las mismas privaciones de 

las subestaciones anteriores. 

 

Esta subestación cuenta con dos transformadores de iguales características, 

además carece de cualquier tipo de comunicación y es controlada de manera 

análoga. 

 

6.2.4. SUBESTACIÓN CHIMBO.- 

 

En la tabla 6.4. se muestra la descripción técnica de la subestación Chimbo. 

 

Tabla 6.4. Descripción subestación Chimbo 

 

Transformador Barra HV Barra LV Disyuntor Salidas 

Potencia: 

6.25 MVA  

Frecuencia: 

 60Hz. 

Temperatura: 

55  ºC 

Aislante: 

Aceite 

 

 

 

13.8  kV 

 

 

 

6.6 kV 

 

 

 

Dyn1 

 

-Chimbo 

-Santiago 

Asunción 

La 

Magdalena 
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La subestación Chimbo tiene valores de barra menores que las anteriores, debido 

a que la  barra de 13.8 kV viene de una conexión de la subestación Guaranda y es 

la barra de entrada de la subestación Chimbo, esta subestación no cuenta con 

sistemas de control automatizados y carece de cualquier sistema de comunicación. 

 

6.2.5. SUBESTACIÓN SAN PABLO.- 

En la tabla 6.5 se muestra la descripción técnica de la subestación San Pablo. 

La subestación San Pablo tiene las mismas carencias en la parte de control y 

monitoreo que las demás subestaciones.  

 

Tabla 6.5. Descripción subestación San Pablo 

 

Transformador Barra HV Barra LV Disyuntor Salidas 

Potencia: 

2.5 MVA 

Impedancia: 

6.54 %   

Frecuencia: 

 60Hz. 

Temperatura: 

55  ºC 

Aislante: 

Aceite 

 

 

 

69 KV 

 

 

 

13.8 KV 

 

 

 

Dyn1 

 

 

-San Pablo 

-Los 

Guardias San 

José del 

Tambo 

- Chillanes 

     - Sicoto 
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6.2.6. SUBESTACIÓN COCHABAMBA.- 

 

En la tabla 6.6 se muestra la descripción técnica de la subestación Cochabamba. 

 

Esta es la última subestación de La Corporación Nacional de Electricidad 

Regional Bolívar, tiene las mismas insuficiencias que todas las subestaciones 

anteriores.  

 

En el Anexo 2 se muestra el diagrama unifilar de las subestaciones, allí se observa 

los equipos existentes en cada una de las subestaciones, la barra a las que están 

conectadas, los interruptores y las salidas que existen con cada una de sus 

potencias, para esto se ha elaborado cuadros describiendo todos estos parámetros. 

 

Tabla 6.6. Descripción subestación Cochabamba 

 

Transformadores Barra HV Barra LV Disyuntor Salidas 

Potencia: 

2.5 MVA y 1.5 

MVA 

Impedancia: 

6.57 %  

Frecuencia: 

60Hz. 

Temp.: 55  ºC 

Aislante: 

Aceite 

 

 

 

69 KV 

 

 

 

13.8 KV 

 

 

 

Dyn1 

 

-San Miguel 

700 kW 

-Caluma 

800 kW 

-

Balzapamba 

350 kW 
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6.3 ANÁLISIS ACTUAL  DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

ENTRE LAS SUBESTACIONES DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD REGIONAL BOLÍVAR.- 

 

En la actualidad La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar no 

cuenta con ningún sistema de comunicaciones entre sus subestaciones, lo cual 

dificulta el control y monitoreo de un sistema automatizado. 

 

En el presente trabajo se realizará el diseño de un sistema de comunicaciones que 

conecte a las subestaciones de Guanujo y Guaranda. 

Se toma como base la subestación Guanujo, en esta se realizará el diseño para el 

sistema de automatización de las E/S de tensión, porque la mayoría de 

subestaciones tienen las mismas características a lo que se refiere al sistema de 

automatización como son barras de entrada y salida del mismo valor y potencia de 

los transformadores. 

El sistema de comunicación que se diseñará comunicará en un principio solo las 

subestaciones de Guaranda y Guanujo, para las demás subestaciones se utilizará 

los mismos criterios para integrarlas al sistema de control y monitoreo. 

 

6.4 ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE  LAS 

SUBESTACIONES.- 

 

De manera frecuente en un proyecto de automatización existen tres áreas 

funcionales las cuales son control, medición y monitoreo. 

 

Para el control de los elementos de las subestaciones de La Corporación Nacional 

de Electricidad Regional Bolívar se utilizará un sistema SCADA, el presente 

sistema tiene las siguientes funciones descritas a continuación. 

El sistema SCADA es el que se encarga de la adquisición de datos de las 

subestaciones, el procesamiento de toda la información y es el que presenta la 

interface Hombre – Máquina con la cual se realizará el monitoreo y control. 
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Como una breve descripción el sistema SCADA es una aplicación de software 

especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores en el control industrial, 

proporcionando comunicación con los sistemas de campo y controlando el 

proceso desde la pantalla del ordenador. 

Además provee de información esencial para el buen funcionamiento de las 

subestaciones, también se controla desde el ordenador el estado de los 

interruptores de línea. 

 

El sistema SCADA que se diseñará tiene predominantes características de control 

a lazo cerrado y utilizan comunicación generalmente interurbana, se preverá su 

diseño para una fácil integración de equipos de diferentes fabricantes. 

 

Para la medición y adquisición de información se requiere de equipos que se 

colocan en las subestaciones, estos equipos cumplen esta función y envían la 

información a través del sistema de comunicación. 

 

En la figura 6.2. se muestra una breve descripción de los elementos que se 

utilizará para el sistema automatizado de las subestaciones, el nivel 0 es el que ya 

esta construido en las subestaciones, el presente trabajo se centrará en los niveles 

1, 2, 3 que son los que competen a este proyecto. 

 

Figura 6.2. Representación gráfica del sistema automatizado  
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Se aprecia en el nivel 0 (paralaje) los equipos propios de las subestaciones como 

son el transformador, las barras y los disyuntores. 

 

En el nivel 1 (posición) es en donde se encuentran los transductores o equipos que 

recolectan la información de las variables que se necesitan para la medición. 

 

En el nivel de subestación o nivel 2 se encuentra la RTU de cada una de las 

subestaciones y la MTU a donde llega toda la información enviadas por las 

subestaciones. 

 

Y finalmente en el nivel 3 se encuentra la HMI y el sistema SCADA que es el que 

se encarga de controlar y monitorear todos los elementos de las subestaciones por 

medio de un software. 

 

Los elementos fundamentales para la automatización de las subestaciones de La 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar que se utilizarán para este 

proyecto son los siguientes: 

 

1.- Transductores 

 

2.- Unidad Terminal Remota (RTU por sus siglas en ingles) 

 

3.- Canales de Comunicación (Sistema de Comunicación) 

 

4.- Unidad Terminal Maestra (MTU por sus siglas en inglés) 

 

5.- Interface HMI (Interface Hombre Máquina) 

 

En el nivel 0 del grafico 6.2. se describe los equipos que ya están funcionando en 

la subestación, estos equipos deben ser adaptados al sistema de control y 

monitoreo para que todo el sistema funcione de manera correcta. 
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El primer equipo que debe existir en una subestación es el interruptor, que es el 

equipo que se encarga de la conexión y desconexión del transformador de la 

subestación cuando hay sobrecarga en el transformador, protegiéndolo para que 

no sufra daños, los interruptores se conectan a las barras de salida y entrada del 

transformador. 

 

A continuación se detalla las características que el disyuntor debe tener para su 

funcionamiento. 

 

6.4.1 DESCRIPCIÓN DEL INTERRUPTOR  DE LÍNEA.- 

 

El interruptor tiene la posibilidad de ser accionado de manera manual y 

automática mediante un selector instalado en la caja de control del interruptor.  

 

Este accionamiento será independiente entre las dos bobinas, si la una falla la otra 

entrará en funcionamiento.  

 

El circuito de cierre deberá operar con voltaje de 125 VDC y dispondrá de dos 

bobinas. 

 

Todo el circuito de control debe estar en una sola caja central. 

 

Todas las señales de control y alarmas deberán estar conectadas a  regletas, las 

cuales deberán estar debidamente marquilladas, los terminales de las regletas 

deberán disponer de un tornillo de tal forma para conectar los cables usando 

terminales tipo ojo, los terminales de las regletas deberán tener la capacidad para 

conectar cable calibre 8 AWG. 

 

Para la barra de 13.8 kV los interruptores cumplen las mismas especificaciones, 

los valores en los que cambia son el voltaje que soporta, el valor nominal será de 

13.8 kV y el valor máximo es de 20 kV, para lo cual las demás especificaciones se 

cumplen de la misma manera. 
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Tabla 6.7. Especificaciones del interruptor de 13.8  para la subestaciones de 

Guanujo y Guaranda. 

 

 

Item 

 

Descripción 

 

Unidad 

 

Especificación 

 

Propuesta 

 

Observaciones 

 

1.1 

1.2 

 

Fabricante / Procedencia: 

Modelo 

  

 

Colombia 

 

 

 

1.3 Normas aplicables: 

 

ANSI C37 ó IEC 56 

  

1.4 Tipo: 
 

Tanque vivo 
  

1.5 

 

Características técnicas: 

a) Voltaje nominal: 

b) Voltaje máximo de operación: 

c) Niveles de aislamiento a 0 m.s.n.m.: 

    Interno: 

    Bushings: 

    - A frecuencia industrial (60Hz) 

    - Impulso, 1.2 x 50s  

 

d) Frecuencia nominal: 

e) Corriente nominal: 

f) Corriente mínima de interrupción: 

g) Tiempo de operación: 

h) Secuencia de operación: 

i) Tipo de extinción del arco: 

j) Accionamiento: 

k) Distancia de fuga: 

 

 

kV 

kV 

 

kV p 

 

kV rms 

kV p 

 

Hz 

A 

KA 

Ciclos 

 

 

 

mm 

 

 

13.8 

20 

 

350 ó superior 

 

175 ó superior 

450 ó superior 

 

60 

600 

20 

3 

SF6 

Tripolar 

1710 ó superior 

  

 

 

1.6 

 

Mecanismo de operación: 

a) Voltaje nominal de operación: 

b) Rango de voltaje de operación para el 

cierre 

c) Rango de voltaje de operación para la  

   apertura 

d) Tipo de mecanismo: 

e) Voltaje límite superior operación: 

f) Voltaje límite inferior operación: 

g) Accionamiento manual: 

 

Vdc 

Vdc 

Vdc 

Vdc 

Vdc 

 

125 

motor – resorte 

SI 

  

1.7 Potencia de las resistencias calefactores: W 150 

 Operación a 127 V 

1.8 Peso por interruptor: Kg 50 
 Dato de placa 
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Todos los equipos eléctricos de 13.8 kV que se sugieren para este proyecto, 

deberán tener facilidades para interconectarse a sistemas de control y monitoreo, 

para que puedan ser medidos remotamente  y se observe su posición y  alarmas.  

 

Para la parte de alta tensión la automatización esta a cargo de empresas 

generadoras de electricidad, estas se encargan de los sistemas de automatización 

para líneas de alta tensión. 

 

En la tabla 6.7. se observan las especificaciones del interruptor de 69 kV. 

 

6.4.2 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE.- 

 

Los transformadores de corriente se utilizan para tomar muestras de corriente de 

la línea y reducirla a un nivel seguro y medible, para las gamas normalizadas de 

instrumentos, aparatos de medida, u otros dispositivos de medida y control. 

 

Usualmente estos dispositivos vienen con un amperímetro adecuado con la razón 

de transformación de los transformadores de corriente, en la figura 6.3 se muestra 

un transformador de corriente. 

 

El transformador sugerido es el TU-30 éste cuenta con un voltaje máximo de 720 

V, trabaja a una frecuencia de 60 Hz. 

En el primario la corriente y voltaje provienen de las salidas del  transformador de 

la subestación. 

 

En el secundario tiene una corriente de 5A, las señales del transformador de 

corriente son enviadas al transductor de corriente y por medio de este a la RTU. 

 

La conexión de estos transformadores se realiza a cada una de las tres fases para 

así tener la medida de cada una. 

 

Este tipo de transformadores esta diseñado para trabajar a la intemperie. 
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Figura 6.3.  Ejemplo de transformador de corriente 

 

6.4.3. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL.- 

 

El transformador de potencial (PT) es un dispositivo que se utiliza principalmente 

para los sistemas de medición de tensión, y  es capaz de reducir la tensión del 

circuito a niveles compatibles con la máxima soportable por los instrumentos de 

medición.   

 

Su principal aplicación es la medición de las tensiones con valores altos, es decir, 

en su circuito primario (entrada) está conectada a la tensión a medir, y el 

secundario (salida) tendrá un voltaje reducido y directamente proporcional al 

primario. 

 

Además, puesto que el objetivo principal es el muestreo de voltaje deberá ser 

particularmente preciso como para no distorsionar los valores verdaderos.  

 

Se pueden conseguir transformadores de potencial de varios niveles de precisión, 

dependiendo de que tan precisas deban ser sus lecturas para cada aplicación.  

 

La tensión reducida en el circuito secundario del TP también se utiliza para 

alimentar los equipos que puedan utilizarse en la subestación. El transformador de 

potencial tiene las siguientes características, trabaja a una frecuencia de 60 Hz.  

Tiene un valor máximo de voltaje de 15 kV, de igual manera que el transformador 

de corriente las señales del transformador son enviadas al transductor de tensión y 

potencia para que este lo transforme y se las envié a la RTU. 
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Figura 6.4.  Ejemplo de transformador de potencial 

 

Se debe aclarar que los dispositivos mencionados como el interruptor de línea, 

transformadores de corriente y transformador de potencial son equipos que ya 

deben estar instalados en las subestaciones para su funcionamiento, lo que se hace 

aquí es dar una breve descripción de ellos y sugerir cuales serían los más 

apropiados para su utilización. 

 

Estos equipos tendrán que adaptarse al sistema de monitoreo y control, de manera 

especial el interruptor que en algunas subestaciones trabaja de manera mecánica y 

en otras no existe.  

En el Anexo 3 se puede apreciar las características que deberán tener los 

transformadores de potencial y corriente para su utilización. 

 

6.5 SELECCIÓN DE TRANSDUCTORES.- 

 

El primero de los elementos que se utilizará en el sistema de automatización para 

las subestaciones de La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar es 

el transductor. 

 

El transductor es un elemento electrónico capaz de transformar una magnitud 

física en una magnitud que pueda ser tomada como información en la RTU, para 

posteriormente ser enviada a las MTU, para que aquí sea procesada y almacenada. 

A continuación se muestra un transductor como ejemplo en la figura 6.5. 
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Figura. 6.5. Ejemplo de transductor de potencial 

Las magnitudes físicas que se medirán en el caso de las subestaciones de Guanujo 

y Guaranda serán tensión, corriente, potencias (activa y reactiva), en la actualidad 

ya existen transductores que son capaces de medir esta variable, que no hace 

mucho tiempo solo se podía calcular por medio de la HMI del sistema SCADA. 

 

En el mercado se dispone de transductores de corriente, voltaje, potencia (activa y 

reactiva). 

 

En las subestaciones de Guanujo y Guaranda de La Corporación Nacional de 

Electricidad Regional Bolívar se utilizará el mismo tipo de transductor para cada 

una de las variables, porque las señales que llegan a estos son de la misma 

magnitud. 

 

6.5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS  DEL 

TRANSDUCTOR DE CORRIENTE.- 

 

El transductor de corriente a utilizarse  podrá soportar una corriente máxima de 50 

A de corriente alterna, puede ser alimentado con voltajes directos de 5, 12, 24, 48 

voltios de corriente continua, puede comunicarse por varios protocolos como son 

RS-232, MODBUS. 
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El transductor de corriente es de tipo DIN para riel y produce una salida analógica 

de 4 a 20 mA que son los que se utiliza para las posteriores mediciones. 

A continuación mostramos en la figura 6.6. el transductor a utilizarse. 

 

 

Figura 6.6. Transductor de corriente a utilizarse en el sistema de automatización de las 

subestaciones.  

 

6.5.2 SELECCIÓN DEL TRANSDUCTOR DE CORRIENTE.- 

 

El transductor seleccionado es el CE AI-32 es capaz de medir corriente de una o 

tres fases del transformador de la subestación, consta de transmisión y recepción 

de datos que son los terminales 8 y 9, la información que ingresa a estos 

terminales proviene de los transformadores de corriente, el terminal 5 y 6 es la 

alimentación para el transductor (positiva y negativa, respectivamente), el 

terminal 7 corresponde a la  salida de los 4 voltios y 20 mA del transductor, éste 

transductor es de tipo din para riel. 

 

El protocolo de comunicación que soporta este transductor RS-232, ASCII format 

RS-485, MODBUS. 

 

El presente transductor es capaz de soportar hasta 50 A de corriente de entrada y 

hasta 50ºC, trabaja a una frecuencia de 50 ó 60 Hz. 

El CE AI-32 es de fabricación china, se lo puede conseguir fácilmente en el 

mercado. 
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En la figura 6.7. se muestra los pines de conexión que tiene el transductor CE AI-

32 

 

Figura 6.7. Diagrama del transductor de corriente a utilizarse en el sistema de automatización de 

las subestaciones.  

 

 

El usuario selecciona el rango en el cual va a trabajar el transductor CE AI-32, el 

transductor debe ser configurado a través de la computadora antes que comience a 

trabajar, la información se transmite a través de la norma RS-232 que se utiliza 

para el intercambio de una serie de datos binarios entre un DTE (Equipo Terminal 

de Datos) y un DCE (Data Communication Equipment) que en el caso de las 

subestaciones es la RTU, el transductor se coloca en un rack o armario apropiado 

para instalar los demás transductores que se utilizan. 

 

Las señales que ingresan en los terminales IA, IB, IC, son las tres fases que 

proviene del transformador de corriente, las cuales van a ser utilizadas para 

proporcionar las salidas del transductor hacia la RTU. 

 

Se ha escogido este transductor porque cumple con los requerimientos técnicos  

para su funcionamiento en las subestaciones de La Corporación Nacional de 

Electricidad Regional Bolívar. 

 

Las corrientes que se va a medir son las de salida del transformador de la 

subestación, porque son estas las que se dirigen a la red urbana y podría dañar 

equipos particulares. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_marimacha_%28tecnolog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Binario
http://es.wikipedia.org/wiki/ETD
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/ETCD
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6.5.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSDUCTOR DE 

VOLTAJE.- 

 

Este transductor tendrá la capacidad de recibir voltajes de entrada de 110, 220, 

380, 500 voltios y entregar salidas que se dirigen a la RTU con cualquiera de estos 

protocolos de comunicación RS-232, ASCII format  RS-485, MODBUS, a una 

velocidad de 19.2 K bps. 

 

Soportará alimentación de corriente y voltaje directo de 5, 12, 24, 48 V de 

corriente continua, soporta temperatura 0º a 50º C. 

Al igual que el transductor de corriente es de tipo DIN para riel que será colocado 

en un armario especializado para este tipo de equipos. 

A continuación mostramos en la figura 6.8. el transductor de voltaje. 

 

 

Figura 6.8. Transductor de voltaje a utilizarse el sistema de automatización de las subestaciones.  

 

 

6.5.4. SELECCIÓN DEL TRANSDUCTOR DE VOLTAJE.- 

 

El transductor seleccionado es el CE AV-42, este transductor consta de 2 entradas 

de datos que son los terminales 8 y 9, la información que ingresa a estos 

terminales proviene de los transformadores de voltaje, el terminal 1 y 4 es la 

alimentación para el transductor (positiva y negativa, respectivamente), el 
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terminal 7 corresponde a la  salida de los 4 voltios y 20 mA del transductor, éste 

transductor es de tipo din para riel. 

El protocolo de comunicación que soporta este transductor RS-232, ASCII format 

RS-485, MODBUS. 

 

El presente transductor es capaz de soportar hasta 50 A de corriente de entrada, 

trabaja a 50ºC y funciona a una frecuencia de 50 ó 60 Hz. 

Al igual que el anterior transductor se escoge este por su fácil acceso en el 

mercado nacional, y porque cumple con las características técnicas que se 

determinaron para el sistema de automatización para La Corporación Nacional de 

Electricidad Regional Bolívar. 

A continuación se muestra el diagrama de los pines de conexión del transductor 

CE AV-42 en la figura 6.9. 

 

Figura 6.9. Diagrama del transductor de voltaje a utilizarse en el sistema de automatización de las 

subestaciones.  

 

El usuario selecciona el rango en el cual va a trabajar el transductor CE AV-42, el 

transductor debe ser configurado a través de la computadora.  

 

La información se transmite a través de la norma RS-232 que se utiliza para el 

intercambio de una serie de datos, el transductor se coloca en el armario donde se 

encontrarán los demás transductores. 

 

La razón por la que se escogió este transductor es porque cumple con lo requerido 

para el sistema que se esta diseñando, su fácil acceso en el mercado y sus precios. 

Este transductor es de la misma fabricación del anterior. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_marimacha_%28tecnolog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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De igual manera este transductor medirá las tensiones de salida del transformador 

de la subestación, que son las que se dirigen a los abonados. 

 

6.5.5 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA 

REACTIVA.- 

 

Este tipo de transductor tendrá la capacidad de medir potencia reactiva de tres 

fases, con voltajes de entrada de 75 a 500 V, soporta corrientes de 1 a 50 A como 

máximo,  la salida que producirá es una señal de 4 V a 20 mA y consume una 

potencia de 960 mW. 

 

Los protocolos de comunicación en los que puede funcionar serán los siguientes 

RS-232, ASCII format  RS-485, MODBUS. A velocidad de 19.2 K bps. 

El transductor es de tipo DIN para riel. 

 

A continuación en la figura 6.10. se muestra el transductor. 

 

 

 

Figura 6.10. Transductor de potencia reactiva a utilizarse en el sistema de automatización de las 

subestaciones.  

 

A continuación se determinará el transductor a utilizarse en las subestaciones, se 

da las especificaciones técnicas y la razón por la cual se escogió dicho 

transductor. 
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6.5.6 SELECCIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA REACTIVA.- 

 

El transductor seleccionado es el CE Q-31, capaz de medir potencias reactivas de 

una o tres fases del transformador de la subestación, consta de transmisión y 

recepción de datos que son los terminales 8 y 9, el terminal 5 y 6 es la 

alimentación para el transductor (positiva y negativa, respectivamente), el 

terminal 7 corresponde a la  salida de los 5 voltios y 20 mA del transductor, éste 

transductor es de tipo Din para riel. 

 

El protocolo de comunicación que tolera este transductor RS-232, ASCII format 

RS-485, MODBUS. 

El transductor CE Q-31 es capaz de soportar hasta 25 A de corriente de entrada y 

hasta 50ºC, trabaja a una frecuencia de 50 ó 60 Hz. 

 

El CE Q-31 soporta potencias de 12500 VA como máximo, su tiempo de 

respuesta es de 60 ms, puede ser alimentado con diferentes fuentes que varían de 

12, 15 y 24 V de corriente continua.  

 

En la figura 6.11. se muestra los pines de conexión que tiene el transductor CE Q-

31. 

 

 

Figura 6.11. Diagrama del transductor de potencia reactiva  a utilizarse en el sistema de 

automatización de las subestaciones.  



 66 

El transductor CE Q-31 se configura desde la computadora antes de ponerlo en 

funcionamiento, la información se transmite a través de la norma RS-232, al igual 

que los otros transductores éste se colocará en el mismo armario o rack. 

Las señales que ingresan en los terminales IA, IB, IC, son las tres fases que 

proviene del transformador de corriente y potencial, las cuales van a ser utilizadas 

para proporcionar las salidas del transductor hacia la RTU. 

 

Se ha escogido este transductor porque cumple con las características antes 

señaladas, además se lo encuentra en el mercado y su precio es accesible. 

 

6.5.7 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA 

ACTIVA.- 

 

El transductor deberá medir potencia activa de tres fases, con voltajes de entrada 

de 500 V como máximo y corrientes de 25 A, la salida que produce es una señal 

de 4 V a 20 mA y consume una potencia de 960 mW. 

 

Los protocolos de comunicación que podrá soportar son los mismos del 

transductor anterior  y a la misma velocidad de transmisión, deberá colocarse en 

las mismas rieles din.  

 

A continuación en la figura 6.12. se muestra el transductor. 

 

 

Figura 6.12. Transductor de potencia activa a utilizarse en el sistema de automatización de las 

subestaciones. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_marimacha_%28tecnolog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
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6.5.8 SELECCIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA.- 

 

El transductor seleccionado es el CE P-31 capaz de medir potencias activas de una 

o tres fases del transformador de la subestación, constan de los mismos pines de 

conexión del transductor anterior y produce el mismo valor de salida. 

 

El protocolo de comunicación que soporta este transductor RS-232, ASCII format 

RS-485, MODBUS. 

El transductor CE P-31 es capaz de soportar hasta 25 A de corriente de entrada y 

hasta 50ºC, trabaja a una frecuencia de 50 ó 60 Hz. 

 

El CE P-31 soporta potencias de 1250 VA como máximo, su tiempo de respuesta 

es de 60 ms, puede ser alimentado con diferentes fuentes que varían de 12, 15 y 

24 V de corriente continua.  

En la figura 6.13. se muestra los pines de conexión que tiene el transductor CE P-

31. 

 

 

Figura 6.13. Diagrama del transductor de potencia activa a utilizarse en el sistema de 

automatización de las subestaciones.  
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El transductor CE P-31, cumple con las mismas indicaciones de configuración y 

tratamiento de las señales que los anteriores transductores. 

Las señales que ingresan en los terminales IA, IB, IC, son las tres fases que 

proviene del transformador de corriente y potencial, las cuales van a ser utilizadas 

para proporcionar las salidas del transductor hacia la RTU. 

 

Se ha escogido este transductor porque cumple con las características antes 

señaladas, además se lo encuentra en el mercado y su precio es accesible, de igual 

manera medirá la potencia activa de la salida del transformado de la subestación. 

 

6.6 SELECCIÓN DE LA UNIDAD TERMINAL REMOTA (RTU).- 

 

Para satisfacer las necesidades de las subestaciones Guanujo y Guaranda de La 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar se ha recurrido a la 

Empresa Eléctrica Ambato S.A., ya que en la misma existe un sistema de control 

y monitoreo de las subestaciones, con la información brindada por el ingeniero a 

cargo del sistema, se ha llegado a determinar cual sería la RTU apropiada para el 

sistema de automatización de las subestaciones de Guanujo y Guaranda. 

 

Se ha escogido la RTU ELIOP E4000 de fabricación norteamericana ya que esta 

cumple con las necesidades requeridas por las subestaciones, además ésta RTU 

cuenta con un gran apoyo por parte de otras empresas que ya utilizan la RTU 

antes mencionada. 

 

 Este tipo de RTU se ha utilizado con éxito en la Empresa Eléctrica Ambato S.A., 

demostrando que funciona de manera eficiente y ayudando a la empresa antes 

mencionada  a mejorar sus sistemas de control y monitoreo. 

 

La RTU ELIOP E4000 tiene la posibilidad de comunicarse y recibir la 

información  que llega a ella, en modos de comunicación serie como son el RS-

232 y RS-485, que son los que más se utiliza en la actualidad para la transmisión 

de datos en la industria a altas velocidades y por medios que producen altos 
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niveles de ruido, ya que reduce el ruido eléctrico que aparece en líneas de 

transmisión. 

La RTU ELIOP E4000 puede ser conectada a cualquier tipo de transductor que 

existente en el mercado ya que estos son compatibles y pueden comunicarse con 

la RTU y viceversa, como se menciono anteriormente en las especificaciones de 

los transductores  estos tienen el protocolo de comunicación RS-485, RS-232 y 

cuenta con el estándar 61850 que es el que determina la comunicación entre todos 

los equipos del sistema de automatización. 

 

La RTU ELIOP E4000 tiene una estructura modular según la necesidad del 

usuario, hasta 2700 puntos de telecontrol, consta de borneras y relés, tiene una 

tarjeta CON-462, tarjeta PEA (Tarjeta de protección) y una tarjeta CON- 461. 

La RTU ELIOP E4000 consta de un procesador 486-DX a 250 MHz, 

comunicación por medio de protocolo GESTEL y otros protocolos diferentes. 

También consta de una base de datos, almacenamiento de datos, auto diagnóstico. 

La comunicación entre la RTU’s y la MTU de las subestaciones de Guanujo y 

Guaranda se utilizará el estándar 61850 que permite la interoperabilidad de 

equipos. 

 

En la figura 6.14 se muestra el esquema de comunicación del la RTU ELIOP 

4000, este tipo de RTU cuenta con dos puertos para la comunicación uno para RS- 

485 y el otro para RS-232. 

 

6.6.1. COMUNICACIÓN UTILIZADA POR LA RTU ELIOP E4000.- 

 

La RTU ELIOP E4000 puede ser conectado con la Estación Central con diferentes 

medios de comunicación (generalmente de serie RS-232 , RS-485 , RS-422 o 

Ethernet ).  La RTU ELIOP E4000 puede apoyar protocolos estándar ( Modbus , 

IEC 60870-5-101/103/104  IEC 61850, DNP3, CIPC, etc.) a la interface de 

software de terceros.   

La RTU difiere de Controladores Lógicos Programables (PLC)  y RSamables 

porque las RTU’s son más adecuados para la telemetría geográfica amplia, a 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drtu%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADSA_esEC381%26biw%3D1000%26bih%3D584%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/RS232&usg=ALkJrhiwCqA4gMHxOcoSNj6SAN1h7aE3Iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drtu%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADSA_esEC381%26biw%3D1000%26bih%3D584%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/RS485&usg=ALkJrhibDU_kWFJI5RdCe1x-NXOJUALcRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drtu%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADSA_esEC381%26biw%3D1000%26bih%3D584%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/RS422&usg=ALkJrhgzwlaWQpsHfo3mz9OWL-AlvR3ZYA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drtu%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADSA_esEC381%26biw%3D1000%26bih%3D584%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet&usg=ALkJrhiRARfJjSAptZqop08W-w-gF5F8Ew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drtu%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADSA_esEC381%26biw%3D1000%26bih%3D584%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Modbus&usg=ALkJrhhTQDYUAlmr-LuM8eqHhyIOSQF3cg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drtu%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADSA_esEC381%26biw%3D1000%26bih%3D584%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DIEC_60870-5-101/103/104%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhicJ3n7aPHnKXGNBEXeguXdoL14Uw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drtu%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADSA_esEC381%26biw%3D1000%26bih%3D584%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/DNP3&usg=ALkJrhilB1AoWqUiv8lFhGKqK1Hygmvkcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drtu%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADSA_esEC381%26biw%3D1000%26bih%3D584%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ICCP_Protocol&usg=ALkJrhj9Gus91tx3ntSwxIWHFoysB9KFKQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drtu%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADSA_esEC381%26biw%3D1000%26bih%3D584%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_Logic_Controller&usg=ALkJrhiI9Tyy2bguLCqxCZFIr2Z4hpbKRw
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menudo mediante comunicaciones interurbanas, mientras que los autómatas son 

más adecuados para el control de área local (plantas, líneas de producción, etc.) 

donde el sistema utiliza medios físicos para el control.   

La IEC 61131 es la herramienta de programación más popular para el uso con 

PLC.  

La RTU utiliza a menudo herramientas propias de programación suministradas 

por la empresa proveedora. 

 

Figura 6.14. Esquema de comunicación RS-232 de la RTU ELIOP 4000 

 

6.6.2 ESTÁNDAR IEC 61850.- 

 

IEC 61850 es un estándar para la comunicación entre la RTU con los dispositivos 

de campo y a la vez la comunicación entre cada RTU con la MTU por cualquier 

medio de comunicación existente, es el estándar más utilizado en la actualidad y 

que proporciona interoperabilidad entre los diferentes fabricantes que existen,  

IEC 61850 es parte de la International Electrotechnical Comisión (IEC) Comité 

Técnico 57 (TC57) arquitectura de referencia para la energía eléctrica de sistemas. 

Los modelos abstractos de datos definidos en la norma IEC 61850 se pueden 

asignar a una serie de protocolos.  Las asignaciones actuales de la norma son para 
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MMS (mensaje especificaciones de fabricación ), OCA , SMV, y pronto a los 

Servicios Web. Estos protocolos pueden ejecutarse sobre TCP / IP de redes y / o 

subestación de redes de área local con alta velocidad con conmutación Ethernet 

para obtener los tiempos de respuesta necesaria de <4 ms para la retransmisión de 

protección. 

Este es el estándar que se utiliza para la comunicación entre la RTU y la MTU 

porque reduce los costos de mantenimiento, diseño y operación en las redes para 

la parte de automatización, es de alta flexibilidad para adaptarse a diferentes 

fabricantes, se adapta a cualquier tipo de subestación, por estas razones se ha 

escogido este estándar que comunicará a la RTU de Guaranda con la MTU que se 

instalará en la subestación de Guanujo. 

 

Su utilización en el sistema de automatización de las subestaciones de Guanujo y 

Guaranda es para la comunicación de los equipos de diferentes fabricantes, 

pudiendo estos comunicarse correctamente sin que afecte que sean de diferentes 

marcas, es el estándar más difundido en la actualidad para la comunicación de 

equipos industriales. 

 

6.6.3 SEÑALES RECIBIDAS POR LA RTU.- 

 

Mediante el sistema de automatización de las subestaciones, se adquiere los datos 

de campo de la subestación y son enviadas al centro de control para que esta 

información sea procesada y permita que el operador pueda visualizar el estado de 

cada uno y  las señales que se están monitoreando. 

 

Entre los componentes eléctricos que hay que considerar principalmente se tiene a 

los transformadores, interruptores y transductores. Estos componentes deben 

mostrarse al operador mediante despliegues de pantallas gráficas donde se 

indiquen de forma clara los valores y estados de cada uno de estos equipos. 

 

Dentro del sistema se presentarán algunas señales de cada uno de estos 

componentes y que de acuerdo a su origen deben ser procesadas y almacenadas de 
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forma diferente, las señales que se van a presentar se clasificarán principalmente 

en las siguientes: 

 

Señales Analógicas: este tipo de señales son de tipo numérico y principalmente se 

las van a considerar como los valores de algo que se está midiendo en el sistema 

(por ejemplo el voltaje, la corriente, potencia activa y reactiva, etc). 

 

Señales Digitales: son señales de tipo on/off (1 o 0), entre este tipo de señales se 

va a tener el estado de los interruptores. 

 

Además para cada una de estas señales se debe tener alarmas asociadas a cada uno 

de los estados. Entre estas señales digitales se deben considerar las siguientes: 

 

(1) Open/Closed 

(2) Alarm/Normal 

(3) On/Off 

(4) Auto/Manual 

(5) Remote/Local 

(6) Locked/Unlocked 

 

Para puntos de tres estados: puntos con tres estados de posición, típico “open, 

closed, o en transit” (caso de las señales obtenidas de los interruptores). 

 

Cada uno de estas señales al ser enviadas al centro de control deben constar con 

“Estampa de tiempo”, y cuyo valor debe ser fijado por las unidades de control y 

protección y no por la estación maestra. La precisión de esta estampa de tiempo 

debe ser menor o igual a 1 milisegundo. 

Es importante conocer el número de señales con que va a contar el sistema debido 

a que cuando se realice el diseño del sistema SCADA estas señales son las que 

van a permitir dimensionar a la RTU.  

La RTU Eliop E4000 se ajusta a este tipo de señales es esta otra razón por lo que 

se ha escogido a la RTU. 
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En la figura 6.15 se puede apreciar el ingreso de las señales a la RTU en una 

forma muy general. Debido a que son diferentes tipos de señales se debe realizar 

previamente un acondicionamiento de señales distinto para cada una de ellas y 

luego ingresar a la RTU.  

Las señales de salida de la RTU son solo de tipo digital y estas son las que se 

enviarán hacia el centro de control, en la figura 6.15 se muestra algunas de las 

variables que llegan a la RTU provenientes de los equipos de campo. 

En el caso de las subestaciones de Guanujo y  Guaranda las señales que se 

presentarán en cada una de las subestaciones son las siguientes: estado del 

interruptor, valor de la potencia reactiva, valor de la potencia activa, valor del 

voltaje y valor de la corriente del transformador. 

La RTU antes señalada cumple con la suficiente capacidad para procesar estas 

señales y por medio del sistema de comunicación puedan ser transmitidas a la 

MTU. 

Las señales recibidas por la MTU serán de valores inmediatos de cada una de las 

variables, estas serán almacenadas en el software, la MTU al recibir los valores de 

potencia activa y reactiva calculará la potencia aparente y el factor de potencia, 

esta información será guardado de igual manera por el software para tener una 

bitácora de los valores con los cuales ha estado trabajando la subestación. 

 

 

Figura 6.15. Variables que llegan a la RTU 
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6.6.4 CONEXIÓN DE LOS TRANSDUCTORES Y LA RTU.- 

 

La conexión de los transductores y la RTU se realiza por medio de cable de cobre 

que llega a la RTU portando la información proporcionada por los transductores. 

 

En la figura 6.16 esta la conexión de los transductores de la Empresa Eléctrica 

Ambato S.A. en la subestación La Quigo en donde se muestra la conexión de la 

RTU con los transductores. 

En los extremos derecho e izquierdo se ve los cables que transportan la 

información de los transductores a la RTU en el centro se encuentra el transceptor 

para la transformación de la información de eléctrica a óptica. 

 

 

 

Figura 6.16. Figura del Armario con el Transductor Empresa Eléctrica Ambato S.A. 

 

 

6.6.5 COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE 

CONTROL DE LAS SUBESTACIONES.- 

 

Los elementos descritos antes, como son los transductores, RTU y transceptor se 

colocaran en un armario, el cual se encuentra en cada una de las subestaciones, en 

un cuarto que la Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar 

construirá con este objetivo. 
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El cuarto que albergará los equipos de cada subestación tendrá una superficie de 

12 metros cuadrados con la suficiente ventilación e iluminación para poder 

manipular y controlar los equipos, existirá un armario en donde se colocaran los 

equipos. 

 

El cuarto debe constar con las tuberías correspondientes para transportas los 

cables que conectan a los transformadores de potencial y corriente con los 

transductores, se debe realizar la puesta a tierra de los elementos para evitar 

percances.  

 

El armario a utilizarse para colocación de los equipos es el armario tipo rack con 

ventilación, este armario consta de rieles din para la colocación de los 

transductores, reglillas para el transporte de los cables que llegan desde los 

transformadores a los transductores. 

 

También hay reglillas para los cables que van de los transductores (el transductor 

es el elemento electrónico que se encarga de la conversión de señales ópticas en 

señales eléctricas) a la RTU, hay un compartimiento especial para la RTU y otro 

para el transceptor, los transductores se colocará en los rieles din para los cuales 

ya esta diseñados los transductores. 

 

El armario tiene las dimensiones de 180*120*100 mm que corresponden a la 

altura, anchura y profundidad respectivamente, el armario es de la marca 

Beacoup. 

 

Para el cuarto de control  de todas las subestaciones las dimensiones serán de 20 

metros cuadrados, debe constar de ventilación e iluminación adecuada, espacio 

para colocar los escritorios para los 3 equipos de computación necesarios para el 

control y monitoreo de las subestaciones, un armario pequeño sujeto a la pared 

para colocar el switch de telecomunicaciones.  

 A continuación se muestra el diagrama y distribución de los elementos que se 

colocarán en el armario en cada subestación. 
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En la Figura 6.17 se muestra la colocación de los elementos en el armario y la 

distribución de los mismos. 

 

 

Figura 6.17. Colocación de elementos en el armario Beacoup 

 

6.7 ESTACIÓN MAESTRA.- 

 

El termino "Estación Maestra" se refiere a los servidores y al software responsable 

para comunicarse con el equipo del campo (UTRs, PLCs, etc.) en estos se 

encuentra el software HMI para las estaciones de trabajo en el cuarto de control, o 

en cualquier otro sitio donde sea ubicado. 
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El sistema SCADA usualmente presenta la información al personal operativo de 

manera gráfica, en forma de un diagrama de representación.  

 

Esto significa que el operador puede ver un esquema que representa la planta que 

está siendo controlada. 

 En el caso de las subestaciones, la representación de estás es un diagrama unifilar  

con sus respectivas salidas de potencia, se puede controlar y monitorear el estado 

de los interruptores y se puede verificar medidas analógicas de todo el sistema que 

compone la subestación. 

 

Los bloques software de un SCADA (módulos), permiten actividades de 

adquisición, supervisión y control. 

 

Características que se requieren para el sistema de automatización de las 

subestaciones: 

 

 

 Configuración: permite definir el entorno de trabajo del SCADA, 

adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar.  

 Interfaz gráfico del operador: proporciona al operador las funciones de 

control y supervisión de la planta. El proceso se representa mediante 

sinópticos gráficos almacenados en el ordenador de proceso y generados 

desde el editor incorporado en el SCADA o importados desde otra 

aplicación durante la configuración del paquete.  

 Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando preprogramadas a 

partir de los valores actuales de variables leídas.  

 Gestión y archivo de datos: almacenamiento y procesado ordenado de 

datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a 

ellos.  

 Comunicaciones: transferencia de información entre la planta y la 

arquitectura hardware que soporta el SCADA, y también entre ésta y el 

resto de elementos informáticos de gestión.  
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6.7.1  INTERFAZ HOMBRE MAQUINA (HMI).- 

 

HMI significa “Human Machine Interface” por sus siglas en inglés, es decir es el 

dispositivo o sistema que permite el interface entre la persona y la máquina.  

 

Tradicionalmente estos sistemas consistían en paneles compuestos por indicadores 

y comandos, tales como luces pilotos, indicadores digitales y análogos, 

registradores, pulsadores, selectores y otros que se interconectaban con la 

máquina o proceso. 

 

En la actualidad, dado que las máquinas y procesos en general están 

implementadas con controladores y otros dispositivos electrónicos que dejan 

disponibles puertas de comunicación, es posible contar con sistemas de HMI 

bastante más poderosos y eficaz, además permitir una conexión más sencilla y 

económica con el proceso o máquinas. 

El método tradicional de presentación de la interface hombre máquina, 

básicamente tiene dos tipos de HMI’s: 

 

Terminal de Operador, consistente en un dispositivo, generalmente construido 

para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser solamente de 

despliegues numéricos, alfanuméricos o gráficos.  Pueden ser además con pantalla 

sensible al tacto (touch screen). 

 

PC + Software, esto constituye otra alternativa basada en un PC en donde se carga 

un software apropiado para la aplicación. 

 

La opción de Software + PC es la opción que se instalará en el cuarto de control 

de las subestaciones de la Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar. 

 

La forma de presentación del diagrama para subestación es casi general, se 

presenta un diagrama unifilar de la subestación con todos los interruptores y 

variables que se obtienen por los dispositivos de campo antes mencionados. 
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En el diagrama se tiene la opción de cambiar el estado de los interruptores, así 

como observar corriente, voltaje y potencias obtenidas por los dispositivos de 

campo. 

 

Para las subestaciones de la Corporación Nacional de Electricidad Regional 

Bolívar se utilizará el segundo tipo de HMI, este se implementará en la 

subestación Guanujo en un departamento para el control de todas las 

subestaciones que componen la empresa. 

 

Los equipos adquiridos para la parte del software serán computadores de última 

generación con gran capacidad para el procesamiento de información en memoria 

RAM. 

 

Computadores con procesadores de escritorio core I7, capacidad de procesamiento 

de 3,7 GHz, DH 61-WW 3DM Marko 6 Marter Graphics ultra Durable 

compatible Windows Seven 7 Video y USB 3.0 con 6 salidas, Red 10 / 100 Full 

Internet, Disco Duro Sata 1 TERABYE (1000 GB) Súper Tamaño y Grande. 

Memoria RAM 4 GB 4000 DDR III Soporta 16 GB.  

 

Multigrabador DVD+DRW  todo formato, tarjeta de Video 1GB 1000Mb 

GEFORE FULL GRAFICA 4DX III. Ultimo Sistema Windows SEVEN 7 Full 

Español más paquete Windows. 

 

Tendrán la capacidad suficiente para realizar cálculos requeridos por los 

operadores,  por ejemplo el cálculo de la potencia aparente y factor de potencia 

del transformador de la subestación a cada instante. 

 

Se necesita de 3 equipos de computo para el monitoreo y control de todas las 

subestaciones, además cabe recordar que en el cuarto de control de las 

subestaciones de electricidad de la Empresa Eléctrica Ambato S.A., existen 3 

computadoras que realizan funciones complementarias del sistema de monitoreo y 

control. 
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6.7.2 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE INTERFAZ HOMBRE 

MÁQUINA (HMI).- 

 

Este software permite entre otras cosas las siguientes funciones: Interface gráfica 

de modo que se puede visualizar el proceso e interactuar con él, registro en tiempo 

real e histórico de datos, manejo de alarmas. Si bien es cierto sólo con la primera 

función enunciada es la HMI, casi todos los proveedores incluyen las otras dos ya 

sea en el mismo paquete o bien como opcionales. 

 

Al igual que en los terminales de operador, se requiere de una herramienta de 

diseño o desarrollo, la cual se usa para configurar la aplicación deseada, y luego 

debe quedar corriendo en el PC un software de ejecución (Run Time). 

 

Por otro lado, este software puede comunicarse directamente con los dispositivos 

externos (proceso) o bien hacerlo a través de un software especializado en la 

comunicación. 

 

6.7.3 SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA LA INTERFACE HOMBRE 

MÁQUINA.- 

 

El software para el sistema de monitoreo y control para las subestaciones de La 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar que se utiliza es el que 

provee la compañía Survalent Technology Corporation que ha abastecido a 

muchas otras empresas de este tipo de software desde 1964.  

 

La confiabilidad, funcionalidad y seguridad de la plataforma SCADA 

anteriormente mencionada ha sido demostrada con sistemas implementados, 

actualmente operando en el país y a nivel mundial. 

 

PROCETRADI cuenta con la representación de Survalent Technology de Canadá, 

empresa reconocida dedicada al desarrollo de hardware y software para empresas 

de Servicio Público (utilities) y Minería. 
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Las principales características del Software SCADA Survalent son: 

 Arquitectura completamente abierta y fácilmente escalable, preparada para 

crecer modularmente sobre el mismo software desde un sistema con un 

solo servidor hasta un sistema cuádruplo redundante. 

 Poderosa Interfaz Gráfica que permite mostrar vistas geográficas de áreas 

de jurisdicción y mediante funciones de zoom, ingresar desde este nivel de 

vista hasta una estación remota cualquiera y operar sus equipos en forma 

convencional. 

 Cumple con las especificaciones MultiSpeak de la National Rural Electric 

Cooperative Association (NRECA), garantizando una arquitectura abierta 

desde el punto de vista de la comunicación con cualquier proveedor GIS 

(Geographic Information System) y CIS (Customer Information System). 

 Edición en línea de la Base de Datos de tiempo real. No necesita 

rearranques pues se puede extender el sistema sin comprometer su 

funcionamiento. 

 Integra RTUs, PLCs, medidores, relés de protección de cualquier 

fabricante mediante protocolos abiertos IEC61850, IEC-870-5-101, IEC-

870-5-104, DNP3.0, Modbus. 

 Soporte para cualquier medio de comunicación como Onda Portadora, 

Línea Dedicada, Línea Conmutada, Internet, Microondas (VHF, UHF), 

GPRS, CDPD, WLAN, WIMAX, SONET etc. 

 Manejo de un básico de 200,000 puntos con capacidad de llegar al 

1’000,000, lo que asegura la integración completa de todas las 

instalaciones del cliente. 

 Sistema con protocolo ICCP TASE 2.0 nativo, escribe y lee los valores 

directamente desde y hacia la base de datos del SCADA en tiempo real, 

evitando retrasos que ocurren con otras tecnologías. 

 

Cumplimiento de estándares de Sistemas Abiertos 

 MS Windows Operating System 

 MS SQL Server Relational Database 
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 DXF and DWG graphics import 

 ODBC (Open Database Connectivity) 

 TCP/IP 

 OPC (OLE for Process Control) 

 MultiSpeak 3.0 

Características básicas del Software SCADA Survalent 

 Múltiple Redundancia 

 Interfaz de usuario de tipo Full Graphical User Interface (GUI) 

 Comunicación con RTUs, IEDs, CDS 

 Procesamiento de puntos de estado 

 Procesamiento de puntos analógicos 

 Procesamiento de puntos totalizadores de pulsos 

 Procesamiento de secuencia de eventos (SOE) 

 Procesamiento de puntos de control (digitales y del tipo set-point). 

 Zonas de Responsabilidad · Cálculos · Códigos de calidad de datos 

 Derechos y privilegios de usuario 

 Procesamiento de alarmas 

 Prioridades de alarmas 

 Definición de formatos de alarmas 

 Generación de Reportes 

 Editor de reportes 

 Sistema de manejo histórico de la información 

 

Interfaz Gráfica WorldView 

 Visualización del tipo geográfico 

 "Pan" y "Zoom" continuo 

 Control de capas a nivel de zoom (Declutter) 

 Importación de archivos DWG y DXF 

 Edición de gráficos y objetos 

 Herramientas de dibujo y alineación 

 Pantalla de Eventos del Operador 
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 Pantalla de Alarmas 

 Librería extendida de símbolos , colores y estilos de texto 

 Soporte de imágenes en formatos JPG, GIF, y BMP 

 Configuración amigable de sonidos para los tipos de alarmas 

 Gráficos de tendencia en tiempo real e histórica 

 

Aplicaciones avanzadas 

 Programación de secuencia de comandos 

 Captura de disturbios 

 Registro de datos de eventos 

 Programación IEC 61131-3 

 Supresión de Alarmas Maestro / Esclavo 

 Sistema de proyección 

 Anuncio remoto de alarmas 

 Interacción con Excel y Access 

 Interacción hacia SQL, ORACLE y SYBASE 

 Control Panel · IED Wizard. 

 

Protocolos de comunicación 

 DNP3 

 DNP3 TCP/IP 

 IEC 60870-5-101 

 IEC 60870-5-104 

 MODBUS RTU 

 MODBUS TCP 

 ICCP 

 SNMP 

 IEC 61850 

 OPC (CLIENT AND SERVER) 

 UCA 2.0 

 LG 8879 

 RTC 1032 
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 MDO-11 

 TEJAS SERIE 3 & 5 

 LANDYS & GYR 8979 

 

En la figura 6.19. se muestra unos de los servicios del software para 

subestaciones. 

La Interface Hombre Máquina para subestaciones de Survalent proporciona 

capacidades SCADA e información gráfica que permiten mejorar las operaciones 

y el mantenimiento, e incrementar la eficiencia a nivel de subestación. Dos de las 

herramientas empleadas para esto son Control Panel e IED Wizard. 

 

La experiencia de PROCETRADI aunada a las características del Software 

SCADA Survalent, hacen posible la integración de todos los IEDs y 

equipamientos de una subestación en una forma amigable y sencilla. 

 

 

Figura. 6.18. Pantalla del software para el sistema SCADA. 

 

Siendo representantes de Survalent Technology, suministramos e integramos sus 

Concentradores de Subestación / RTUs (Scout, y Hunter) en donde el cliente 

puede elegir de acuerdo a sus necesidades, la que mejor se adapte, contando con 

su asesoría. 

Las características mostradas anteriormente cumplen con las expectativas para el 

sistema de Control y Monitoreo requerido para implementar el sistema en las 

subestaciones de La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar. 
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6.8 DISEÑO DEL  SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EL 

CONTROL Y MONTERO DE LAS SUBESTACIONES.- 

 

El sistema de comunicación diseñado en este proyecto para controlar y monitorear 

las subestaciones en su primera etapa conectará las subestaciones de Guanujo y 

Guaranda, estas subestaciones son las que en distancia se encuentran más 

cercanas, la directiva de La Corporación Nacional de Electricidad Regional 

Bolívar ha optado por desarrollar en un inicio el sistema de comunicación en estas 

subestaciones. Se ha concluido que la construcción de una red de fibra óptica a 

largo plazo resulta más económica para el sistema de comunicación. 

 

Se consideró inicialmente un sistema de comunicaciones por medios de 

propagación radioeléctrica, pero el costo de las frecuencias a largo plazo es más 

caro que la construcción de una red de fibra óptica, además la confiabilidad de una 

red de fibra óptica es mucho más alta en comparación con enlaces radioeléctricos.  

Adicionalmente la transmisión de los datos por una red óptica da mayores 

ventajas con respecto a otros tipos de transmisiones de datos que existen como las 

transmisiones radioeléctricas a continuación se explican algunas ventajas que 

tiene la red de fibra óptica con respecto a las otras redes. 

 

 Tamaño, peso, flexibilidad. Las fibras ópticas tienen diámetros muy 

pequeños. Un número muy grande de fibras puede llevarse en un cable del 

espesor de un cable coaxial. 

 

Por poner un ejemplo, un cable de 10 fibras tiene un diámetro entre 8 a 10 

nm y proporciona la misma o mayor información que una troncal de 10 

cables coaxiales. 

 

 Aislamiento eléctrico. Las fibras ópticas son casi completamente inmunes 

a los campos externos. Ellos no padecen diafonía (cross talk), radio 

interferencia, etc. Además no transporta corrientes eléctricas peligrosas. 
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 Seguridad. Es sumamente difícil realizar derivaciones para robar la 

información en una línea óptica sin que pase inadvertido. 

Esto es debido a que es un medio dieléctrico y la luz no es sensible a 

ningún fenómeno de tipo inductivo. Esto explica porque cerca del 10% de 

la producción mundial de fibra se destina a instalaciones militares. 

 

 Baja perdida de transmisión. La fibra óptica moderna tiene mejores 

características de perdida que los cables convencionales.  

 

Se han fabricado fibras con pérdidas tan bajas, además el valor de atenuación 

es independiente de la velocidad de transmisión de la señal, aunque dicha 

atenuación si es dependiente de sus parámetros físicos, siendo más importante 

la longitud de onda a la que se transmite. 

 

Dicha atenuación, como se vio anteriormente, esta determinada en lo que se 

denominan ventanas de transmisión, situadas en los intervalos de 800 a 900 

nm y de 1500 a 1600 nm. 

 

 Gran Ancho de Banda. La fibra óptica presenta un gran ancho de banda, lo 

que representa más información transmitida sobre el núcleo que sobre los 

conductores convencionales. Se manejan desde cientos de MHz hasta 

decenas de GHz. 

 

 Tamaño reducido, bajo peso, elevado ancho de banda, nivel de pérdidas 

mínimo, inmunidad al ruido, eliminación de cortes. Materiales de 

fabricación de bajo costo y abundantes. 

 Gran rango de temperatura de trabajo, riesgo de incendio nulo, 

Mantenimiento reducido. 

 

Una de las mayores desventajas es su alto costo por lo cual no se recomienda la 

instalación de redes de fibra óptica a particulares, pero en el caso de La 
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Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar ésta es la mejor opción, 

ya que cuenta con los recursos necesarios para este tipo de red. 

 

6.8.1 REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE 

FIBRA ÓPTICA.- 

 

Los requerimientos de la red de fibra óptica que se diseña para la comunicación de 

las subestaciones de La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar sn 

los siguientes: 

 Velocidad de la red: 100 Mbps 

 Tiempo de uso: Todo el día y noche 

 Tipo de datos que se transmitirán en la red: principalmente datos y 

ocasionalmente multimedia 

 Tiempo de respuesta: Inmediato 

 Topología: Anillo Doble 

 Tecnología: Giga Ethernet 

 Distancia del enlace de fibra óptica: 7 Km. 

 Número de usuarios de la red: no excederá de 10 personas 

 

6.8.2 SELECCIÓN DE LA TOPOLOGÍA DE RED.- 

 

Al adoptar una determinada topología de red para el sistema de control y 

monitoreo de las subestaciones de la Corporación Nacional de Electricidad 

Regional Bolívar, se debe considerar como aspectos más críticos a lograr: una 

adecuada seguridad, confiabilidad, y disponibilidad, es decir un adecuado grado 

de “tolerancia a fallas”. 

Los requerimientos mencionados implican por una parte, definir una topología 

adecuada para alcanzar esos objetivos, pero por otra parte, es necesario mantener 

la inversión acotada, obviamente teniendo en cuenta las características de 

configuración y nivel de tensión de cada estación. 

 Es por ello que la topología que se adopte adquiere una importancia fundamental. 
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La topología de red a utilizarse sería la de anillo doble  porque con este tipo de 

topología se  obtiene un mínimo rango de errores al transmitir la información. 

A continuación en la figura 6.20 se muestra la topología de anillo doble. 

 

 

Figura 6.19. Topología de red de anillo doble. 

 

Al principio de la construcción de la red de las subestaciones no se podrá cerrar la 

red de anillo doble, hasta que todas las subestaciones se integren al sistema 

automatizado,  adicionalmente en la primera etapa solo se conectará directamente 

las dos subestaciones sin ningún tipo de red, el costo al ya tener todo el sistema de 

monitoreo y control  deberá reajustarse para cumplir con la condición que toda la 

red de monitoreo de las subestaciones sea de anillo doble.  

 

6.8.3 SELECCIÓN DEL TIPO DE FIBRA ÓPTICA  

 

Una ventaja de los sistemas de fibra óptica es la gran distancia que puede recorrer 

una señal antes de necesitar un repetidor para recuperar su intensidad. En la 

actualidad, los repetidores de fibra óptica están separados entre sí unos 100 km. 

Para la construcción de la red de fibra óptica se utilizará fibra monomodo, porque 

este tipo de fibra ofrece la mayor capacidad de transporte de información. Tiene 

una banda de paso del orden de los 100 GHz/km. Los mayores flujos se consiguen 

con esta fibra, pero también es la más compleja de implantar.  

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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El cable que se escoge es cable para la intemperie ADDS con mensajero de 12 

hilos, a demás al momento de escoger la marca del cable, cualquiera que sea ésta 

todos los demás accesorios como conectores, patchcords, cajas de empalme, racks 

se recomienda sean  de la misma marca para que no exista problemas en su 

instalación y conexiones. 

 

Para la construcción de la red de fibra óptica, se instalará en los postes que La 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar tiene ya implantados en la 

ciudad de Guaranda, Guanujo y en la carretera que une estas dos ciudades. 

 

La fibra óptica escogida es la fibra de 12 hilos ADSS (Cable de fibra óptica 

totalmente dieléctrico autosoportado), construida con la norma ITUT-G 652B o D, 

para ser utilizada en sistemas de comunicación, la fibra óptica trabaja en forma 

normal en un rango de temperatura de 60 a 85 grados centígrados sin que resulten 

afectadas sus características ópticas o mecánicas. 

 

La chaqueta exterior está fabricada con material de alta resistencia al fenómeno 

del tracking para líneas de transmisión con tensiones de hasta 69 kV, es resistente 

a la radiación ultravioleta, posee alta capacidad mecánica, puede ser instalada en 

vanos de hasta 300 metros conservando la distancia de seguridad a tierra. 

Los herrajes y accesorios para fijación del cable de fibra óptica ADSS deberán ser 

adquiridos según los requerimientos aplicables de las normas internacionales, en 

particular la norma IEC 1284. 

 

Para la construcción de la red de fibra óptica se contratará a una empresa 

especializada en este tipo de obras, a esta empresa se le proporcionarán los 

materiales necesarios para la construcción de la red. 

 

Para La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar se utilizará la 

banda de 1311 nm, porque esta puede trasladar la información a mayor distancia 

sin necesidad de regenerar la señal, además los equipos a utilizar están diseñados 

para este tipo de banda de transmisión. 
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6.8.4 RUTA A SEGUIR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

FIBRA ÓPTICA.- 

 

El tipo de fibra óptica que se va a utilizar para la comunicación del sistema de 

automatización entre la MTU y la subestación de Guaranda, es fibra óptica 

monomodo, esta red como ya se vio anteriormente cumple con todos los 

requerimientos. 

 

A continuación se muestra en la figura 6.21 la ruta ha seguir para la colocación de 

la red de fibra óptica que unirá las subestaciones de Guanujo y Guaranda. 

 

En la figura tomada de Google Earth se encuentra en color rojo la ruta que se 

determino para el tendido de fibra óptica, la distancia que existe entre las dos 

subestaciones es de aproximadamente 6.8 Km. 

 

La construcción de la red de fibra óptica se realizará de manera aérea, ubicando el 

cable de fibra óptica en la postería de hormigón perteneciente  a La Corporación 

Nacional de Electricidad Regional Bolívar entre la ciudad de Guanujo y 

Guaranda. 

 

La construcción de la red de fibra óptica queda a mano de contratistas, estos nos 

han proporcionado los precios para la construcción de la red, estos valores se 

describen mas adelante. 

 

6.8.5 TRANSCEPTOR DE FIBRA ÓPTICA.- 

 

 

Al hablar de una red de fibra óptica no se debe olvidar que el transceptor o 

transceiver es uno de los aparatos medulares de una red de fibra óptica, este 

aparato es el encargado de la conversión de las señales eléctricas en señales 

ópticas y viceversa para que puedan ser transportadas por la fibra óptica y sean 

procesada por la computadora. 
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Figura 6.20. Ruta del tendido de fibra óptica para la unión de las subestaciones de Guanujo y 

Guaranda. 

 

Para la red que se instala entre las subestaciones de Guanujo y Guaranda de La 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar se conectará un 

transceptor en cada una de las subestaciones para que estas a través de esta red 

puedan transportar la información que llegaría a la MTU, en la cual existe un 

switch que se encarga de conectar todas las subestaciones con la MTU. 

El transceptor elegido en este trabajo es el Transceptor Óptico Ethernet 10/100 

Mbps serie D7 100 de fabricación norte americana, este transceptor fue elegido 

por su costo, su fácil adquisición y por las características técnicas descritas a 

continuación. 

El transceptor esta diseñado para recibir y enviar datos a una velocidad de 10/100 

Mbps, puede trabajar en fibra monomodo ó multimodo sin necesidad de ningún 
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ajuste, esta proyectado para operar en altas temperaturas y en ambientes 

industriales. 

 

El transceptor funciona inmediatamente al conectarse porque es plug and play, no 

necesita ningún tipo de calibración, tiene la posibilidad de ser colocado de manera 

individual o en un armario destinado para el mismo. 

 

Además tiene un alcance de 45 Km., y es compatible con la norma IEEE 802.3, 

funciona con un voltaje de 12 Vcd y una corriente de 200 mA, consta de 

comunicación Half Duplex y Duplex Pleno, dependiendo del que se requiera, 

utiliza un conector RG 45 para el ingreso de la información. En la figura 6.22 se 

muestra el transceptor descrito. 

 

 

Figura 6.21.  Transceptor Óptico Ethernet 10/100 Mbps serie D7100 

 

Más información técnica  del transceptor podemos encontrar en el Anexo 4. 

 

6.8.9 SELECCIÓN DEL SWITCH PARA LA RED DE LAS 

SUBESTACIONES.- 

 

El Switch elegido para la red de las subestaciones de La Corporación Nacional de 

Electricidad Regional Bolívar es el  ESW 540 Series de marca cisco, fabricación 

norte americana, este switch es utilizado para redes de Gigabit Ethernet que es la 

que se ha diseñado en el presente trabajo. 
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El  ESW 540 Series cumple con la normas  IEEE 802.3z que es la norma que se 

encarga de la transmisión de datos en la en una red Gigabit Ethernet, cuenta con 8 

puertos RG 45, tiene un consumo de potencia de 180 W, cuatro ranuras Gigabit 

SFP, utiliza cable UTP categoría 5 sin blindaje. 

 

Es alimentado por medio de 110 V, trabaja a una frecuencia de 60 Hz, en la figura 

6.23 se muestra el switch EWS 540. 

 

Figura 6.22. Switch EWS 540 

 

La información transportada por la red llegará al transceptor, en el cual ésta será 

transformada en pulsos eléctricos y se la conectará por medio de una cala UTP 

categoría 5 al switch antes mencionado. 

Este enviará la información al software elegido en este proyecto y será procesada, 

de igual manera la información viajará del sistema HMI al Switch y de ahí se 

trasladará al transceptor el cual enviará la información a las RTU’s. 

El tráfico de información que soportará la red no será muy alto con respecto a 

otras redes, tendrá  5 señales de control y 4 señales de información el ancho de 

banda que ocupará no excede de 200 Mb/s, este ancho de banda no se ocupará 

todo el tiempo. 

 

Algo importante que recalcar es que la red de fibra óptica se ha pensado a futuro, 

con lo cual puede utilizarse la red para el control y vigilancia del personal que 

laborará y para la seguridad de los equipos que componen la subestación. 

Además se podría construir un circuito de video cerrado que utiliza la red de fibra 

óptica para transportar la información generada por este sistema. 
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Estas constituyen las características básicas del Switch ESW 540, más 

características del mismo podemos encontrar en el Anexo 5. 

 

6.9 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO.- 

 

Para satisfacer las necesidades del presente sistema se necesita de instalaciones 

adecuadas para la MTU del sistema, personal capacitado para el manejo del 

sistema, construcción de cuartos para albergar los equipos en cada subestación. 

 

Para el primer punto la Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar, 

construirá un cuarto adecuado que sirva para el control y monitoreo de todas las 

subestaciones, éste cuarto estará en la subestación de Guanujo, ya que es en ésta 

subestación donde existe el espacio suficiente y se encuentra en una posición muy 

adecuada geográficamente. 

 

En cada subestación ya existen cuartos que alberguen los equipos para el 

monitoreo, los equipos ha utilizar no ocuparán mucho espacio, todos irán en el 

armario como ya se explico anteriormente. 

El personal requerido para el manejo del sistema de HMI será capacitado por la 

empresa proveedora del sistema para el manejo del sistema de control y monitoreo 

de las subestaciones. 

 

Los operadores del sistema tendrán que trabajar las 24 horas al día para dar el 

soporte indicado a la empresa, estos operadores se dividirán en turnos de 8 horas 

desde las 6 de la mañana, así se cumplirán las 24 horas requeridas para el manejo 

del sistema. 

Son todos los requerimientos que necesita el sistema para que funcione de manera 

óptima, en lo que se refiere a los operadores del sistema. 

 

La empresa que provee del sistema se encarga de la instalación de los equipos y 

del funcionamiento de los mismos al principio, después de las capacitaciones 

necesarias al personal de La Corporación Nacional de Electricidad Regional 
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Bolívar el sistema quedará a cargo del personal designado para el manejo del 

sistema. 

 

6.9 COSTO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.- 

 

Se proceda a detallar el costo del sistema de automatización de las subestaciones 

de Guanujo y Guaranda, se determina todos los equipos a utilizar así también el 

sistema de monitoreo y control para las subestaciones. 

 

El costo del software HMI para las subestaciones de Guanujo y Guaranda está 

detallado en la tabla 6.8, en ésta se muestra el valor solo de las dos subestaciones 

que se conectaran, para las demás subestaciones se debe  adicionar el costo del 

software HMI. 

6.10 COSTOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN.- 

 

Los costos del sistema de comunicaciones presentados por la compañía contratista 

que se encargará de la construcción de la red de fibra óptica entre las dos 

subestaciones de Guanujo y Guaranda se detalla en la tabla 6.9, allí se describe los 

materiales a utilizar en la construcción y los equipos que se encargarán de la 

comunicación entre éstas dos subestaciones. 

 

Adicional a ello se presente el valor de la mano de obra para el tendido de fibra 

óptica, la distancia que tendrá es de aproximadamente 7 Km. 

 

La razón porque se ha escogido una red de fibra óptica es porque a largo plazo la 

instalación y mantenimiento de la red resulta más económico que el alquiler de 

frecuencias para la comunicación de las diferentes subestaciones. 

 

Adicionalmente los equipos que se utilizan como son multiplexores, radios, 

antenas, cable, y conectores elevan el costo del sistema de comunicación por 

radioenlaces. 
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Este costo al principio llegan para las dos subestaciones a unos 40.000 USD., 

entre equipos, el alquiler de las frecuencias para el radioenlace cuesta 500 UDS 

por mes, esto nos da un valor de 6000 dolares al años. 

 

La provincia de Bolívar es muy accidentada geográficamente en algunos sitios, 

esto dificulta la transmisión de datos por medio de radioenlaces y hace que 

muchos de estos radioenlaces tengan muchas perdidas de información. 

 

En el caso de que las subestaciones se encuentren muy lejanas se podría utilizar 

radioenlaces, alquilando la frecuencia necesaria, pero para las subestaciones que 

se encuentran relativamente cerca una red de fibra óptica es la solución más 

económica. 

 

Además como una posibilidad la red de fibra óptica de La Corporación Nacional 

de Electricidad Regional Bolívar podría ser arrendada para transmisión de datos 

entre diferentes empresas, porque solo se utilizará dos hilos de los 12 que tiene el 

cable. 

El mantenimiento de la red de fibra óptica estará a cargo de la empresa contratista, 

esta proveerá el mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

De los equipos de comunicaciones se encargará la empresa que provee los 

mismos, los equipos cuentan con garantía de 5 años. 

 

6.11 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO.- 

 

Normalmente el mantenimiento de cada subestación toma alrededor de 2 a 3 veces 

al mes, este mantenimiento hace que la subestación detenga sus funciones, el 

mantenimiento es preventivo y en algunas ocasiones para corregir algún problema 

que se presenta. 

 

Tabla 6.8. Costo del sistema de Control y Monitoreo para las subestaciones 

Guanujo y Guaranda 
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         REQUERIMIENTOS Y COSTOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO         

                            

Ítem Material y Equipo Unidad Cantidad 

V. 

Unit.USD 

V. Total 

USD 

  

 

Equipo de campo 

         

1 Transductor para corriente c/u 2 850 1700 

2 Transductor para voltaje c/u 2 850 1700 

3 Transductor para potencia activa c/u 2 850 1700 

4 Transductor para potencia reactiva c/u 2 850 1700 

5 Cable de cobre 

por 

metros 200 0,8 160 

6 Armario tipo Rack c/u 4 843,25 3373 

7 Reglillas para armario c/u 50 2,5 125 

8 Rieles tipo Din 35 mm c/u 40 5 120 

9 

Unidad Termina Remota Eliop E 

4000 c/u 2 15500 31000 

  

 

Equipos para el monitoreo 

         

10 

Sis. para la Adquisición y Control 

PROCETRADI c/u 2 91000 182000 

11 HMI c/u 2 1790 3580 

13 Todo el software y licencias c/u 2 2680 5360 

14 Demás componentes     1550 1550 

15 

Computadora Core I7 centro de 

control c/u 3 1079 3237 

                                                                                                    TOTAL 220885 
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Cada mantenimiento cuesta aproximadamente 2000 dólares si no excede del 

medio día de pausa a la empresa, además hay que tomar en cuenta que se utiliza 

recursos humanos y materiales para cada mantenimiento. 

 

El valor total del mantenimiento de una subestación por más o menos 4 horas le 

cuesta a la empresa unos 2000 dólares, al mes le cuesta a la empresa al rededor de 

8000 dólares por todas las subestaciones. 

 

Los tipos de inconvenientes que se presentan son fallas en los interruptores de 

línea, falla en el aislante del transformador, falla en los equipos análogos que se 

utilizan para la medición de las variables del transformador, además de los 

sucesos eventuales como pueden ser la rotura de la red y caída de un poste  que 

provoca la interrupción del servicio. 

 

El mantenimiento correctivo también hace que las subestaciones detengan su 

funcionamiento, con esto se puede llegar al cálculo que se indico anteriormente. 

 

Con el sistema de automatización una falla en la subestación podría evitarse y el 

mantenimiento se reduciría a máximo 2 paradas por mes lo que representaría un 

costo de 3000 dólares en el mejor de los casos, con lo cual el ahorro sería de 5000 

dólares. 

 

Además ahora la mayor parte del mantenimiento preventivo se realiza de manera 

manual lo cual lleva mucho más tiempo hasta que los trabajadores lleguen al lugar 

del inconveniente y puedan solucionar el problema. 

 

Por ultimo se ahorraría el recurso humano, puesto que el monitoreo de las 

subestaciones ayudaría a prevenir cualquier tipo de falla que pudiera ocurrir, el 

tiempo de respuesta se reduciría y en lugar de mantenimiento correctivo se podría 

dar mantenimiento preventivo a mayor escala. 

Tabla 6.9. Costo de la construcción de la red de fibra óptica para las 

subestaciones de Guaranda y Guanujo 
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REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DE LA RED DE 

FIBRA ÓPTICA 

          

Ítem 

 

Material y Equipo 

 

Unidad 

 

Cantidad 

 

V. 

Unit.USD 

 

V. Total 

USD 

 

  

 

Tendido de la fibra óptica 

         

1 Cable de fibra óptica 12 hilos ADDS por pie 23100 0,51 11781 

2 Abrazaderas para poste c/u 218 4,92 1072,56 

3 Cinta Bandit c/u 7 26,17 183,19 

4 Hebilla Bandit c/u 95 0,28 54,6 

8 candado de sujeción c/u 497 4,11 2042,67 

6 Varilla para aterrizaje  c/u 53 1,63 86,39 

7 Tuerca ojo c/u 658 1,34 881,72 

8 Tuerca Jota c/u 76 1,99 151,24 

  

 

Equipos para la comunicación 

         

9 Tranceptor IFS D7100 c/u 2 850 1700 

10 Switch EWS 540 c/u 1 1517,02 1517,02 

11 Patch cord 5E c/u 4 10 40 

12 Conector multipar categoría 5E c/u 4 10 40 

13 Mano de Obra 

por 

metro 6500 0,85 5525 

                                                                                                    TOTAL 25627.18 
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El ahorro neto es de 5000 dólares al mes, esto representaría aproximadamente 

60.000 dólares al año, con esto en 5 años se pagaría el costo del sistema de 

automatización de las subestaciones y el valor de la construcción de la red de fibra 

óptica. 

 

En el Anexo 6 se encuentra la memoria técnica de la construcción del sistema de 

automatización de las subestaciones de Guanujo y Guaranda. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES.- 

 

Se concluye: 

 

 Todos los dispositivos y equipos que se presenta en este trabajo están al 

acceso del publico en general, su costo es elevado para particulares pero 

para empresas estos costos son módicos y accesibles. 

 

 En la actualidad el software para la HMI es elaborado por muchas empresas 

que desarrollan software para la industria eléctrica, lo comercializan se 

realiza por medio de paquetes de software, el usuario puede escoger el que 

más se ajuste a sus necesidades, las empresas proveedoras al vender el 

software también lo instalan y acoplan a los requerimientos del usuario. 

 

 La utilización de un sistema de control y monitoreo permite que muchas de 

las funciones realizadas anteriormente de manera manual puedan realizarse 

de forma automática, con esto se ahorra tiempo en cualquiera de las 

funciones que se desarrollen y el proceso que anteriormente se lo realizaba 

con varias personas puede ser ejecutado con un solo operador y a mucha 

distancia, también se previene y protege la integridad física de los 

trabajadores de la empresa, que antes de un sistema automatizado 

realizaban tareas como la conexión y desconexión del transformador de 

manera manual, ahora puede ser realizadas de manera remota. 
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 Este proyecto si se lleva a su ejecución podrá ayudar a La Corporación 

Nacional de Electricidad Regional Bolívar a tecnificar el control de las 

subestaciones optimizando el monitoreo y buen funcionamiento de las 

mismas, con esto se mejorará los servicios brindados a sus abonado. 

 

 Se ha escogido una red de fibra óptica para las subestaciones por las 

siguientes razones: El costo de la instalación y mantenimiento de la red y 

equipos que la componen es menor al ser comparado con otras formas de 

transmisión como por ejemplo radioenlaces, la alta inmunidad al ruido 

eléctrico que presenta la fibra óptica la hace adecuada, la situación 

geográfica de la provincia de Bolívar dificulta en muchos sectores la 

comunicación por medio de radioenlaces. 

 

 Se ha seleccionado transductores para el sistema de automatización, porque 

su costo es económico comparado con IED’s, estos últimos  se están 

utilizando con más frecuencia en sistemas de monitoreo y control para 

subestaciones pero su costo es elevado y se necesita de personal más 

especializado para manejar este tipo de equipos, para la etapa inicial los 

transductores cubrirían a cabalidad los requerimientos del sistema. 

 

 El protocolo 61850 es el que brinda las facilidades para operar entre 

equipos de diferentes marcas, además es el que se ha desarrollado como 

protocolo para la comunicación en sistemas de automatización, asimismo 

en el futuro se podrá utilizar el mismo protocolo con equipos como los 

IED’s para que se comuniquen directamente con la MTU. 

 

 Es importante destacar, que para cualquier compañía moderna sus bases se 

fundamentan en tener un buen sistema de control en todas sus áreas, esto 

ayuda a que en caso de presentarse algún problema se tomen las medidas 

necesarias para corregirlo y que en el futuro se eviten este tipo de contra 

tiempos para brindar servicios de calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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7.2 CONCLUSIONES.- 

 

Se recomienda: 

 

 El sistema de automatización debe ser flexible a los cambios que se 

puedan realizar en el futuro y ser adaptable a las nuevas tecnologías que 

puedan crearse, para lo cual se recomienda a La Corporación Nacional de 

Electricidad Regional Bolívar actualice las tecnologías y equipos cada vez 

que sea necesario. 

 

 La Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar debe tomar en 

cuenta el sistema de comunicaciones que se presenta en este trabajo, éste 

es el más adecuado para el control y monitoreo, al no utilizar este sistema 

de comunicación existirá muchas falencias en la transmisión de datos y 

por ende problemas en el sistema de control. 

 

 El diseño del sistema de control y monitoreo para las subestaciones de 

Guanujo y Guaranda debe servir de modelo para las demás subestaciones, 

estas podrán mejorar sus sistemas en caso de que haya algún cambio en el 

sistema. 

 

 Una recomendación importante es que en el diseño del sistema de 

comunicaciones se escoge fibra óptica pensando en la inmunidad que ésta 

tiene al ruido eléctrico, como se trabaja en subestaciones el ruido eléctrico 

es elevado. Por esta razón se debería elegir fibra óptica para este sistema,  

su costo puede ser alto pero sus beneficios son muy grandes. 

 

 El sistema esta diseñado a base de transductores que son los que 

transforman las señales analógicas en señales digitales para ser enviadas a 

la RTU, ahora ya existen equipos llamados IED que realizan la función de 

todos los transductores y se conectan a la RTU, en el futuro La 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar debería 
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implementar este tipo de equipos en todas sus subestaciones, porque 

permiten mayor flexibilidad en los sistemas. 

 

 Se debe reajustar los valores de costo del software HMI para las demás 

subestaciones ya que el proveedor del software realiza el mismo para cada 

subestación, al existir más subestaciones se desarrollará el software para 

cada una de éstas, por consiguiente el costo del software HMI cambiará. 

 

 En el futuro todas las subestaciones deberían comunicarse por medio de la 

red de fibra óptica, porque como se expuso anteriormente ésta brinda más 

seguridad a los datos transportados, además al modernizarse el sistema de 

control y monitoreo el tráfico de datos se incrementará y exigirá más al 

sistema de comunicaciones.  

 

 También debemos tomar en cuenta que cada persona que labora en las 

empresas debe seguir un régimen de normas establecidas por el control 

para llevar a cabo sin dificultad la misión que tenga dicha organización, 

por esto se debe capacitar al personal para que optimice su trabajo y brinde 

un excelente servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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ANEXO 1: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD REGIONAL 

BOLÍVAR 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E 

INDUSTRIAL 

CARRERA DE ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES 

 

Encuesta dirigida a los Empleados del área técnica de la Corporación Nacional de 

Electricidad Regional Bolívar para recabar información sobre el diseño del 

sistema de automatización de las E/S de las subestaciones. 

 

Los datos consignados en la encuesta son confidenciales y solo se utilizarán para 

fines señalados. 

 

 

ENCUESTA: 

 

 

1.- ¿Cree Ud. que con el diseño de un sistema SCADA el monitoreo y la 

detección de fallas se realizará de manera más rápida? 

 

  SI (    )     NO (    ) 

 

 

2.- ¿Cree Ud. que la utilización de PLC’s en el sistema SCADA es la 

mejor opción para la automatización de las subestaciones? 

 

SI (    )     NO (    ) 
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3.- ¿Cree Ud. que al obtener medidas de tensión, corriente y potencia de 

las subestaciones se podría tomar medidas correctivas para el mejor 

funcionamiento de las subestaciones? 

SI (    )     NO (    ) 

 

 

4.- ¿Cree Ud. que el control de los servicios brindados por las 

subestaciones ayudaría a realizar una distribución eficaz de energía 

eléctrica? 

 

 

SI (    )     NO (    ) 

 

 

5.- ¿Cree Ud. que el mantenimiento preventivo ayudaría a reducir el 

tiempo de arreglo de alguna falla en el sistema? 

 

 

SI (    )     NO (    ) 

 

 

6.- ¿Cree Ud. que si la operación de las subestaciones serían eficientes 

habría un mejor control de los servicios? 

 

 

SI (    )     NO (    ) 
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ANEXO 2: PLANO UNIFILAR DEL SISTEMA DE SUBESTACIONES DE 

LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD REGIONAL 

BOLÍVAR. 

 

En la figura A1 se aprecia el diagrama unifilar de las subestaciones de la 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar, al final del presente 

trabajo existe un plano de este diagrama. 

 

Figura A1.- Diagrama unificar de las subestaciones de La Corporación nacional de Electricidad 

Regional Bolívar 
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ANEXO 3: HOJAS DE DATOS TÉCNICOS DE LOS 

TRANSFORMADORES DE POTENCIAL Y EL TRANSFORMADOR DE 

CORRIENTE 

 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 

 

 

 



 117 

 

 



 118 

 



 119 

 

 



 120 
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TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 
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ANEXO 4: HOJAS DE DATOS TÉCNICOS DEL TRANSCEPTOR 

ÓPTICO A UTILIZAR EN LAS SUBESTACIONES DE GUANUJO Y 

GURANDA. 
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ANEXO 5: HOJAS DE DATOS TÉCNICOS DEL SWITCH PARA EL 

CONTROL DE LA RED DE LAS SUBESTACIONES DE GUANUJO Y 

GUARANDA. 
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ANEXO 6: MEMORIA TÉCNICA DEL SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN DE LAS SUBESTACIONES DE GUANUJO Y 

GUARANDA. 

 

Para la construcción del sistema de automatización de las subestaciones se deberá 

seguir los pasos a continuación detallados. 

 

Se construirá tuberías galvanizadas  para el transporte del cable que va desde los 

transformadores de potencial y corriente hasta los transductores, estas tuberías 

deben ser de una pulgada con aislamiento metálico, deberán llegar al armario 

donde se encuentran los transductores y la distancia máxima que deben recorrer es 

de  20 metro según normas internacionales. 

 

Una vez en el armario deben conectarse del transformador de corriente al 

transductor de corriente y a los transductores de potencia activa y reactiva. 

 

De igual manera al transductor de potencial llegará un hilo del transformador de 

potencial y un hilo a los transductores de potencia activa y reactiva. 

 

El cable a utilizar es cable sólido de cobre  No. 10 marquillado para que la 

identificación sea fácil al momento de dar mantenimiento. 

 

En el transductor de corriente, potencial, de potencia activa y reactiva recibirán un 

hilo de cada salida el transformador de la subestación, a los transductores de 

potencia activa y reactiva llegará un hilo de los transformadores de potencial y 

corriente, los transductores antes mencionados se encargan de la transformación. 

 

A continuación se muestra la conexión de los transductores  de potencial, de 

corriente,  de activa y reactiva. 

 

En las figuras A1, A2 y A3 se muestra como  se conectan los transductores de 

manera general y como estos se conectan a la RTU en la parte que se refiere a 



 137 

radio es el tipo de comunicación que tendrá la subestación en nuestro caso por 

medio de una red de fibra óptica. 

 

En la figura A1 y A2 se ve el diagrama de la conexión de una de las líneas del 

transformador a los transductores de cada fase, los transductores a utilizarse en el 

presente trabajo ya conectan las tres fases del transformador. 

  

 

Figura A2.- Diagrama de conexión del transductor de corriente 

 

Figura A3.- Diagrama de conexión del transductor de voltaje 
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Figura A4.- Diagrama de conexión del transductor de potencia 

 

Las señales que llegan al transductor son transformadas para ser enviadas a la 

RTU, la información viaja por cable de cobre y se conecta a la RTU, el protocolo 

de transmisión que se utiliza es el RS 232, este protocolo lleva información en 

forma serial. 

 

La información en la RTU se transporta al transceptor,  este transforma la señal de 

eléctrica a óptica y la envía por medio de la red de fibra óptica  al transceptor  en 

el cuarto donde se encuentra la MTU, del transceptor se conecta por medio de 

cable UTP categoría 5E blindado y conectores RJ 45 al switch, este es el que 

distribuye la señal a las computadores donde es procesada la información y donde 

esta la interfaz hombre máquina. 

Ahora se hablará del cuarto donde se encontrará la MTU del sistema, este cuarto 

como ya se describió anteriormente  debe poseer las comodidades necesarias para 
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la manipulación del sistema, en este cuarto existirá tres computadores, en uno de 

ellos se podrá ver y guardar la información de las subestaciones. 

 

En la otra esta la interfaz gráfica del sistema, aquí estará los diagramas unifilares 

de cada subestación, como también el diagrama unifilar de todas las 

subestaciones, se podrá visualizar las salidas de las subestaciones con sus 

respectivos valores y el estado de los interruptores. 

 

Los tres computadores estarán en red y todas se conectarán al switch cisco, por 

medio de cable UTP categoría 5E con blindaje para evitar el ruido eléctrico. 

 

La calibración de los elementos, como transductores de todo tipo se realiza por 

medio de software que provee la empresa que proporciona los equipos en este 

caso es la compañía SSET esta es la que calibra los transductores para que operen 

de manera correcta. 

 

 

Esta última también da soporte técnico y capacita al personal que estará en 

contacto directo con los equipos. 

 

Los transductores se colocaran en el armario como se muestra en la figura, cada 

transductor deberá estar debidamente marcado para su mantenimiento, entre las 

especificaciones que existirán estarán de cual de las salidas es, la capacidad 

máxima de valores nominales que soporta. 

 

A los transductores se los colocará en las rieles din que previamente ya estarán 

armadas  en cada armario. 

 

En la figura A4 se puede apreciar las rieles a las cuales esta sujeto el transductor, 

todas las especificaciones que posee como los valores de alimentación que posee, 

el tipo de resistencia que presenta, la frecuencia la que trabaja y a cual de las 

salidas pertenece. 
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Figura A4.- Colocación  de Transductores  en el armario 

 

Todos los equipos antes mencionados deben estar correctamente aterrizados para 

evitar cualquier tipo de descarga que pueda ocasionar daños a los aparatos. 

 

 

Algo importante y fuera del tema de automatización, los equipos en las 

subestaciones así como en el cuarto de control deben tener sistemas de respaldo 

como por ejemplo UPS o bancos de baterías para cuando haya fallas en el sistema 

de alimentación, este tipo de realimentación de emergencia conmutará de forma 

automática cuando haya alguna falla. 

 

 

En las figuras A5 y A6 se muestra a las subestaciones de Guanujo y Guaranda con 

sus respectivas conexiones  e infraestructuras. 
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Figura A5.- Infraestructura subestación Guanujo 
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Figura A6.- Infraestructura subestación Guaranda 
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En lo que se refiere la RTU esta será puesta en funcionamiento al igual que los 

transductores por la compañía proveedora ellos se encargarán de todos los 

aspectos técnicos para que funcione correctamente. 

 

 

La RTU estará en el mismo armario, se comunica con los transductores por medio 

de cables de cobre, el sistema de comunicación es el RS 232 que trabaja de forma 

serial y se adapta a equipos de diferentes fabricantes.  

 

 

En la figura A7 se muestra la RTU en el armario y ya funcionando, esta imagen 

fue tomada de la subestación La Quigo de La Empresa Eléctrica Ambato S.A., 

cabe resaltar que en el sistema de automatización para La Corporación Nacional 

de Electricidad Regional Bolívar se utilizará la misma RTU. 

 

 

 

 

 

Figura A7.- RTU Eliop E4000 Subestación La Quigo 
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La comunicación entre la RTU y la MTU se realizará por medio del estándar 

61850 que es el que permite la interacción de equipos de diferentes fabricantes, 

además está ya en funcionamiento en La Empresa Eléctrica Ambato S.A. 

 

La MTU y la HMI serán proveídas por la empresa canadiense PORCETRADI la 

que se encargará de la puesta en marcha del sistema SCADA para cada 

subestación, además proveerá de asesoramiento  para el personal que se encargará 

de manipular el sistema. 

 

En la figura A8 se muestra el esquema general de lo que será el sistema 

automatizado de las subestaciones de Guanujo y Guaranda de La Corporación 

nacional de Electricidad Regional Bolívar. 

 

En este se aprecia todos los componentes existentes en el presente diseño, la 

construcción de la parte del sistema de automatización estaría a cargo de 

contratistas, al igual que la construcción de la red de fibra óptica estaría a cargo de 

contratistas, ellos se encargan de la puesta en marcha del sistema, La Corporación 

Nacional de Electricidad Regional Bolívar fiscalizaría y utilizaría dicho sistema. 
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Figura A7.- Diagrama esquemático del sistema de automatización de las E/S de tensión de las 

subestaciones Guanujo y Guaranda 

 


