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RC2

RC3
RC4

RC6

RC7

RC5

RC8

RC9

RC10

L=12.94 m

TUB. PVC-P / Ø
=63m

m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=9.35 m

SAN FRANCISCO

SAN JACINTO

CHILCO

EL CALVARIO

TANQUE DE RESERVA
SAN FRANCISCO

RED CONDUCCIÓN

SAN LUIS

NOTA 1

CODO 45°_SR #1
N:9851353.16 m
E:758004.83 m

CODO 45°_SR #2/REDUCTOR_SF #1
N:9851350.32 m
E:758017.45 m

TEE_SR #1
N:9851596.45 m
E:758204.83 m

VC_SR #2
N:9851595.42 m
E:758205.62 m

TEE_SR #2
N:9851580.43 m
E:758397.00 m

TAPON_SR #1
N:9851702.56 m
E:758335.45 m

TEE_SR #3
N:9851498.48 m
E:758476.63 m

TAPON_SR #2
N:9851517.73 m
E:758512.90 m

VC_SR #3
N:9851496.17 m
E:758477.79 m

TEE_SR #4
N:9851425.48 m
E:758512.19 m

TAPON_SR #3
N:9851423.37 m
E:758513.43 m

TEE_SR #5
N:9851474.10 m
E:758797.24 m

TAPON_SR #4
N:9851482.73 m
E:758793.65 m

VC_SR #4
N:9851474.25 m
E:758800.01 m

VC_SR #1
N:9851350.53 m
E:758002.81 m

TANQUE DE RESERVA_CL #1
N:9851346.77 m
E:758001.80 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RC1 - RC13 VER EN LÁMINA  SD - 3

REFERENCIA

NOTAS
NOTA 1: TUBERÍA COMPARTIDA ENTRE
RED DE CONDUCCIÓN SAN LUIS Y RED
DE DISTRIBUCIÓN SAN JACINTO HASTA
LA INTERSECCIÓN.
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SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN JACINTO

SAN FRANCISCO

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
758472.54 m E
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3242 m
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Vicente Rocafuerte

L=137.29 m

L=132.77 m

L=78.64 m

L=41.09 m

L=290.60 m

L=499.90 m

TUB. PVC-P / Ø
=63m

m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø
=63mm

L=2.58 m

L=2.48 m

L=2.77 m

L=1.66 m
L=3.63 m

RC4

RC6

RC7

RC8

RC9

RC10

RC11

RC12RC13

TUB. PVC-P / Ø
=63m

m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=9.35 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

SAN FRANCISCO

PUNGULEO

SAN JACINTO

EL CALVARIO

CENTRO
URBANO

TEE_SR #3
N:9851498.48 m
E:758476.63 m

TAPON_SR #2
N:9851517.73 m
E:758512.90 m

VC_SR #3
N:9851496.17 m
E:758477.79 m

TEE_SR #4
N:9851425.48 m
E:758512.19 m

TAPON_SR #3
N:9851423.37 m
E:758513.43 m

TEE_SR #5
N:9851474.10 m
E:758797.24 m

TAPON_SR #4
N:9851482.73 m
E:758793.65 m

VC_SR #4
N:9851474.25 m
E:758800.01 m

CODO 90°_SR #1
N:9851548.94 m
E:759287.52 m

VD_SR #1
N:9851550.11 m
E:759286.85 mTAPON_SR #5

N:9851553.29 m
E:759285.26 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIA

REFERENCIAS
RC1 - RC13 VER EN LÁMINA  SD - 3

NOTAS
NOTA 1: TUBERÍA COMPARTIDA ENTRE
RED DE CONDUCCIÓN SAN LUIS Y RED
DE DISTRIBUCIÓN SAN JACINTO HASTA
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RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN JACINTO

SAN FRANCISCO

DATUM:
WGS84 ZONA 17S
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758472.54 m E
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3242 m
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TANQUE DE RESERVA
SAN LUIS

NOTA 1

RE
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N

CA
M

PO
 A
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G
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 - 
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AD

O
R

EL CENTRO

SA
N 

JU
AN

EL MIRADOR

SAN FRANCISCO

SAN LUIS

CODO 90º_L #1
N:9852622.66 m
E:759110.27 m

CODO 90º_L #2/REDUCTOR_L #1
N:9852507.01 m
E:759112.04 m

CODO 90º_L #3
N:9852620.59 m
E:759406.05 m

CODO 90º_L #4/REDUCTOR_L #4
N:9853072.92 m
E:759385.35 m

CODO 90º_L #5
N:9852832.64 m
E:759747.64 m

TAPON_L #1
N:9852592.11 m
E:759330.70 m

TAPON_L #2
N:9852640.65 m
E:759490.06 m

TAPON_L #4
N:9852862.42 m
E:759728.41 m

TAPON_L #5
N:9853173.13 m
E:759751.19 m

TEE_REDUCTORA_L #1
N:9852598.68 m
E:759327.18 m

TEE_REDUCTORA_L #2
N:9852644.21 m
E:759395.31 m

TEE_REDUCTORA_L #3
N:9852648.22 m
E:759400.89 m

TEE_L #2
N:9852702.47 m
E:759476.74 m

TEE_L #3
N:9852987.59 m
E:759408.30 m

TEE_L #4
N:9852812.89 m
E:759630.04 m

TEE_L #5
N:9853061.31 m
E:759590.44 m

TEE_L #6/REDUCTOR_L #5-#6
N:9853141.81 m
E:759532.38 m

TEE_L #7
N:9852834.55 m
E:759661.74 m

TEE_L #8
N:9852791.89 m
E:759689.08 m

TEE_L #1/REDUCTOR_L #2-#3
N:9852930.57 m
E:759281.74 m

VC_L #1
N:9852607.61 m
E:759081.23 m

BF_L #1
N:9852835.90 m
E:759663.63 m

VD_L #1
N:9852450.49 m
E:759622.87 m

VRP_L #1
N:9853076.33 m
E:759877.92 m

TANQUE DE RESERVA_CL #2
N:9852606.06 m
E:759078.04 m

60300
Metros

1:1000

30
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RL1 - RL34 VER EN LÁMINA  SD - 3

REFERENCIA

NOTAS
NOTA 1 - NOTA 2: TEES COMPARTIDAS
ENTRE RED SAN LUIS CENTRO Y RED
CAMPO ALEGRE - EL MIRADOR,
INTERSECCIÓN DE REDES.

TEE_L #7 = TEE_M #1
TEE_L #4 = TEE_M #5

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
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Ing. Byron Cañizares
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN LUIS - EL CENTRO

SAN LUIS

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
759693.33 m E
9852836.58 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3171 m
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NOTA 2
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RED DISTRIBUCIÓN

CAMPO ALEGRE - EL MIRADOR

RED DISTRIBUCIÓ
N

CAM
PO

 ALEG
RE - EL

M
IRADO

R

EL CENTRO

LA CRUZ

CAMPO ALEGRE

CANTÓN

AMBATO

SAN LUIS CODO 45º_L #2
N:9853260.18 m
E:759999.78 m

CODO 45º_L #1
N:9853259.74 m
E:759992.88 m

CODO 90º_L #4/REDUCTOR_L #4
N:9853072.92 m
E:759385.35 m

CODO 90º_L #5
N:9852832.64 m
E:759747.64 m

TAPON_L #3
N:9853337.97 m
E:759448.10 m

TAPON_L #4
N:9852862.42 m
E:759728.41 m

TAPON_L #5
N:9853173.13 m
E:759751.19 m

TAPON_L #6
N:9853330.60 m
E:759827.32 m

TAPON_L #7
N:9853396.82 m
E:760093.32 m

TEE_L #3
N:9852987.59 m
E:759408.30 m

TEE_L #4
N:9852812.89 m
E:759630.04 m

TEE_L #5
N:9853061.31 m
E:759590.44 m

TEE_L #6/REDUCTOR_L #5-#6
N:9853141.81 m
E:759532.38 m

TEE_L #7
N:9852834.55 m

TEE_REDUCTORA_L #4
N:9853097.34 m
E:759890.41 m

TEE_L #9
N:9853265.84 m
E:759981.75 m

TEE_L #10
N:9853312.73 m
E:759996.72 m

TEE_REDUCTORA_L #5
N:9853415.29 m
E:759904.97 m

TEE_L #12
N:9853437.24 m
E:760041.54 m

TEE_L #1/REDUCTOR_L #2-#3
N:9852930.57 m
E:759281.74 m

TEE_L #11
N:9853521.15 m
E:759856.66 m

VC_L #2
N:9853313.26 m
E:759995.74 m

BF_L #1
N:9852835.90 m
E:759663.63 m

VD_L #2
N:9853090.26 m
E:760117.42 m

VD_L #3
N:9853437.62 m
E:760041.72 m

VRP_L #1
N:9853076.33 m
E:759877.92 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
759693.33 m E
9852836.58 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3171 m

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RL1 - RL34 VER EN LÁMINA  SD - 3

REFERENCIA

NOTAS
NOTA 1 - NOTA 2: TEES COMPARTIDAS
ENTRE RED SAN LUIS CENTRO Y RED
CAMPO ALEGRE - EL MIRADOR,
INTERSECCIÓN DE REDES.

TEE_L #4 = TEE_M #1
TEE_L #16 = TEE_M #5

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 2

3

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN LUIS - EL CENTRO

SAN LUIS

758900.000 759000.000 759100.000 759200.000 759300.000 759400.000 759500.000 759600.000 759700.000 759800.000
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L=337.74 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm
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L=32.84 m /

Ø=63mm

RE1

RE2
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RE8

NOTA 1

R
ED
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SAN
 LU
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O

TANQUE DE RESERVA
SAN LUIS

EL CENTRO

EL MIRADOR

SA
N 

FR
AN

CI
SC

O

SAN LUIS

CODO 90º_M #1
N:9852623.05 m
E:759110.13 m

TAPON_M #1
N:9853353.19 m
E:759323.16 m

TEE_M #1/REDUCTOR_M #1-#2
N:9852930.57 m
E:759281.74 m

TEE_M #2/REDUCTOR_M #3-#4
N:9853221.64 m
E:759417.03 m

TEE_M #3
N:9853406.79 m
E:759684.27 m

VA_M #1
N:9852765.36 m
E:759155.31 m

VC_M #1
N:9852607.95 m
E:759081.06 m

VRP_M #1
N:9853338.43 m
E:759606.78 m

TANQUE DE RESERVA_CL #2
N:9852606.06 m
E:759078.04 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RE1 - RE16 VER EN LÁMINA  SD - 3

REFERENCIA

NOTAS
NOTA 1 - NOTA 2: TEES COMPARTIDAS
ENTRE RED SAN LUIS CENTRO Y RED
CAMPO ALEGRE - EL MIRADOR,
INTERSECCIÓN DE REDES.

TEE_L #7 = TEE_M #1
TEE_L #4 = TEE_M #5

NOTA 3: VÁLVULA DE CONTROL
COMPARTIDA ENTRE RED CAMPO
ALEGRE - EL MIRADOR Y RED EL CARMEN
- LAS PLAYAS, INTERSECCIÓN DE REDES.

VC_M #2 = VC_P #3

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 1

3

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: CAMPO ALEGRE - EL
MIRADOR

SAN LUIS

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
759693.33 m E
9852836.58 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3171 m

759200.000 759300.000 759400.000 759500.000 759600.000 759700.000 759800.000 759900.000 760000.000 760100.000

759100.000 759200.000 759300.000 759400.000 759500.000 759600.000 759700.000 759800.000 759900.000 760000.000
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L=337.74 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=104.96 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=77.38 m

TU
B. PVC

-P / Ø
=63m

m

L=161.46 m

TUB. PVC-P / Ø
=63mm

L=108.62 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=186.79 m

TU
B. PVC

-P / Ø
=63m

m

L=162.97 m

TUB. PVC-P / Ø
=50m

m

L=
33

7.
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 m
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 / 
Ø

=5
0m

m

L=17.12 m

L=11.56 m

L=39.64 m
L=20.44m

RE4

RE5
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RE9
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RE12
RE13

RE14

RE16

RE15

NOTA 1

R
ED
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TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

R
ED
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ISTR

IBU
C

IÓ
N

SAN
 LU

IS C
EN

TR
O

NOTA 2

NOTA 3

RED DISTRIBUCIÓN

EL CARMEN - LAS PLAYAS

CAMPO ALEGRE

EL MIRADOR

EL CARMEN CANTÓN

AM
BATO

SAN LUIS

CODO 45º_M #1
N:9853501.18 m
E:759810.07 m

CODO 45º_M #2
N:9853517.61 m
E:759814.77 m

CODO 90º_M #2
N:9853528.08 m
E:759809.99 m

TAPON_M #1
N:9853353.19 m
E:759323.16 m

TAPON_M #2
N:9853475.56 m
E:759651.16 m

TAPON_M #3
N:9853555.35 m
E:759959.64 m

TEE_M #1/REDUCTOR_M #1-#2
N:9852930.57 m
E:759281.74 m

TEE_M #2/REDUCTOR_M #3-#4
N:9853221.64 m
E:759417.03 m

TEE_M #3
N:9853406.79 m
E:759684.27 m

TEE_M_CR #5
N:9853521.15 m
E:759856.66 m

TEE_M #4
N:9853539.60 m
E:759847.85 m

VC_M #2 (Cerrada)
N:9853705.90 m
E:759770.07 m

VRP_M #1
N:9853338.43 m
E:759606.78 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RE1 - RE16 VER EN LÁMINA  SD - 3

REFERENCIA

NOTAS
NOTA 1 - NOTA 2: TEES COMPARTIDAS
ENTRE RED SAN LUIS CENTRO Y RED
CAMPO ALEGRE - EL MIRADOR,
INTERSECCIÓN DE REDES.

TEE_L #4 = TEE_M #1
TEE_L #16 = TEE_M #5

NOTA 3: VÁLVULA DE CONTROL
COMPARTIDA ENTRE RED CAMPO
ALEGRE - EL MIRADOR Y RED EL CARMEN
- LAS PLAYAS, INTERSECCIÓN DE REDES.

VC_M #2 = VC_P #3

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 2

3

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: CAMPO ALEGRE - EL
MIRADOR

SAN LUIS

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
759693.33 m E
9852836.58 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3171 m

759000.000 759100.000 759200.000 759300.000 759400.000 759500.000 759600.000 759700.000 759800.000

758800.000 758900.000 759000.000 759100.000 759200.000 759300.000 759400.000 759500.000 759600.000 759700.000
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m
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m
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TUB. PVC-P / Ø
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L=248.53 m

TUB. PVC-P / Ø
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TUB. PVC-P / Ø=40mm
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m
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TUB. PVC-P / Ø
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TUB. PVC-P / Ø=50mm
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TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=308.60 m

TUB. PVC-P / Ø
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m

RY1
RY2

RY3

RY4

RY5

RY10

RY11

RY12

RY13

RY15

RY17

RY9

RY6

RY14

RY8

RY7

L=17.92mTUB. PVC-P / Ø=90mm

L=6.14 mL=6.14 mTUB. PVC-P / Ø=63mm

CAMPO ALEGRE

EL MIRADOR

SA
N 

FR
AN

CI
SC

O

SAN LUIS

TANQUE DE RESERVA
SAN LUIS

CODO 45º_P #1
N:9853028.01 m
E:759035.82 m

CODO 45º_P #2
N:9853024.93 m
E:759018.34 m

CODO 90º_P #1
N:9852622.91 m
E:759110.40 m

CODO 90º_P #2
N:9852779.88 m
E:759180.80 m

CODO 90º_P #3
N:9853292.67 m
E:759112.77 m

CODO 90º_P #4/REDUCTOR_P #5
N:9853295.76 m
E:759115.00 m

TEE_P #2/REDUCTOR_P #2
N:9853123.87 m
E:758931.26 m

TAPON_P #1
N:9853290.20 m
E:759249.39 m

TEE_P #1//REDUCTOR_P #1
N:9853081.97 m
E:758971.12 m

TEE_P #4
N:9853292.15 m
E:759113.28 m

TEE_P #5
N:9853428.01 m
E:759202.30 m

VA_P #1
N:9852765.14 m
E:759155.48 m

VA_P #2
N:9853067.33 m
E:758983.53 m

VC_P #1
N:9852607.76 m
E:759081.16 m

VC_P #2
N:9853294.17 m
E:759113.83 m

VRP_P #1/REDUCTOR_P #4
N:9853290.58 m
E:759112.06 m

TEE_P #3/REDUCTOR_P #3
N:9853099.13 m
E:758894.16 m

TAPON_P #2
N:9853038.01 m
E:758775.02 m

TAPON_P #3
N:9853350.01 m
E:758717.48 m

TANQUE DE RESERVA_CL #2
N:9852606.06 m
E:759078.04 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RY1 - RY25 VER EN LÁMINA  SD - 3

REFERENCIA

NOTAS
NOTA 1: VÁLVULA DE CONTROL
COMPARTIDA ENTRE RED CAMPO
ALEGRE - EL MIRADOR Y RED EL CARMEN
- LAS PLAYAS, INTERSECCIÓN DE REDES.

VC_M #2 = VC_P #3

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 1

3

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: EL CARMEN - LAS
PLAYAS

SAN LUIS

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
759693.33 m E
9852836.58 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3171 m

758900.000 759000.000 759100.000 759200.000 759300.000 759400.000 759500.000 759600.000 759700.000 759800.000

759000.000 759100.000 759200.000 759300.000 759400.000 759500.000 759600.000 759700.000 759800.000 759900.000
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L=231.44 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm
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L=2.27 m

RY16

RY17

RY18

RY19

RY20

RO21

RY22

RY24

RY25

RY23

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=9.31 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

LAS PLAYAS

CAMPO ALEGRE

EL CARMEN

CANTÓN AMBATO

NOTA 1

RED DISTRIBUCIÓN

CAM
PO ALEGRE - EL M

IRADOR

SAN LUIS

CODO 45º_P #3
N:9853799.91 m
E:759899.51 m

CODO 45º_P #4
N:9853802.56 m
E:759900.54 m

CODO 45º_P #5
N:9854003.19 m
E:759792.71 m

CODO 90º_P #5
N:9853634.73 m
E:759046.54 m

TAPON_P #1
N:9853290.20 m
E:759249.39 m

TAPON_P #4
N:9853528.17 m
E:758879.94 m

TAPON_P #5
N:9853555.71 m
E:759239.51 m

TAPON_P #6
N:9853779.51 m
E:759322.48 m

TEE_P #5
N:9853428.01 m
E:759202.30 m

TEE_P #6
N:9853493.84 m
E:759152.83 m

TEE_P #7
N:9853714.41 m
E:759766.58 m

VC_P #3 (Cerrada)
N:9853705.90 m
E:759770.07 m

VD_P #1
N:9853712.66 m
E:759761.23 m

VD_P #2
N:9854003.17 m
E:759790.45 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RY1 - RY25 VER EN LÁMINA  SD - 3

REFERENCIA

NOTAS
NOTA 1: VÁLVULA DE CONTROL
COMPARTIDA ENTRE RED CAMPO
ALEGRE - EL MIRADOR Y RED EL CARMEN
- LAS PLAYAS, INTERSECCIÓN DE REDES.

VC_M #2 = VC_P #3
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ESCALA:

1:1000
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JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:
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Ing. Byron Cañizares
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Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
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ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 2

3

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: EL CARMEN - LAS
PLAYAS

SAN LUIS

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
759693.33 m E
9852836.58 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3171 m
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L=879.67 m

L=111.57 m

TUB. PVC-P / Ø=90mm

TUB. PVC-P / Ø=90mm

L=3.38 m

RD2

RD3

RD1

TUB. PVC-P / Ø=90mm

TANQUE DE RESERVA
SAN DIEGO

TUB. PVC-P / Ø=90mm

L=1.43 m

RED DE DISTRIBUCIÓN SAN DIEGO

L=18.57 m
TUB. PVC-P / Ø=63mm

SAN DIEGO

EL CENTRO

CATEQUILLA

SAN JUAN

CODO 45º_SD #1
N:9851079.98 m
E:760241.93 m

VRP_SD #1
N:9851427.66 m
E:761038.28 m

CODO 90º_SD #3
N:9851466.15 m
E:761141.71 m

VC_SD #1
N:9851088.53 m
E:760226.68 m

TANQUE DE RESERVA_CB #2
N:9851090.42 m
E:760223.09 m

60300
Metros

1:1000

30

760200.000 760300.000 760400.000 760500.000 760600.000 760700.000 760800.000 760900.000 761000.000 761100.000

760200.000 760300.000 760400.000 760500.000 760600.000 760700.000 760800.000 760900.000 761000.000 761100.000

98
51

00
0.

00
0

98
51

10
0.

00
0

98
51

20
0.

00
0

98
51

30
0.

00
0

98
51

40
0.

00
0

98
51

50
0.

00
0

98
51

60
0.

00
0

98
51

70
0.

00
0

98
51

00
0.

00
0

98
51

10
0.

00
0

98
51

20
0.

00
0

98
51

30
0.

00
0

98
51

40
0.

00
0

98
51

50
0.

00
0

98
51

60
0.

00
0

98
51

70
0.

00
0

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

NOTAS
NOTA 1: VÁLVULAS DE CONTROL
CERRADAS COMPARTIDAS ENTRE RED
SAN DIEGO Y RED SAN DIEGO -
ALOBAMBA.

VC_SD #4 = VC_DA #7

REFERENCIAS

REFERENCIA

RD1 - RD13 VER EN LÁMINA  SD - 3
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ESCALA:
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CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 1
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:SAN DIEGO

SAN DIEGO

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
761212.11 m E
9851613.08 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3117 m



Vía 
a T

isa
leo

 - A
lob

am
ba

L=111.57 m

L=198.32 m

L=273.33 m

L=30.43 m

L=95.30 m

L=46.34 m

L=152.18m

L=226.71 m

L=
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TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø
=50m

m

TUB. PVC-P / Ø
=50m

m

L=1.11 m
TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=3.38 m

L=3.32 m

RD3

RD4

RD12

RD5

RD6
RD7

RD9

RD10

RD11

RD8

RD13

TUB. PVC-P / Ø=90mm

L=1.43 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=50mm

TUB. PVC-P / Ø
=50mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

NOTA 1

RED DISTRIBUCIÓN

SAN DIEGO - ALOBAMBA

ALOBAMBA
SAN DIEGO

EL CENTRO

SAN DIEGO

VC_SD #2
N:9851463.39 m
E:761144.16 m

VC_SD #5
N:9851466.94 m
E:761142.76 m

VRP_SD #1
N:9851427.66 m
E:761038.28 m

TEE_REDUCTORA_SD #1
N:9851516.22 m
E:761335.16 m

CODO 90º_SD #1
N:9851372.99 m
E:761385.40 m

TAPON_SD #1
N:9851396.36 m
E:761477.66 m

TEE_REDUCTORA_SD #2
N:9851598.30 m
E:761595.10 m

VC_SD #3
N:9851599.30 m
E:761598.10 m

CODO 90º_SD #2
N:9851384.52 m
E:761668.36 mTAPON_SD #2

N:9851364.00 m
E:761627.00 m

VC_SD #4 (Cerrada)
N:9851608.30 m
E:761627.10 m

TEE_SD #1/REDUCTOR_SD #1
N:9851463.14 m
E:761143.25 m

CODO 90º_SD #3
N:9851466.15 m
E:761141.71 m

TAPON_SD #3
N:9851729.17 m
E:761409.08 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
761212.11 m E
9851613.08 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3117 m

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

NOTAS
NOTA 1: VÁLVULAS DE CONTROL
CERRADAS COMPARTIDAS ENTRE RED
SAN DIEGO Y RED SAN DIEGO -
ALOBAMBA.

VC_SD #4 = VC_DA #2
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REFERENCIA

RD1 - RD13 VER EN LÁMINA  SD - 3
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RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:SAN DIEGO

SAN DIEGO
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L=882.21 m

TUB. PVC-P / Ø=90mm

L=200.44 m

L=221.31 m

TUB. PVC-P / Ø=90mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

RG1
RG2

RG3

SAN DIEGO

EL CENTRO

SAN DIEGO

TANQUE DE RESERVA
SAN DIEGO

L=9.47m
TUB. PVC-P / Ø=90mm

SAN JUAN

CATEQUILLA

VC_DA #1
N:9851089.37 m
E:760227.03 m

CODO 45º_DA #1
N:9851086.66 m
E:760236.10 m

VRP_DA #1
N:9851435.40 m
E:761035.55 m

TANQUE DE RESERVA_CB #2
N:9851090.42 m
E:760223.09 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

NOTAS
NOTA 1: VÁLVULAS DE CONTROL
CERRADAS COMPARTIDAS ENTRE RED
SAN DIEGO Y RED SAN DIEGO -
ALOBAMBA.

VC_SD #4 = VC_DA #7

REFERENCIAS
RG1 - RG70 VER EN LÁMINA  SD - 5
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CRUCE DE TUBERÍA SIN CONEXIÓN
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RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN DIEGO -
ALOBAMBA

SAN DIEGO
ALOBAMBA

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
762289.37 m E
9852386.71 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3046 m
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NOTA 1

RED DISTRIBUCIÓN

SAN DIEGO

LA DELICIA

EL CALVARIO

ALOBAMBA
TANQUE DE RESERVA

ALOBAMBA

VD_DA #1
N:9851630.08 m
E:762035.84 m

TEE_REDUCTORA_DA #5
N:9851813.74 m
E:761986.79 m

TAPON_DA #4
N:9851837.18 m
E:762017.34 m

VC_DA #10
N:9852150.61 m
E:761763.01 m

TEE_DA #9
N:9852153.20 m
E:761761.23 m

BF_DA #1
N:9852140.73 m
E:761743.57 m

VD_DA #3
N:9852160.86 m
E:761772.76 m

VC_DA #9
N:9852158.77 m
E:761769.27 m

TEE_DA #8
N:9852167.65 m
E:761783.99 m

VC_DA #8
N:9852006.20 m
E:761853.36 m

TEE_REDUCTORA_DA #4
N:9851936.12 m
E:761754.42 m

TAPON_DA #3
N:9851817.82 m
E:761854.29 m

TEE_DA #3
N:9851769.33 m
E:762013.52 m
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N:9851994.31 m
E:761850.48 m
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E:761455.11 m

CODO 90º_DA #1
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N:9851608.30 m
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VC_DA #2
N:9851614.03 m
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TEE_DA #1
N:9851806.08 m
E:761111.61 m

TAPON_DA #2
N:9851843.86 m
E:761081.14 m

TEE_REDUCTORA_DA #1
N:9851537.18 m
E:761200.93 m

TAPON_DA #1
N:9851714.97 m
E:761069.28 m

TEE_REDUCTORA_DA #10
N:9851822.14 m
E:761484.97 m

VC_DA #12
N:9851824.62 m
E:761480.83 m

TEE_DA #10
N:9851893.51 m
E:761367.85 m

TAPON_DA #7
N:9851993.51 m
E:761078.45 m

VC_DA #13
N:9851828.29 m
E:761490.37 m

VRP_DA #1
N:9851435.40 m
E:761035.55 m
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SAN DIEGO Y RED SAN DIEGO -
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REFERENCIAS
RG1 - RG70 VER EN LÁMINA  SD - 5

CRUCE DE TUBERÍA SIN CONEXIÓN

REFERENCIA

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 2

5

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN DIEGO -
ALOBAMBA

SAN DIEGO
ALOBAMBA

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
762289.37 m E
9852386.71 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3046 m

760200.000 760300.000 760400.000 760500.000 760600.000 760700.000 760800.000 760900.000 761000.000 761100.000

760200.000 760300.000 760400.000 760500.000 760600.000 760700.000 760800.000 760900.000 761000.000 761100.000

98
50

90
0.

00
0

98
51

00
0.

00
0

98
51

10
0.

00
0

98
51

20
0.

00
0

98
51

30
0.

00
0

98
51

40
0.

00
0

98
51

50
0.

00
0

98
51

60
0.

00
0

98
50

90
0.

00
0

98
51

00
0.

00
0

98
51

10
0.

00
0

98
51

20
0.

00
0

98
51

30
0.

00
0

98
51

40
0.

00
0

98
51

50
0.

00
0

98
51

60
0.

00
0



L=
51

1.
43

 m

TU
B.

 P
VC

-P
 / 

Ø=9
0m

m

Pa
na

m
er

ic
an

a

L=360.60 m

TUB. P
VC-P / Ø

=63mm

L=473.66 m

TUB. P
VC-P / Ø

=90mm

L=111.47 m

L=8.48 m

L=1.25 m

L=1.13 m

L=92.06 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=119.81 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=209.36 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TU
B. PVC

-P / Ø
=32m

m

L=53.16 m

TUB. PVC-P / Ø=63m
m

L=103.34 m

TU
B. PVC

-P / Ø
=63m

m

L=73.61 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=38.92 m

TUB. P
VC-P / Ø

=50mm

L=156.56 m

TUB. PVC-P / Ø=50mm

L=227.77m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=51.94m

L=38.23 m

TUB. PVC-P / Ø
=63m

m

L=9.18 m
L=10.91 m

L=169.67 m

TUB. PVC-P / Ø
=63m

m

L=8.48 m
L=5.31 m

L=13.52 m
L=4.28 m
L=9.79 m
L=3.22 m

L=
23

.1
8 

m
 / 

Ø=
63

m
m

L=9.49 m

L=373.45 m

TUB. PVC-P / Ø
=63mm

TUB. P
VC-P

 / Ø
=90

mm

L=
33

4.
82

 m
TU

B.
 P

VC
-P

 / 
Ø=

63
m

m

L=292.44 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=67.49 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=134.31 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

L=520.29 m L=110.65 m

TU
B. PVC

-P / Ø
=63m

m

L=
10

9.
02

 m

L=
15

7.
54

 m
TU

B.
 P

VC
-P

 / 
Ø

=9
0m

m

L=
29

4.
68

 m
TU

B.
 P

VC
-P

 / 
Ø

=9
0m

m

L=
51

1.
43

 m TU
B.

 P
VC

-P
 / 

Ø
=9

0m
m

L=212.86 m

TU
B. PVC

-P / Ø
=90m

m

RG11

RG15
RG16

RG12

RG13

RG17

RG33

RG14

RG18

RG20

RG28

RG19

RG27

RG21

RG22

RG23

RG24

RG26

RG29

RG32

RG31

RG30

RG35

RG41

RG42

RG34

RG60

RG39

RG40

RG36RG37

RG51

RG50

RG38

RG49

L=49.60 m

L=132.52 m

L=
22

7.8
1 m

L=
73

.62
 m

L=
8.6

0 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. P
VC-P

 / Ø
=6

3m
m

TUB. P
VC-P

 / Ø
=9

0m
m

RG45

RG48

RG10

RG44

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=90mm

L=31.43 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

Pa
na

m
er

ica
na

TU
B.

 P
VC

-P
 / 

Ø
=6

3m
m

L=7.23 m
TUB. PVC-P / Ø=90mm

L=22.21 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TU
B.

 P
VC

-P
 / 

Ø
=9

0m
m

TUB. PVC-P / Ø=90mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=90mm

L=37.66 m

NOTA 1

RED DISTRIBUCIÓN

SAN DIEGO

EL CENTRO

EL CALVARIO

EL PARAISO

ALOBAMBA
TANQUE DE RESERVA

ALOBAMBA

VC_DA #6
N:9851733.75 m
E:762027.48 m

TEE_DA #4
N:9851732.39 m
E:762027.96 m

VD_DA #1
N:9851630.08 m
E:762035.84 m

TEE_REDUCTORA_DA #5
N:9851813.74 m
E:761986.79 m

TAPON_DA #4
N:9851837.18 m
E:762017.34 m

VC_DA #10
N:9852150.61 m
E:761763.01 m

TEE_DA #9
N:9852153.20 m
E:761761.23 m

BF_DA #1
N:9852140.73 m
E:761743.57 m

TEE_DA #11
N:9852170.53 m
E:761748.44 m

VRP_DA #3
N:9852196.29 m
E:761765.39 mVRP_DA #2

N:9852174.18 m
E:761747.77 m

REDUCTOR_DA #8
N:9852176.61 m
E:761753.23 m

VD_DA #3
N:9852160.86 m
E:761772.76 m

VC_DA #9
N:9852158.77 m
E:761769.27 m

TEE_DA #8
N:9852167.65 m
E:761783.99 m

CODO 90º_DA #3
N:9852176.47 m
E:761780.51 m

CODO 90º_DA #2
N:9852109.51 m
E:762124.11 m

VC_DA #8
N:9852006.20 m
E:761853.36 m

TEE_REDUCTORA_DA #4
N:9851936.12 m
E:761754.42 m

TAPON_DA #3
N:9851817.82 m
E:761854.29 m

TEE_DA #3
N:9851769.33 m
E:762013.52 m

CODO 45º_DA #3/REDUCTOR_DA #4
N:9851798.82 m
E:762080.59 m

VD_DA #2
N:9851953.12 m
E:762111.81 m

VC_DA #11
N:9852370.06 m
E:762246.32 m

TEE_REDUCTORA_DA #8
N:9852363.00 m
E:762244.79 m

TEE_DA #7
N:9852328.37 m
E:762119.57 m

CODO 45º_DA #5
N:9852376.80 m
E:761688.20 m

TEE_REDUCTORA_DA #7
N:9852234.93 m
E:762194.75 m

TEE_DA #6
N:9852218.40 m
E:762129.38 m

VC_DA #5
N:9851994.31 m
E:761850.48 m

CRUZ_DA #1/REDUCTOR_DA #1-#2-#3
N:9852000.72 m
E:761844.30 m

VC_DA #3
N:9851744.53 m
E:761455.11 m

CODO 90º_DA #1
N:9851744.25 m
E:761453.91 m

VC_DA #4
N:9851748.31 m
E:761446.99 m

TEE_DA #2
N:9852001.69 m
E:761843.72 m

TAPON_DA #5
N:9851715.60 m
E:761802.00 m

VC_DA #7 (Cerrada)
N:9851608.30 m
E:761627.10 m

TEE_REDUCTORA_DA #6
N:9851634.88 m
E:761714.67 m TEE_DA #5

N:9851669.73 m
E:761828.58 m

CODO 45º_DA #2
N:9851743.56 m
E:761453.93 m

TEE_REDUCTORA_DA #3
N:9851768.81 m
E:761434.30 m

TEE_REDUCTORA_DA #10
N:9851822.14 m
E:761484.97 m

VC_DA #12
N:9851824.62 m
E:761480.83 m

TEE_DA #10
N:9851893.51 m
E:761367.85 m

VC_DA #13
N:9851828.29 m
E:761490.37 m

60300
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VC_SD #4 = VC_DA #7
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CANTÓN

AMBATO

SAN ANTONIO

EL CENTRO

EL CALVARIO
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a

ALOBAMBA

VC_DA #10
N:9852150.61 m
E:761763.01 m

TEE_DA #9
N:9852153.20 m
E:761761.23 m

BF_DA #1
N:9852140.73 m
E:761743.57 m

TEE_DA #11
N:9852170.53 m
E:761748.44 m

VRP_DA #3
N:9852196.29 m
E:761765.39 mVRP_DA #2

N:9852174.18 m
E:761747.77 m

REDUCTOR_DA #8
N:9852176.61 m
E:761753.23 m

TEE_REDUCTORA_DA #12
N:9852475.66 m
E:761943.92 m

CRUZ_DA #3/REDUCTOR_DA #9-#10
N:9852548.22 m
E:762083.49 m

TEE_DA#15/REDUCTOR_DA #11
N:9852565.18 m
E:762162.32 m

TAPON_DA #8
N:9852483.53 m
E:762169.94 m

VC_DA #14
N:9852576.18 m
E:762267.93 m

CRUZ_DA #2/REDUCTOR_DA #12
N:9852576.16 m
E:762269.74 m

VD_DA #5
N:9852674.80 m
E:762287.47 m

VD_DA #4
N:9852588.72 m
E:762314.09 m

CODO 90º_DA #5
N:9852862.19 m
E:761941.16 m

TEE_DA #14/REDUCTOR_DA #7
N:9852703.16 m
E:761798.49 m

BF_DA #2
N:9852599.32 m
E:761687.62 m

TEE_DA #12
N:9852590.54 m
E:761677.07 m

TEE_REDUCTORA_DA #11
N:9852611.67 m
E:761661.46 m

TAPON_DA #10
N:9852549.91 m
E:761584.58 m

TEE_DA #13/REDUCTOR_DA #5-#6
N:9852704.67 m
E:761585.61 m

VD_DA #6
N:9852752.37 m
E:761569.40 m

TAPON_DA #11
N:9852561.75 m
E:761462.22 m

VD_DA #3
N:9852160.86 m
E:761772.76 m

VC_DA #9
N:9852158.77 m
E:761769.27 m

TEE_DA #8
N:9852167.65 m
E:761783.99 m

CODO 90º_DA #3
N:9852176.47 m
E:761780.51 m

TAPON_DA #9
N:9852445.54 m
E:762099.53 m

CODO 90º_DA #2
N:9852109.51 m
E:762124.11 m

VC_DA #11
N:9852370.06 m
E:762246.32 m

TEE_REDUCTORA_DA #9
N:9852391.30 m
E:762252.02 m

CODO 90º_DA #4
N:9852456.53 m
E:761767.96 m

TEE_REDUCTORA_DA #8
N:9852363.00 m
E:762244.79 m

CODO 45º_DA #4
N:9852434.54 m
E:762265.20 m

TEE_DA #7
N:9852328.37 m
E:762119.57 m

CODO 45º_DA #5
N:9852376.80 m
E:761688.20 m

TEE_REDUCTORA_DA #7
N:9852234.93 m
E:762194.75 m

TEE_DA #6
N:9852218.40 m
E:762129.38 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

NOTAS
NOTA 1: VÁLVULAS DE CONTROL
CERRADAS COMPARTIDAS ENTRE RED
SAN DIEGO Y RED SAN DIEGO -
ALOBAMBA.

VC_SD #4 = VC_DA #7

REFERENCIAS
RG1 - RG70 VER EN LÁMINA  SD - 5

CRUCE DE TUBERÍA SIN CONEXIÓN

REFERENCIA

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 4

5

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN DIEGO -
ALOBAMBA

SAN DIEGO
ALOBAMBA

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
762289.37 m E
9852386.71 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3046 m
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TUB. PVC-P / Ø=90mm
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L=13.28 m

L=11.10 m
TUB. PVC-P / Ø=90mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

TUB. PVC-P / Ø=63mm

EL CALVARIO

EL PARAISO

ALOBAMBA

SAN DIEGO

TANQUE DE RESERVA
ALOBAMBA

CODO 90º_AL #2
N:9851634.21 m
E:762035.04 m

CODO 45º_AL #2
N:9851635.53 m
E:762046.03 m

VC_AL #3
N:9851651.96 m
E:762050.63 m

CODO 90º_AL #3
N:9851652.74 m
E:762050.80 m

TEE_AL #1
N:9851653.22 m
E:762064.05 m

VD_AL #1
N:9851546.23 m
E:762024.74 m

CODO 90º_AL #4
N:9851545.46 m
E:762006.86 m

TEE_REDUCTORA_AL #1
N:9851590.19 m
E:762247.65 m

TAPON_AL #1
N:9851754.15 m
E:762194.62 m

TEE_REDUCTORA_AL #2
N:9851613.43 m
E:762405.55 m

VD_AL #3
N:9851956.54 m
E:762312.43 m

TEE_AL #3
N:9851955.27 m
E:762303.52 m

TEE_AL #4
N:9851949.08 m
E:762299.36 m

TEE_REDUCTORA_AL #3
N:9851918.29 m
E:762115.62 m

TEE_AL #5/REDUCTOR_AL #2
N:9852111.50 m
E:762162.34 m

TEE_REDUCTORA_AL #4
N:9852127.73 m
E:762260.01 m

TAPON_AL #2
N:9852123.95 m
E:762217.80 m

CODO 90º_AL #6
N:9852175.62 m
E:762322.29 m

TEE_REDUCTORA_AL #5
N:9852264.63 m
E:762302.39 m

CODO 45º_AL #1
N:9851743.10 m
E:761453.63 m

VC_AL #2
N:9851743.27 m
E:761454.58 m

CODO 90º_AL #1
N:9851996.57 m
E:761847.83 m

VC_AL #1
N:9851747.97 m
E:761446.75 m

CODO 90º_AL #5
N:9851949.91 m
E:762304.42 m

CODO 45º_AL #3
N:9852241.88 m
E:762218.02 m

TANQUE DE RESERVA_CB #3
N:9851749.94 m
E:761443.02 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RA1 - RA43 VER EN LÁMINA  SD - 4

REFERENCIA
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ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 1

4

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: EL PARAÍSO - EL
CENTRO

ALOBAMBA

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
762289.37 m E
9852386.71 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3046 m
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CODO 90º_AL #2
N:9851634.21 m
E:762035.04 m

CODO 45º_AL #2
N:9851635.53 m
E:762046.03 m

VC_AL #3
N:9851651.96 m
E:762050.63 m

CODO 90º_AL #3
N:9851652.74 m
E:762050.80 m

TEE_AL #1
N:9851653.22 m
E:762064.05 m

VD_AL #1
N:9851546.23 m
E:762024.74 m

CODO 90º_AL #4
N:9851545.46 m
E:762006.86 m

TEE_REDUCTORA_AL #1
N:9851590.19 m
E:762247.65 m

TAPON_AL #1
N:9851754.15 m
E:762194.62 m

TEE_REDUCTORA_AL #2
N:9851613.43 m
E:762405.55 m

VD_AL #2
N:9851644.34 m
E:762674.95 m

VC_AL #4
N:9851647.42 m
E:762680.51 m

VC_AL #5/REDUCTOR_AL #1
N:9851671.00 m
E:762692.09 m

TEE_AL #2
N:9851990.36 m
E:762751.44 m

VD_AL #3
N:9851956.54 m
E:762312.43 m

TEE_AL #3
N:9851955.27 m
E:762303.52 m

TEE_AL #4
N:9851949.08 m
E:762299.36 m

TEE_REDUCTORA_AL #3
N:9851918.29 m
E:762115.62 m

TEE_AL #5/REDUCTOR_AL #2
N:9852111.50 m
E:762162.34 m

TEE_REDUCTORA_AL #4
N:9852127.73 m
E:762260.01 m

TAPON_AL #2
N:9852123.95 m
E:762217.80 m

CODO 90º_AL #6
N:9852175.62 m
E:762322.29 m

TEE_AL #6/REDUCTOR_AL #3
N:9852265.44 m
E:762799.24 m

TEE_REDUCTORA_AL #5
N:9852264.63 m
E:762302.39 m

BF_AL #1
N:9851613.59 m
E:762419.53 m

CODO 90º_AL #5
N:9851949.91 m
E:762304.42 m

CODO 45º_AL #3
N:9852241.88 m
E:762218.02 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RA1 - RA43 VER EN LÁMINA  SD - 4

REFERENCIA

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 2

4

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: EL PARAÍSO - EL
CENTRO

ALOBAMBA

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
762289.37 m E
9852386.71 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3046 m
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BA

TO

TEE_AL #2
N:9851990.36 m
E:762751.44 m

VD_AL #3
N:9851956.54 m
E:762312.43 m

TEE_AL #3
N:9851955.27 m
E:762303.52 m

TEE_AL #4
N:9851949.08 m
E:762299.36 m

TEE_REDUCTORA_AL #3
N:9851918.29 m
E:762115.62 m

TEE_AL #5/REDUCTOR_AL #2
N:9852111.50 m
E:762162.34 m

TEE_REDUCTORA_AL #4
N:9852127.73 m
E:762260.01 m

TAPON_AL #2
N:9852123.95 m
E:762217.80 m

CODO 90º_AL #6
N:9852175.62 m
E:762322.29 m

TEE_AL #6/REDUCTOR_AL #3
N:9852265.44 m
E:762799.24 m

VD_AL #5
N:9852437.91 m
E:762830.90 m

VD_AL #4
N:9852433.14 m
E:762824.16 m

CODO 90º_AL #9
N:9852499.71 m
E:762838.59 m

BF_AL #2
N:9852561.54 m
E:762333.74 m

CODO 45º_AL #4/REDUCTOR_AL #5
N:9852562.67 m
E:762332.04 m

TAPON_AL #5
N:9852599.24 m
E:762335.54 m

TEE_AL #7
N:9852363.15 m
E:762303.76 m

VC_AL #6
N:9852376.93 m
E:762378.50 m

CODO 90º_AL #8
N:9852422.39 m
E:762280.37 m

TEE_REDUCTORA_AL #5
N:9852264.63 m
E:762302.39 m

REDUCTOR_AL #4/VC_AL #7
N:9852407.92 m
E:762501.95 m

CODO 45º_AL #5
N:9852577.07 m
E:762326.28 m

CODO 90º_AL #5
N:9851949.91 m
E:762304.42 m

TAPON_AL #3
N:9852367.72 m
E:762263.13 m

CODO 45º_AL #3
N:9852241.88 m
E:762218.02 m

CODO 90º_AL #7
N:9852425.23 m
E:762442.84 m

TEE_REDUCTORA_AL #6
N:9852390.78 m
E:762451.77 m

TAPON_AL #4
N:9852449.32 m
E:762287.05 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RA1 - RA43 VER EN LÁMINA  SD - 4

REFERENCIA

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 3

4

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: EL PARAÍSO - EL
CENTRO

ALOBAMBA

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
762289.37 m E
9852386.71 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3046 m
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CANTÓN AMBATO

TANQUE DE RESERVA
SAN ANTONIO - ALOBAMBA

VRP_SN #1
N:9852802.95 m
E:761890.70 m

CODO 90º_SN #2
N:9852540.13 m
E:761632.44 m

TEE_SN #1
N:9852861.08 m
E:761941.48 m

CODO 90º_SN #3
N:9852630.97 m
E:762066.03 m

TEE_REDUCTORA_SN #1
N:9852746.13 m
E:762306.08 m

TAPON_SN #1
N:9852823.23 m
E:762257.33 m

CODO 90º_SN #4
N:9852815.69 m
E:762425.72 m

VD_SN #1
N:9852798.57 m
E:762419.08 m

TEE_REDUCTORA_SN #2
N:9852791.86 m
E:762381.22 m

TAPON_SN #2
N:9852886.72 m
E:762327.20 m

VC_SN #2/REDUCTOR_SN #1
N:9853229.21 m
E:762515.79 m

TEE_SN #3
N:9852794.75 m
E:762433.62 m

CODO 90º_SN #8
N:9852697.71 m
E:762392.26 m

TEE_SN #7
N:9852838.05 m
E:762448.58 m

TEE_SN #8
N:9853024.07 m
E:762488.22 m

CODO 90º_SN #1
N:9852548.22 m
E:761625.45 m

VC_SN #1
N:9852545.03 m
E:761622.48 m

CODO 90º_SN #7
N:9852799.79 m
E:762420.20 m

TAPON_SN #6
N:9853028.54 m
E:762488.72 m

CODO 45º_SN #1
N:9852817.10 m
E:762415.51 m

TANQUE DE RESERVA_CB #4
N:9852540.03 m
E:761620.60 m

60300
Metros

1:1000

30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RR1 - RR58 VER EN LÁMINA  SD - 4

REFERENCIA
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"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 1

4

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN ANTONIO - SAN
CRISTOBAL

ALOBAMBA

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
762289.37 m E
9852386.71 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3046 m
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Vía Alobamba - Montalvo

CODO 90º_SN #3
N:9852630.97 m
E:762066.03 m

TEE_REDUCTORA_SN #1
N:9852746.13 m
E:762306.08 m

TAPON_SN #1
N:9852823.23 m
E:762257.33 m

CODO 90º_SN #4
N:9852815.69 m
E:762425.72 m

VD_SN #1
N:9852798.57 m
E:762419.08 m

TEE_REDUCTORA_SN #2
N:9852791.86 m
E:762381.22 m

TAPON_SN #2
N:9852886.72 m
E:762327.20 m

TEE_SN #2
N:9853234.90 m
E:762517.29 m

VC_SN #2/REDUCTOR_SN #1
N:9853229.21 m
E:762515.79 m

TEE_SN #3
N:9852794.75 m
E:762433.62 m

CODO 90º_SN #8
N:9852697.71 m
E:762392.26 m

TAPON_SN #3
N:9852551.79 m
E:762850.73 m

TEE_SN #5
N:9852645.70 m
E:762865.63 m

TAPON_SN #4
N:9852648.26 m
E:762737.04 m

TEE_SN #4
N:9852874.29 m
E:762907.95 m

VC_SN #4
N:9853109.81 m
E:762942.79 m

CODO 90º_SN #14
N:9853253.82 m
E:762973.10 m

N:9853256.11 m
E:762537.87 m

TEE_SN #7
N:9852838.05 m
E:762448.58 m

TEE_SN #8
N:9853024.07 m
E:762488.22 m

TEE_REDUCTORA_SN #4
N:9853131.35 m
E:762632.25 m

TEE_SN #9
N:9853155.66 m
E:762664.15 m

TAPON_SN #7
N:9853207.31 m
E:762557.76 m

TEE_REDUCTORA_SN #3
N:9853003.45 m
E:762724.34 m

VC_SN #3
N:9853007.66 m
E:762721.77 m

TAPON_SN #5
N:9853034.88 m
E:762755.11 m

CODO 90º_SN #6
N:9853267.59 m
E:762313.50 m

CODO 90º_SN #11
N:9853082.88 m
E:762642.15 m

CODO 90º_SN #12
N:9853112.57 m
E:762675.51 m

CODO 90º_SN #7
N:9852799.79 m
E:762420.20 m

TAPON_SN #6
N:9853028.54 m
E:762488.72 m

CODO 90º_SN #10
N:9852650.33 m
E:762752.34 m

CODO 90º_SN #9
N:9852626.25 m
E:762757.61 m

CODO 45º_SN #1
N:9852817.10 m
E:762415.51 m

60300
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RR1 - RR58 VER EN LÁMINA  SD - 4

REFERENCIA
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51
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0

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 2

4

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN ANTONIO - SAN
CRISTOBAL

ALOBAMBA

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
762289.37 m E
9852386.71 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3046 m
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ALOBAMBA

SAN CRISTOBAL
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CANTÓN AMBATO

CODO 90º_SN #5
N:9853329.68 m
E:762296.25 m

TEE_SN #2
N:9853234.90 m
E:762517.29 m

VC_SN #5/REDUCTOR_SN #2
N:9853238.90 m
E:762518.36 m

VC_SN #2/REDUCTOR_SN #1
N:9853229.21 m
E:762515.79 m

TEE_REDUCTORA_SN #5
N:9853351.49 m
E:762552.18 m

VD_SN #4
N:9853546.92 m
E:762447.96 m

TEE_SN #14
N:9853426.42 m
E:762591.59 m

VD_SN #5
N:9853567.20 m
E:762523.14 m

TEE_SN #15
N:9853572.59 m
E:762671.56 m

TAPON_SN #11
N:9853633.28 m
E:762647.51 m

VD_SN #6
N:9853705.61 m
E:762737.04 m

TEE_SN #6
N:9853100.92 m
E:762942.81 m

VC_SN #4
N:9853109.81 m
E:762942.79 m

CODO 90º_SN #14
N:9853253.82 m
E:762973.10 m

TEE_SN #13
N:9853533.40 m
E:762939.74 m

TAPON_SN #10
N:9853531.83 m
E:762939.72 m

VD_SN #2
N:9853535.05 m
E:762939.77 m

TEE_SN #10
N:9853350.69 m
E:762816.48 m

CODO 90º_SN #15
N:9853455.75 m
E:762658.89 m

TEE_SN #11
N:9853550.82 m
E:762724.00 m

TAPON_SN #9
N:9853566.94 m
E:762686.48 m

TEE_SN #12
N:9853579.75 m
E:762740.91 m

CODO 45º_SN #2
N:9853578.06 m
E:762743.16 m

VD_SN #3
N:9853639.44 m
E:762756.47 m

TAPON_SN #8
N:9853340.45 m
E:762564.14 m

CODO 90º_SN #13
N:9853256.11 m
E:762537.87 m

TEE_SN #8
N:9853024.07 m
E:762488.22 m

TEE_REDUCTORA_SN #4
N:9853131.35 m
E:762632.25 m

TEE_SN #9
N:9853155.66 m
E:762664.15 m

TAPON_SN #7
N:9853207.31 m
E:762557.76 m

TEE_REDUCTORA_SN #3
N:9853003.45 m
E:762724.34 m

VC_SN #3
N:9853007.66 m
E:762721.77 m

TAPON_SN #5
N:9853034.88 m
E:762755.11 m

CODO 90º_SN #6
N:9853267.59 m
E:762313.50 m

CODO 90º_SN #11
N:9853082.88 m
E:762642.15 m

CODO 90º_SN #12
N:9853112.57 m
E:762675.51 m

TAPON_SN #6
N:9853028.54 m
E:762488.72 m

CODO 90º_SN #16
N:9853527.60 m
E:762760.19 m

60300
Metros

1:1000
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RR1 - RR58 VER EN LÁMINA  SD - 4

REFERENCIA

98
51

50
0.

00
0

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 3

4

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN ANTONIO - SAN
CRISTOBAL

ALOBAMBA

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
762289.37 m E
9852386.71 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3046 m
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L=293.57 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm
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L=6.00 m
TUB. PVC-P / Ø=50mm

L=2.59 m
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TUB. PVC-P / Ø=25mm

LA CENTRO

EL CALVARIO

CHILCO

CODO 90º_CA #1
N:9849886.48 m
E:757847.90 m

VA_CA #1
N:9850026.62 m
E:758101.41 m

TEE_CA #1
N:9850203.20 m
E:758412.84 m

VC_CA #2
N:9850203.95 m
E:758413.87 m

TEE_CA #2/REDUCTOR_CA #1
N:9850211.54 m
E:758408.68 m

VC_CA #3
N:9850212.54 m
E:758410.04 m

TAPON_CA #1
N:9850405.84 m
E:758652.57 m

VC_CA #4
N:9850450.45 m
E:758743.56 m

VC_CA #5/REDUCTOR_CA #2
N:9850452.02 m
E:758358.37 m

TEE_CA #3
N:9850450.66 m
E:758352.72 m

TEE_CA #5/REDUCTOR_CA #4-#5
N:9850520.40 m
E:758325.83 m

TEE_CA #6
N:9850517.32 m
E:758318.90 m

TAPON_CA #4
N:9850452.70 m
E:758178.33 m

CODO 90º_CA #11
N:9850607.89 m
E:758464.06 m

E:758466.65 m

CODO 90º_CA #3
N:9850557.95 m
E:758300.46 m

CODO 90º_CA #4
N:9850561.81 m
E:758307.81 m

CODO 90º_CA #13
N:9850607.09 m
E:758468.31 m

CODO 90º_CA #12
N:9850605.49 m
E:758465.62 m

VC_CA #1
N:9849876.14 m
E:757850.46 m

T.R.P_CA_T2 #1
N:9850606.31 m
E:758467.01 m

TANQUE DE RESERVA_CC #1
N:9849868.23 m
E:757850.18 m

 Ø=25mm
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DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIA

REFERENCIAS
RV1 - RV29 VER EN LÁMINA  SD - 3

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:

1:1000

REVISADO POR: LÁMINA:

PROYECTO:
"CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA
GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
Tesista

ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 1

3

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: EL CALVARIO

EL CALVARIO

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
758321.36 m E
9850518.01 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3384 m
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CENTRO
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LA RECREO

EL CALVARIO
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TAPON_CA #1
N:9850405.84 m
E:758652.57 m

VC_CA #4
N:9850450.45 m
E:758743.56 m

TEE_REDUCTORA_CA #1
N:9850537.90 m
E:758888.75 m

CODO 90º_CA #2
N:9850545.07 m
E:758883.83 m

TAPON_CA #2
N:9850625.97 m
E:759013.94 m

VD_CA #1
N:9850645.03 m
E:759024.61 m

TAPON_CA #3
N:9850539.36 m
E:758868.66 m

TEE_CA #4/REDUCTOR_CA #3
N:9850626.97 m
E:758763.22 m

VD_CA #2
N:9850627.00 m
E:758760.73 m

VC_CA #5/REDUCTOR_CA #2
N:9850452.02 m
E:758358.37 m

TEE_CA #3
N:9850450.66 m
E:758352.72 m

TEE_CA #5/REDUCTOR_CA #4-#5
N:9850520.40 m
E:758325.83 m

TEE_CA #6
N:9850517.32 m
E:758318.90 m

TAPON_CA #4
N:9850452.70 m
E:758178.33 m

CODO 90º_CA #11
N:9850607.89 m
E:758464.06 m

CODO 90º_CA #14
N:9850609.74 m
E:758466.65 m

VC_CA #6 (Cerrada)
N:9850810.40 m
E:758756.15 m

CODO 90º_CA #3
N:9850557.95 m
E:758300.46 m

CODO 90º_CA #4
N:9850561.81 m
E:758307.81 m

CODO 90º_CA #13
N:9850607.09 m
E:758468.31 m

CODO 90º_CA #5
N:9850661.16 m
E:758197.78 m

CODO 90º_CA #8
N:9850662.73 m
E:758195.36 m

CODO 90º_CA #9
N:9850697.34 m
E:758147.56 m

CODO 90º_CA #10
N:9851139.39 m
E:758601.00 m

TAPON_CA #5
N:9851036.01 m
E:758671.63 m

CODO 90º_CA #6
N:9850663.32 m
E:758199.94 m

CODO 90º_CA #7
N:9850665.25 m
E:758198.03 m

CODO 90º_CA #12
N:9850605.49 m
E:758465.62 m

TAPON_CA #6
N:9850941.02 m
E:758977.48 m

T.R.P_CA_T2 #1
N:9850606.31 m
E:758467.01 m

T.R.P_CA_T2 #2
N:9850664.27 m
E:758199.00 m

 Ø=25mm

 Ø=25mm

60300
Metros

1:1000
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RV1 - RV29 VER EN LÁMINA  SD - 3

REFERENCIA

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 

ESCALA:
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SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:

TISALEO
SECTOR:

APROBADO POR:

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
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ENTIDAD BENEFICIARIA:
G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

SD - 2

3

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: EL CALVARIO

EL CALVARIO

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
758321.36 m E
9850518.01 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3384 m
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TUB. PVC-P / Ø
=63m
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L=31.00 m /

Ø=63mm

L=363.93 m

L=719.94 m

L=3.16 m

L=7.00 m  / Ø=63mm

TUB. P
VC-P / Ø

=63mm

L=7.54 m

TUB. PVC-P / Ø=90mm
L=5.11 m

TUB. PVC-P / Ø=63mm
L=5.26 m RI1

RI2

RI3

RI4

RI6

RI5

TANQUE DE RESERVA
SAN ISIDRO - LA DOLOROSA

TUB. PVC-P / Ø=63mm

EL CALVARIO
SAN ISIDRO

SANTA LUCIA
ARRIBA

VC_ID #1
N:9849876.25 m
E:757850.78 m

REDUCTOR_ID #1
N:9849880.28 m
E:757849.54 m

CODO 90º_ID #1
N:9849886.47 m
E:757848.21 m

CODO 90º_ID #2
N:9849900.10 m
E:757875.99 m

CODO 45º_ID #1
N:9849578.57 m
E:757944.78 m

TEE_ID #1
N:9849576.03 m
E:757945.22 m

TAPON_ID #1
N:9849148.18 m
E:757392.00 m

VC_ID #2
N:9849577.38 m
E:757952.09 m

TANQUE DE RESERVA_CC #1
N:9849868.23 m
E:757850.18 m

60300
Metros

1:1000
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
758321.36 m E
9850518.01 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3384 m

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RI1 - RI20 VER EN LÁMINA  SD - 3

REFERENCIA

NOTAS
NOTA 1 - NOTA 2: VÁLVULAS DE
CONTROL CERRADAS COMPARTIDAS
ENTRE RED TISALEO - SAN JUAN Y RED
SAN ISIDRO - LA DOLOROSA,
ENCUENTRO DE REDES.

VC_TJ #5 = VC_ID #2
VC_TJ #6 = VC_ID #3
VC_TJ #9 = VC_ID #4

ELABORADO POR:

CONTIENE:

FECHA:

AGOSTO, 2022

TOTAL LÁMINAS 
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SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO, SAN
JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA - LA LIBERTAD, SANTA LUCIA - CENTRO, SANTA
LUCIA - ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”
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EL CALVARIO

CENTRO
URBANO

SANTA LUCIA

ARRIBA

TEE_ID #8
N:9850066.08 m
E:758866.90 m

TEE_ID #7
N:9850070.68 m
E:758860.59 m

CODO 90º_ID #3
N:9850065.12 m
E:758857.50 m

VC_ID #2 (Cerrada)
N:9850483.19 m
E:758922.27 m

VC_ID #3 (Cerrada)
N:9850491.21 m
E:758927.13 m

VC_ID #4 (Cerrada)
N:9850293.07 m
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TEE_ID #2
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TAPON_ID #2
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TEE_ID #6
N:9849796.47 m
E:758656.05 m

TAPON_ID #6
N:9850282.72 m
E:759072.58 m
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS GEOGRÁFICOS

LEYENDA:
DIAMETROS DE RED A.P

160 mm PVC-P
110 mm PVC-P
90 mm PVC-P
75 mm PVC-P
63 mm PVC-P
50 mm PVC-P
40 mm PVC-P
32 mm PVC-P
25 mm PVC-P
110 mm HG
90 mm HG
1" Manguera PVC

LÍMITE CASERIOS
CALLES /VÍAS

SIMBOLOGIA

L

Ø DIAMETRO DE TUBERIA

LONGITUD DEL TRAMO

REFERENCIAS
RI1 - RI20 VER EN LÁMINA  SD - 3

REFERENCIA

NOTAS
NOTA 1 - NOTA 2: VÁLVULAS DE
CONTROL CERRADAS COMPARTIDAS
ENTRE RED TISALEO - SAN JUAN Y RED
SAN ISIDRO - LA DOLOROSA,
ENCUENTRO DE REDES.

VC_TJ #5 = VC_ID #2
VC_TJ #6 = VC_ID #3
VC_TJ #9 = VC_ID #4
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PROVINCIA:

TUNGURAHUA
CANTÓN:
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CARERRA DE INGENIERÍA CIVIL

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: SAN ISIDRO - LA
DOLOROSA

EL CALVARIO

DATUM:
WGS84 ZONA 17S

COORDENADAS UTM:
758321.36 m E
9850518.01 m S

ALTURA REFERENCIAL:
3384 m
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE TOTAL  

SIG 



Santa Lucia Arriba

El Calvario

Chilco la Esperanza

Reserva de Produccion Faunistica Chimborazo

La Union

Santa Marianita

Quinchicoto Alto

San Francisco
San Juan

Santa Lucia Centro
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CANTÓN AMBATO

CANTÓN
MOCHA

SIMBOLOGIALEYENDA
RED DE CONDUCCIÓN CHAPARRAL

RED DE CONDUCCION COCHA HELADA

RED DE CONDUCCION PAMPAS DE SALASACA

RED DE CONDUCCION MINAS MOLINAL

RED DE CONDUCCIÓN NORTE GENERAL

RED DE CONDUCCION SUR GENERAL

RED DE TRANSMISION TISALEO CENTRO-SAN JUAN

RED DE TRANSMISION TISALEO CENTRO

RED DE TRANSMISION SANTA LUCIA

RED DE TRANSMISION SAN LUIS

RED DE TRANSMISION ALOBAMBA

RED DE TRANSMISION EL CALVARIO

LIMITE SECTORES
ZONA URBANA
SECTOR

TISALEO CENTRO URBANO

QUINCHICOTO CENTRO RURAL
ZONA RURAL
COMUNA

RESERVA FAUNÍSTICA DE CHIMBORAZO

ALOBAMBA

CHILCO LA ESPERANZA

EL CALVARIO

LA UNION

QUINCHICOTO ALTO

SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

SAN JUAN

SAN LUIS

SAN VICENTE

SANTA LUCIA ARRIBA

SANTA LUCIA CENTRO

SANTA LUCIA LA LIBERTAD

SANTA MARIANITA

CALLES_VIAS

370 0 370 740 1,110 1,480185
Meters

Sistema de Coordenadas: UTM
Elipsoide de Referencia: WGS84 Z17 Sur

CODO 45°
CODO 90°

TEE

UNIÓN

VÁLVULA DE CONTROL

PIEZAS ESPECIALES

REDUCTOR

VÁLVULAS

VÁLVULA DE AIRE
VÁLVULA DE DESFOGUE
VÁLVULA REGULADORA
DE PRESIÓN

TANQUE DE RESERVA

PLANTA DE TRATAMIENTO

TANQUE ROMPE PRESIÓN
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DE LA GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

DISTRIBUIDOR DE CAUDAL 

Tisaleo Centro Urbano

RECOLECTOR CAUDALES

CAPTACIONES
PUNTOS DE AGUA



Santa Lucia Arriba

La Union

El Calvario

Alobamba

Chilco la Esperanza

San Francisco

Santa Lucia Centro

San Juan

San Luis

San Diego

Santa Lucia la Libertad

Quinchicoto Alto
San Vicente

Reserva de Produccion Faunistica Chimborazo Santa MarianitaSanta Marianita
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CANTÓN AMBATO

CANTÓN
CEVALLOS

CANTÓN
MOCHA

SIMBOLOGIALEYENDA
RED DE CONDUCCIÓN NORTE GENERAL

RED DE CONDUCCION SUR GENERAL

RED DE TRANSMISION TISALEO CENTRO-SAN JUAN

RED DE TRANSMISION TISALEO CENTRO

RED DE TRANSMISION SANTA LUCIA

RED DE TRANSMISION SAN LUIS

RED DE TRANSMISION ALOBAMBA

RED DE TRANSMISION EL CALVARIO

LIMITE SECTORES
ZONA URBANA
SECTOR

TISALEO CENTRO URBANO

QUINCHICOTO CENTRO RURAL
ZONA RURAL
COMUNA

RESERVA FAUNÍSTICA DE CHIMBORAZO

ALOBAMBA

CHILCO LA ESPERANZA

EL CALVARIO

LA UNION

QUINCHICOTO ALTO

SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

SAN JUAN

SAN LUIS

SAN VICENTE

SANTA LUCIA ARRIBA

SANTA LUCIA CENTRO

SANTA LUCIA LA LIBERTAD

SANTA MARIANITA

CALLES_VIAS

370 0 370 740 1,110 1,480185
Meters

Sistema de Coordenadas: UTM
Elipsoide de Referencia: WGS84 Z17 Sur

CODO 45°
CODO 90°

TEE

UNIÓN

VÁLVULA DE CONTROL

PIEZAS ESPECIALES

REDUCTOR

VÁLVULAS

VÁLVULA DE AIRE
VÁLVULA DE DESFOGUE
VÁLVULA REGULADORA
DE PRESIÓN

TANQUE DE RESERVA

PLANTA DE TRATAMIENTO

TANQUE ROMPE PRESIÓN
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PROYECTO: “CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS
DE LA GEORREFERENCIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN 
SANITARIA DE LA PARROQUIA URBANA TISALEO Y CASERÍOS SAN LUIS, SAN FRANCISCO,        
SAN JUAN, SAN DIEGO, ALOBAMBA, SANTA LUCIA –  LA LIBERTAD, SANTA LUCIA –  CENTRO,
SANTA LUCIA –  ARRIBA, EL CALVARIO DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.”

CONTIENE:
REDES DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN

PROVINCIA: CANTÓN: SECTOR:

FECHA: ESCALA:

APROBADO POR:REVISADO POR:REALIZADO POR:

TUNGURAHUA TISALEO TISALEO
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Ing. Byron Cañizares
Tutor

Ing. Byron Cañizares
Tutor

Egda. Erika Cunalata
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UBICACIÓN

CANTÓN TISALEO

CANTÓN AMBATO

CANTÓN MOCHA

CANTÓN
CEVALLOS

ENTIDAD BENEFICIARIA:
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO

DISTRIBUIDOR DE CAUDAL 

Tisaleo Centro Urbano



Santa Lucia Arriba

La Union

El Calvario

Alobamba

Chilco la Esperanza

San Francisco

Santa Lucia Centro

San Juan

San Luis

San Diego

Santa Lucia la Libertad

Quinchicoto Alto
San Vicente

Reserva de Produccion Faunistica Chimborazo Santa MarianitaSanta Marianita
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CANTÓN AMBATO

CANTÓN
CEVALLOS

CANTÓN
MOCHA

SIMBOLOGIALEYENDA
RED UNION Y PROGRESO

RED SANTA LUCIA CENTRO

RED SAN LUIS EL CENTRO

RED SAN JACINTO

RED SAN ISIDRO-LA DOLOROSA

RED SAN DIEGO-ALOBAMBA

RED SAN_DIEGO

RED SAN ANTONIO-SAN CRISTOBAL

RED LA FLORIDA

RED LA AMISTAD-LA LIBERTAD

RED LA ALBORADA

RED JESUS DEL GRAN_PODER

RED EL PARAISO-EL CENTRO

RED EL CARMEN-LAS PLAYAS

RED EL CALVARIO

RED CUATRO_ESQUINAS

RED CAMPO ALEGRE-EL MIRADOR

RED BELLAVISTA-AGUA SANTA

RED TISALEO CENTRO-SAN JUAN ALTO

RED TISALEO CENTRO-SAN DIEGO-ALOBAMBA

RED SAN JUAN

LIMITE SECTORES
ZONA URBANA
SECTOR

TISALEO CENTRO URBANO

QUINCHICOTO CENTRO RURAL
ZONA RURAL
SECTOR

ALOBAMBA

CHILCO LA ESPERANZA

EL CALVARIO

LA UNION

QUINCHICOTO ALTO

SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

SAN JUAN

SAN LUIS

SAN VICENTE

SANTA LUCIA ARRIBA

SANTA LUCIA CENTRO

SANTA LUCIA LA LIBERTAD

SANTA MARIANITA

CALLES_VIAS

370 0 370 740 1,110 1,480185
Meters

Sistema de Coordenadas: UTM
Elipsoide de Referencia: WGS84 Z17 Sur

CODO 45°
CODO 90°

TEE
TEE REDUCTORA

UNIÓN

YEE
CRUZ

VÁLVULA DE CONTROL

PIEZAS ESPECIALES

REDUCTOR

TAPÓN
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